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Declaration of Conformity DA: Overensstemmelseserklaering TR: Uygunluk beyanie
Konformitatserklarung Fl: Vaatimustenmukaisuusvakuutus BG: [eknapauus 3a CbOTBETCTBUE
Déclaration de Conformité PL: Deklaracja zgodnosci RO: Declaratie de conformitate
Declaracion de Confirmidad HU: Megfeleldségi nyilatkozat SR: Izjava o usaglasenosti
Declaracao de conformidade EL: AARAwon evappoviong LV: Atbilstibas deklaracija
Dichiarazione di conformita ET: Vastavusdeklaratsioon LT: Atitikties deklaracija
Overeenkomstigheidsverklaring CS: ProhlaSeni o shod RU: 3asBneHune o cooTBeTCTBUM
Forsakran om dverensstammelse SL: Izjava o skladnosti HR: Izjava o suglasnosti
Samsvarserklaering SK: Vyhlasenie o zhode

Manufacturer / Address: DA: Producent / Adresse: TR: Uretici / Adres:

Hersteller / Adresse: Fl: Valmistaja / Osoite: BG: lMpowussoaguten / Agpec:
Fabricant / Adresses: PL: Producent/Adres: RO: Producator / Adresa:
Fabricante / Direccion: HU: Gyartév/vCim: SR: Proizvoda¢ / Adresa:
Fabricante / Enderego: EL: KaraokeuaoTtrg/ AigbBuvon: LV: Razotajs / Adrese:
Costruttore / Indirizzo: ET: Tootja/ Aadress: LT: Gamintojas / Adresas:
Fabrikant / Adres: CS: Vyrobce / Adresa: RU: Nsrotosutens / Agpec
Tillverkare / Adress: SL: Proizvajalec / Naslov: HR: Proizvodac/Adresa:
Produsent / Adresse: SK: Vyrobca / Adresa:

JWC Environmental, Unit 15, Daneside Business Park, River Dane Road, Congleton, Cheshire CW12 1UN, United Kingdom
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Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behérden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichie technique auprés des autorités sur demande:

Nombre y direccion de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o ficheir técnico para as autoridades, caso solicitado:

I nome e l'indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorita dietro richiesta:

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Namn och adress pa den person som ar auktoriserad att pa begaran utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse pa den personen som har tillatelse til & sette sammen den tekniske file til myndighetene ved forespgrsel:

Navn og adresse pa den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om
dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez
wiadze:

A hatésagok kérésére a miiszaki adatokat tartalmazo akta 6sszeallitdsara meghatalmazott személy neve és cime:
‘Ovopa kai d1etBuvan Tou aTépou TTou gival £60uaiodoTnPEVO yia Tn oUvTagn Tou TEXVIKOU POKEAOU TTPOG TIG APXEG ETTI TN ATTAITACEL
Isiku nimi ja aadress, kelle padevuses on koostada néudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Jméno a adresa osoby opravnéné vytvorit, na vyzadani ze strany Grfadud, soubor technické dokumentace:

Ime in naslov osebe, pooblas€ene za zbiranje tehniénih podatkov za pooblaSéene organe na zahtevo:

Meno a adresa osoby opravnenej na zostavenie technického suboru pre Urady na poziadanie:

Yetkili makamlara istek tzerine teknik dosyay! hazirlamaya yetkili olan kisinin adi ve adresi:

Wme v agpec Ha NUUETO, YMbIIHOMOLLLEHO [ia CbCTaBU TEXHUYECKUS OKYMEHT 3a BNacTMTe Npu NouckBaHe:

Numele si adresa persoanei autorizate sa completeze dosarul tehnic pentru autoritati la cerere:

Ime i adresa lica ovlas¢enog za sastavljanje tehnickog dokumenta za nadleznu instituciju u slu¢aju zahteva:

Tas personas uzvards un adrese, kura pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju péc uzraugo$o iestazu pieprasijuma:
Asmens, jgalioto valdzios institucijoms pareikalavus sudaryti technine byla, vardas, pavardé ir adresas:

®.1.0 v agpec nuua, yNnoONMHOMOYEHHOTO COCTaBMATbL TEXHUYECKYIO AOKYMEHTaLmMio No TpeboBaHmIo OpraHoB BNacTu:
Ime i adresa ovlastene osobe za sastavljanje tehnicke dokumentacije nadleznoj instituciji u slu¢aju zahtjeva:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur,
Switzerland
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ce SULZER

EN: We declare under our sole responsibility that the product to which this manual and declaration relates are in conformity with the
following standards or other normative documents.

DE: Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Handbuch und diese Erklarung beziehen, den
folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entspricht.

FR: Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel et cette déclaration font référence est conforme aux
normes ou autres documents normatifs suivants.

ES: Por la presente, nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este manual y
declaracion cumple con las siguientes normas u otros documentos normativos.

PT: Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto com o qual este manual e declaracéo estao relacionados se
encontra em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos.

IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto a cui si riferisce questo manuale e la presente dichiarazione sono
conformi ai seguenti standard o ad altri documenti normativi.

NL: Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product, waar deze handleiding en verklaring bijhoren, voldoet aan
de volgende normen of andere normatieve documenten.

SV: Viintygar pa eget ansvar att produkten som denna bruksanvisning och férsékran galler uppfyller féljande standarder eller andra
normgivande dokument.

NO: Vi erkleerer med vart eneansvar at produktet som denne handboken og erklaeringen gjelder er i samsvar med falgende standarder
eller andre normative dokumenter.

DA: Vi erkleerer under eneansvar, at det produkt, som denne manual og erkleering vedrgrer, er i overensstemmelse med falgende
standarder eller andre normgivende documenter.

Fl: Me vakuutamme yksinomaisena vastuullisena, etta tuote, jota tdma kasikirja ja vakuutus koskee, vastaa seuraavia standardeja tai
muita ohjeellisia asiakirjoja.

PL: Deklarujemy na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt, do ktérego odnosi sie niniejsza instrukcja obstugi i deklaracja, jest
zgodny z ponizszymi normami lub innymi aktami normatywnymi.

HU: Teljes felelésséglink tudataban kijelentjik, hogy a termék, amelyre a jelen kézikdnyv és nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alabbi
szabvanyoknak vagy egyéb normativ dokumentumoknak.

EL: AnAwvoupe pe atrokAEIOTIKA pag euBUvn OTI TO TTPOIGV GTO OTI0I0 AVOPEPETaI TO TTAPOV EYXEIPIDIO Kal N dAwaon BpiokeTal og
OUPUOPEWON pE Ta akdAouBa TTPOTUTIA i GAAQ KAVOVITTIKA £yypaga.

ET: Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode, mida see juhend ja deklaratsioon kasitleb, on kooskdlas jargmiste standardite véi muude
normdokumentidega.

CS: ProhlaSujeme na nasi vyhradni odpovédnost, Ze produkt, ke kterému se vztahuje tento navod a prohlaseni, je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo jinymi normativnimi dokumenty.

SL: Izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da je izdelek, na katerega se nanasSata ta priro¢nik in izjava, skladen z naslednjimi standardi ali
drugimi normativnimi dokumenti.

SK: Vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, ze produkt, ktorého sa tyka tento navod a vyhlasenie, je v zhode s nasledujucimi normami a
normativnymi dokumentmi.

TR: Bu el kitabinin ve beyanin konusu olan uriinlin, asagidaki standartlara ve standartlara tabi diger dokiimanlara uygun oldugunu, tim
sorumluluk bize ait olmak tzere beyan ederiz.

BG: [eknapupame Ha cobcTBeHa OTroBOPHOCT, Y€ NPOoAYKTbT, 3a KOMTO Ce OoTHacs ToBa PbKOBOACTBO U Tasu Aeknapauus, € B
CbOTBETCTBME CbC CregHUTe CTaH4apTu Unn Apyrn HoOpMaTUBHU OOKYMEHTU.

RO: Declaram pe propria raspundere ca produsul la care fac referire acest manual si aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte documente normative.

SR: Na svoju isklju¢ivu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi na koje se odnose ovaj priru¢nik i izjava u skladu sa slede¢im
standardima ili drugim normativnim dokumentima.

LV: Vienigi uz savu atbildibu deklaréjam, ka izstradajums, uz kuru attiecas $1 rokasgramata un deklaracija, atbilst $adiem standartiem un
citiem normativajiem aktiem.

LT: Deklaruojame savo atsakomybe, kad produktas, su kuriuo susijes Sis vadovas ir deklaracija, atitinka toliau nurodytus standartus ar
kitus norminius dokumentus.

RU: Moa Hally nomnHyt 0TBETCTBEHHOCTb 3asiBISIEM, YTO MPOAYKT, K KOTOPOMY OTHOCUTCSI JAHHOE PYKOBOACTBO U AeKnapaumsi,
COOTBETCTBYET CreflyloLUM CTaHAapTam Ui ApyruM HOPMaTUBHLIM IOKYMEHTaM.

HR: Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosti da je proizvod na koji se ovaj priruénik i ova izjava odnose uskladen sa sljede¢im normama
ili drugim normativnim dokumentima.
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ce SULZER

EN: As defined by ATEX Directive 2014/34/EU, Machinery Directive 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive
2014/35/EU, Outdoor Noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

DE: Im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, Larmrichtlinie 2000/14/EG geandert durch 2005/88/EG.

FR: Tel que défini par la directive ATEX 2014/34/EU, Directive sur les machines 2006/42/CE, EMC-Directive 2004/108/CE, Directive
basse tension 2014/35/EU, Directive sur le bruit exterieur 2000/14/CE amendé par 2005/88/EC.

ES: Segun se define en la Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de Maquinas 2006/42/CE, DIRECTIVA EMC 2004/108/CE, Directiva de
Baja Tension 2014/35/UE, Directiva 2000/14/CE modificada por 2005/88/CE.

PT: Conforme definido pela diretiva ATEX 2014/34/UE, diretiva de maquinas 2006/42/CE, Diretiva EMC 2004/108/CE, diretiva de baixa
tensdo 2014/35/UE, diretiva ruido exterior 2000/14/CE alterada por 2005/88/CE.

IT: Come definito dalla direttiva ATEX 2014/34/EU, direttiva sulle macchine 2006/42/EC, Direttiva EMC 2004/108/EC, direttiva a bassa
tensione 2014/35/UE, direttiva sul rumore esterno 2000/14/EC modificata entro il 2005/88/EC.

NL: Zoals gedefinieerd in ATEX richtlijn 2014/34/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, buitenlawaai Richtlijn 2000/14/EG gewijzigd tegen 2005/88/EG.

SV: Enligt definitionen i ATEX-direktivet 2014/34/EU, maskin direktiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EG, lagspannings direktivet
2014/35/EU, direktiv 2000/14/EG om buller, andrat genom 2005/88/EG.

NO: Som definert av ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektiv
2014/35/EU, direktiv om utendgrs stey 2000/14/EF endret av 2005/88/EF.

DA: Som defineret i ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspaendingsdirektiv
2014/35/EU, direktiv vedr. udendears stgj 2000/14/EF revideret ved 2005/88/EF.

Fl: kuten ATEX-direktiivissa 2014/34/EU on maaritelty, kone direktiivi 2006/42/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EY, pien jannite direktiivi
2014/35/EU, ulkomelu direktiivi 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 2005/88/EY .

PL: zgodnie z definicjg zawartg w dyrektywie ATEX 2014/34/UE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa EMC 2004/108/WE,
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie hatasu na zewnatrz 2000/14/WE zmieniona dyrektywg 2005/88/WE,
dyrektywa 2009/125/WE.

HU: A 2014/34/EU,ATEX-iranyelv, a 2006/42/EK gépekrél sz6l6 iranyelv, a 2004/108/EK EMC-iranyelv, a 2014/35/EU kisfeszultségl
iranyelv és a kiiltéri zajkibocsatas 2005/88/EK iranyelvvel modositott 2000/14/EK iranyelve altal meghatarozottak szerint.

EL: &mwg opidetal ammé tnv odnyia 2014/34/EE tou ATEX, odnyia yia Tig unxavég 2006/42/EK, EMC-Odnyia 2004/108/EK, odnyia yia Tnv
XaunAn 1aon 2014/35/EE, odnyia 2000/14/EK yia 1o 86pufo, TpotrotroinBnke atrd 1o 2005/88/EK.

ET: Kooskélas ATEX-direktiiviga 2014/34/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU, elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiviga 2004/108/EU,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, vélismiira direktiiviga 2000/14/EU, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EU.

CS: Podle definice ve smérnici ATEX 2014/34/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2004/108/ES, smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU, smérnici o venkovnim hluku 2000/14/ES ve znéni smérnice
2005/88/ES.

SL: Kot opredeljujejo Direktiva ATEX 2014/34/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES, Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES,
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva 2000/14/ES o emisijah hrupa v okolje, kot jo spreminja Direktiva 2005/88/ES.

SK: Ako je definované smernicou 2014/34/EU ATEX, smernicou 2006/42/EC o strojovych zariadeniach, smernicou 2004/108/EC o
elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EU o nizkom napati, smernicou 2000/14/EC o hluku vo vonkajSom prostredi
zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88/EC.

TR: ATEX Yonetmeligi 2014/34/AB, Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42/AT, EMU Y&netmeligi 2004/108/AT, Algak Gerilim
Yonetmeligi 2014/35/AB, Gurdltu Yoénetmeligi 2000/14/AT (yerine 2005/88/AT yururluge girmistir) dogrultusunda.

BG: KakTto e onpegeneHo B OupektuBa ATEX 2014/34/EC, Onpektna 2006/42/EO oTHOCHO MawwmvHuTe, dnpektnea 2004/108/EO
oTHocHo EMC, Oupektuea 2014/35/EC OTHOCHO HUCKOTO HanpexeHune, Oupektuea 2000/14/EO OTHOCHO LyMa Ha OTKPUTO,
nameHeHa ¢ Qupektuea 2005/88/EO.

RO: In conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

SR: Kao $to je definisano ATEX Direktivom 2014/34/EU, Direktivom o masinama 2006/42/EK, Direktivom o EMK 2004/108/EK, Direktivi
za elektricne uredaje niskog napona 2014/35/EU, Direktivi o emisiji buke opreme koja se koristi na otvorenom prostoru 2000/14/EK
koju zamenjuje 2005/88/EK.

LV: Saskana ar ATEX direktivu 2014/34/ES, Masinu direktivu 2006/42/EK, EMS direktivu 2004/108/EK, Zemsprieguma
direktivu 2014/35/ES, Troksnu direktivu 2000/14/EK, kas grozita ar 2005/88/EK.

LT: Kaip apibrézta ATEX direktyvoje 2014/34/ES, Mas$iny direktyvoje 2006/42/EB, EMC direktyvoje 2004/108/EB, Zemos jtampos
direktyvoje 2014/35/ES, ISorinio triukSmo direktyvoje 2000/14/EB, i$ dalies pakeistoje 2005/88/EB.

RU: Kak onpegeneHo anpektuson ATEX 2014/34/EU, OupekTrBa o mawmHocTpoeHumn 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC,
[npexTnBa o HM3koM HanpsikeHun 2014/35/EU, OupekTmBa 06 ynuyHoMm wyme 2000/14/EC c nonpaBkamu k 2005/88/EC.

HR: U skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU, Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, Direktivom EMC 2004/108/EZ, Direktiva o
niskonaponskoj opremi 2014/35/EU, Direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ dopunjenoj s 2005/88/EZ.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 80079-36, IEC 80079-37

Gregory B. Queen, Prezidentas
JWC Environmental Inc.
2019.11.12
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

ATEX jspéjimo teiginiai @ (jei reikia, patikrinkite duomeny lentele)

1. Kai smulkintuvas turi bati sumontuotas potencialiai sprogioje aplinkoje, jsitikinkite, kad tai buvo
nurodyta pirkimo metu ir kad jranga buvo tinkamai tiekiama, ir ant jos yra ATEX duomeny
lentelé arba pridedamas atitikties sertifikatas. Jei kyla abejoniy dél jrangos tinkamumo, pries
pradédami montavimg ir paleidimg susisiekite su ,Sulzer”.

2. Proceso skysciai arba skysciai turi bati laikomi -20 °C — 40 °C temperatdroje, kitaip smulkintuvas
arba sistemos komponentai dél pakilusios temperatiros gali tapti uzsidegimo Saltiniu.

3. Elektros instaliacijos ir techninés priezitdros darbus turéty atlikti tik tinkamai kvalifikuoti ir
kompetentingi asmenys, kurie turi laikytis atitinkamy elektros sritis reglamentuojanciy teises
akty.

4. Jei yra sprogiy dujy arba dulkiy kaupimosi pavojus, prie$ pradedant darbg ir jo metu reikia
tinkamai iSvédinti patalpas, paSalinant visas dujas ir dulkes.

5. Prie smulkintuvo montuojant pavaras, jungtis ir apsaugus svarbu, kad jie baty tinkamai
pritvirtinti, sulygiuoti ir sureguliuoti pagal montavimo instrukcijas. To nepadarius, dél netycinio
mechaninio kontakto gali atsirasti kibirkstys arba dél mechaninés ar elektrinés perkrovos pakilti
temperatdra.

nurodymus, komponentai gali per anksti ir pavojingai sugesti. Batina reguliariai tikrinti, o
prireikus pakeisti guolius, tarpiklius, kitas susidévejusias dalis ir tepti.

Norédami gauti konkretaus modelio ATEX smulkintuvo iSdéstymo brézinius, naudokite toliau
pateikiamg lentele, kad jsitikintuméte, ar nuorodinis jrenginio bréZinys yra teisingas.

JWC/Sulzer modeliy bréziniai ir ATEX sertifikavimo duomenys

Brézinio nr. |renginio aprasymas ATEX zona
10000-CD-ATEX-S 10K ,Muffin Monster” paeiliné serija Dujos ir dulkeés
10002-CD-ATEX-S 10K kanalo serija ,Muffin Monster* Dujos ir dulkés
30002-SC2-ATEX-S 3-SHRED serija ,Muffin Monster* Dujos ir dulkés
30004T-CD-ATEX-S 30K ,Muffin Monster” paeiliné serija Dujos ir dulkés
30005-CD-ATEX-S 30K kanalo serija ,Muffin Monster* Dujos ir dulkés
40002-CD-ATEX-S 40K kanalo serija ,Muffin Monster* Dujos ir dulkés
40002-IL-CD-ATEX-S 40K ,Muffin Monster” paeiliné serija Dujos ir dulkés
40002-SC2-ATEX-S 4-SHRED serija ,Muffin Monster*® Dujos ir dulkés
CMD-XDS2.0-ATEX-S CMD-XDS2.0 ,Monster” kanalo serija Tik dujos
CMD-XDM2.0-ATEX-S CMD-XDM2.0 ,Monster” kanalo serija Tik dujos
CDD-XDS2.0-ATEX-S CDD-XDS2.0 ,Monster” kanalo serija Tik dujos
CDD-XDM2.0-ATEX-S CDD-XDM2.0 ,Monster” kanalo serija Tik dujos
CDD-XDS2.5-ATEX-S CDD-XDS2.5 ,Monster” kanalo serija Tik dujos
CDD-XDM2.5-ATEX-S CDD-XDM2.5 ,Monster” kanalo serija Tik dujos
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Informacija apie duomeny lentele

® @g‘/“ 6% JWC ENVIRONMENTAL ©

& &IN5 CONGLETON, CHESHIRE
Ne ATEX \'\ o M
e "\ S cw12 1UN, UK.
\'\\ ,/’ THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS c €
s g AND FOREIGN COUNTERPARTS

MODEL NO. 6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550 CODE
SERTAL NO. MANUF. DATE __ CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

€D sounp PRESSURE LEVEL <7048 @

nmo,  JWC ENVIRONMENTAL ©
o, earovai  SULZER
‘.. /

THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.S. PATENTS <£ X > I 2G Ex h IIB T4 Gb ‘ €
AND FOREIGN COUNTERPARTS
6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,5899,421,550 II'3D Ex h ICT135C De

CO

,Muffin Monster”

dujos ir dulkés MODEL NO.
SERIAL NO. MANUF. DATE PACITY m3/h MAX, kpa WEIGHT kg
(D cenificate No: Basesfa03ATEX0591X/2 SOUND PRESSURE LEVEL <70dB S

T 1L\
”Channel MonSter |l THIS PRODUCHS COVERED BY ONE OR MORE U5 PATENTS
= . CHARNEL AND FORE] VTE I12G Exh B T4 Gb
tl k d LIj 0os 6,176,454 6,232,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 5,421,550 /
0P

MODEL NO.

SERIAL NO. _s4eiGF. DATE CAPACITY m?/h MAX. kpa WEIGHT kg

@D CertWasATExosm Xi2 SOUND PRESSURE LEVEL <70d3 {B

L

( Jrangos grupé. PavirSius \

2/3 ATEX kategorija — Auksta apsauga
G/D Dujos/ dulkes

Ex Atsparus sprogimui

h Mechaniné jranga, priskirta apsaugos grupé pagal EN80079-36
[IB/IIC  Dujy / dulkiy grupé

T Temperattros klasé

(b/Dc Jrangos apsaugos lygis (Dujos-1, Dulkés-22) /
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Saugos ir pavojy perspéjimai

A Pavojinga jtampa.
A Dél neatitikties galimi kiino suzalojimai.

Informavimas naudojant uzrakinima / pazyméjima. Elektros smiugio
pavojus — dél neatitikties galimi kiino suzalojimai.

o~

Laikykités atokiau nuo besisukan€iy komponenty.

Jei pagrindinis izoliatorius néra iSjungtas, besisukantys komponentai gali
pradéti suktis i$ naujo automatiskai.

Pakabintas krovinys. Montavimo / nuémimo metu nestovékite po
smulkintuvu.

Dirbdami su komponentais avékite apsauginius batus.

Astris kampai. Dirbdami su smulkintuvo pjaustytuvais ir tarpinémis
muvékite apsaugines pirstines.

L

P ©Q @k P P O

Valydami komponentus dévékite akiy apsauga.

Kad smulkintuvas veikty tinkamai, jis turi suktis tinkama kryptimi. Tai
reikia patikrinti montuojant ir perduodant eksploatuoti bei atlikus bet kokig
technine prieziiira. To nesilaikymas gali sukelti mechanine arba elektrine
perkrova.
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos

SULZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Bendra informacija

Smulkintuvas sumazina kietyjy daleliy kiekj nuotekose. Atskirame valdymo skydelyje yra
smulkintuvo valdikliai.

Modelis Pjaustytuvo saugyklos aukstis
CDD18XX 457 mm
CDD24XX 610 mm
CDD32XX 813 mm
CDD40XX 1016 mm
CDD50XX 1270 mm
CDD60XX 1524 mm
CDD9020 2286 mm
Modelis Svoris (kg)
CDDXX10 CDDXX16 CDDXX20
XDS XDM XDS XDM XDS XDM
2 coliy velenas
CDD18XX 560 506
CDD24XX 601 547 828
CDD32XX 635 581 930 773 941 887
CDD40XX 669 615 975 875 975 937
CDD50XX 714 660 1032 921 1055 1000
CDD60XX 771 717 1089 978 1123 1068
2,5 coliy velenas
CDD40XX 1547 1468 1887 1808 2182 2103
CDD50XX 1637 1558 2000 1921 2307 2228
CDD60XX 1751 1672 2136 2057 2454 2375
3 coliy velenas
CDD9020 4127
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos

SULZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Pavaros bloko atsvarai (kg)
Tik reduktorius

IP55 IP68
0,75kW | 4 kW 7,5 kW 11kW | 0,75kW | 4 kW 7,5 kW 11 kW
27 kg 31 kg 90 kg 150 kg 29 kg 37 kg 108 kg 175 kg

Tik variklis

IP55 IP68
0,75kW | 4 kW 7,5 kW 11kW | 0,75kW | 4 kW 7,5 kW 11 kW
16 kg 44 kg 66 kg 102 kg 35 kg 159 kg 215 kg 236 kg

Paskirtis

CDD atviry kanaly serijos smulkintuvas buvo sukurtas ekonomiskai ir patikimai sumazinti
komerciniy, pramoniniy ir komunaliniy nuotekose esancias daleles. Jie tinkami perdirbti Sig
medziaga:

o Svary vanden; ir nuotekas, kuriose yra kietyjy ir pluostiniy medziagy

e ISmatas
e Dumblg
¢ Nuotekas

Naudojimo apribojimai

Jrenginio ribos

Aprasas Dviejy veleny smulkintuvas su frezomis, tarpinémis ir dvigubais
bugna, sumontuotg jvairius standartus atitinkan¢iame ketaus
korpuse, greicio reduktorius, elektrinis variklis ir variklio valdiklis

Paskirtis Komunaliniy pramoniniy nuoteky daleliy dydzio mazinimas

Maksimalus srautas 10” buagnas 16" bugnas 20” bagnas

CDD18XX 591 m3/val. Netaikoma Netaikoma

CDD24XX 852 m3/val. 1126 m3/val. Netaikoma

CDD32XX 1243 m®/val. 1670 m®/val. 2612 m3/val.

CDD40XX 1650 m¥/val. 2246 m3/val. 3442 m3val.

CDDS50XX 2195 m?/val. 3030 m3val. 4551 m¥/val.

CDD60XX 2775 m¥/val. 3875 m*/val. 5730 m¥/val.

CDDO0XX Netaikoma Netaikoma 9306 m3/val.

Maksimalus proceso slégis 6 bar
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

SULZER

Informacija apie personalg

Numatomas mokymo, gebeéjimy
ir patirties lygis

Taikomos vietinés, federalinés ir teritorinés saugos taisyklés,
taisyklés ir gairés; disciplinai bidinga pameistrysté / mokymas

SpecialUs fiziniai reikalavimai

Netaikoma

Kokiam personalui taikoma

Montuotojai, elektrikai, operatoriai, techninés priezitros
personalas

Aplinkos salygy ribos

Temperatira Veikimas: Nuo -5° C iki +40° C
Saugojimas: Nuo -40° C iki +65° C

Drégnumas IP68

Aukstuma 1000 metry virs jaros lygio

Erdvés ribos

Veikimui batinas tarpas

150mm vir§ variklio ventiliatoriaus gaubto

914mm prieSais valdiklj

Techninei prieziUrai batinas
tarpas

610mm virs
914mm kairéje arba desinéje smulkintuvo puséje

914mm prieSais valdiklj

Sasajos ribos

Elektrinis 575V/3PH/60HZ
400V/3PH/50HZ

Vanduo Netaikoma

Hidraulika Netaikoma

Prijungimas prie kitos jrangos

Dvi (2) sauso kontakto relés, nurodancios smulkintuvo veikimo
ir gedimo salygas nuotoliniu badu veikianciai stebéjimo veiklai,
kuriai maitinima tiekia svetimi Saltiniai
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Sukimo momento nustatymai

Sukimo momento nustatymai (Nm)

10K smulkintuvas

Sriegis 8.8ZP | 18-8 SST Pjaustytuvo saugyklos fiksavimo verzlés
M6 12 8,7
M8 30 21,2
M10 55 42
1 col. 170
30K, 40K, CMD, CDD smulkintuvas
1/4 col. 8,5
5/16 col. 14,9
3/8 col. 26,7
1/2 col. 58
9/16 col. 75,9
5/8 col. 124,7
1-1/2 col. 224

Saugos rekomendacijos

Kaip ir kiti perdirbimo jmonés elementai, smulkintuvas turi bati tinkamai sumontuotas, kad baty
uztikrintas tinkamas ir saugus darbas (zr. skyriy ,Montavimas®). Smulkintuvui taip pat turi bati
atliekama tinkamo standarto techniné priezitira (Zr. skyriy ,, Techniné priezidra“). Vykdydami Sias
rekomendacijas uZtikrinsite, kad darbuotojai bus saugus ir smulkintuvas veiks tinkamai.

Tada, tvarkant kenksmingas ar atstumianciy savybiy medziagas, turi bati uztikrinta tinkama
ventiliacija, kad baty iSsklaidyta pavojinga gary koncentracija. Rekomenduojama kur jmanoma
sumontuoti ,Sulzer” smulkintuvus su tinkamu apSvietimu, tokiu budu uztikrinant, kad baty galima
veiksmingai atlikti technine priezidrg patenkinamomis sglygomis. Naudojant tam tikras gaminio
medziagas, tinkama patalpa su jrengtomis zarnomis ir drenazu palengvins technine priezitrg ir
pailgins smulkintuvo komponenty eksploatacijos laikg.

TriukSmo lygis
Garso slégio lygis vieno metro atstumu nuo smulkintuvo nevirSys 70 dB. Tai pagrijsta tipiniu

sumontavimu ir nebatinai apima triuk8ma i$ kity Saltiniy ar bet kokj indélj, atsirandantj dél pastato
aidéjimo.
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija
Tepimas

Kas 10 000 val. turéty bati atliekami guoliy, krumpliaraciy ir sandariklio surinkimo patikrinimai, taip
pat papildytas pavaros tepalas.

Taciau tropinémis ar kitomis sunkiomis sglygomis gali tekti dazniau tepti. Todél patartina sudaryti
tinkamg techninés priezilros grafikg arba pasirtpinti, kad periodinis patikrinimas atitikty
eksploatacijos saglygas.

Naudojimas

Montuojant ir vykdant technine priezidrg reikia atkreipti démesj j saugy visy elementy

A naudojima. Jei smulkintuvas arba jo dalys sveria daugiau kaip 20 kg (45 svarus),
rekomenduojama naudoti tinkamus kélimo reikmenis, kad baty iSvengta kiino suzalojimy
ar komponenty sugadinimo.

é Nemeéginkite kelti smulkintuvo naudodami tik vieng kélimo taska. Keliant sunkius daiktus
personalo saugai reikia skirti didelj démes;j.

f Pagal konstrukcijg pjaustytuvai turi astrius krastus. Dirbant reikia bati labai atsargiems.
Rekomenduojama muvéti apsaugines pirstines.

Bendrovés ,,Sulzer” nepatvirtinty arba ne jos gaminamy detaliy
naudojimas

Smulkintuvas ir jo dalys buvo sukurti uztikrinant, kad smulkintuvas veiks saugiai, laikantis teisés
aktuose nurodyty gairiy. Dél Sios priezasties ,Sulzer” deklaravo, kad jrenginj galima saugiai naudoti
atliekant uZzduotis, apibréztas atitikties ir numatomo naudojimo deklaracijose, kurios pridedamos prie
Sios naudojimo instrukcijos.

Atsarginiy, kuriy nepatvirtino bendrové ,Sulzer® arba kurie néra jos gaminami, naudojimas gali
neigiamai paveikti saugy smulkintuvo veikimag, todél tai gali sukelti pavojy tiek operatoriams, tiek
kitai jrangai. Todél tokiais atvejais pateikta deklaracija bus negaliojanti. Pardavimo salygose ir
nuostatose nurodyta garantija taip pat bus negaliojanti, jei bus naudojamos atsarginés dalys, kuriy
nepatvirtino ar negamino ,Sulzer”.

Patikrinimas / Laikymas

Apie taros paZeidimus pranesti vezéjui ir ,Sulzer”.
Kreiptis j bendrove ,Sulzer” arba jos atstovg dél trikstamy, atsipalaidavusiy arba paZeisty daliy.

Visg jrangg reikia laikyti kontroliuojamoje sausoje aplinkoje, kad baty iSvengta korozijos ar
komponenty paZeidimo.

Smulkintuvai i5 musy gamyklos iSsiun¢iami su pjaustymo kamera iSpurksta drégme atstumiancia
danga ir paruosti nedelsiant montuoti ir naudoti.

Jei jrenginys kurj laikg laikomas ar paliekamas nenaudojamas, pjaustytuvo saugyklg
rekomenduojama i$ naujo iSpurksti antikoroziniu tepalu ir velenus kas 3 ménesius prasukti 1-5
minugiy rankomis arba jjungiant maitinimg varomajam varikliui. Patikrinkite, ar néra nuotékio
smulkintuvo pavaroje. Kreipkités j ,Sulzer, jei nuotékis virsija 6 ml.
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Jei to nepadarysite, jrenginys gali uzstrigti dél nedidelio veikimo atstumo tarp atskiry pjovimo
elementy perdavimo eksploatuoti metu ir pradinio paleidimo metu.

Prie$ montavima/perdavimg eksploatuoti:

o Patikrinkite iSorine technine jrangg, nes vietose, kuriose yra sandarikliai, gali atsilaisvinti
tvirtinimo detalés. Priverzkite, jei jos atsipalaidavusios (zr skyriy ,Sukimo momento
nustatymai“).

o Patikrinkite, ar dazai nepazeisti, jei reikia, uzdazykite. Standartiné ,Sulzer” spalva (RAL
5002).

Montavimas

Elektrinius, mechaninius ir techninés priezitros darbus turéty atlikti tik tinkamai
kvalifikuoti ir kompetentingi asmenys, kurie turi laikytis atitinkamy elektros ir mechanikos
sritis reglamentuojanciy teisés akty.

A\

Batinai naudokite abi kélimo gsas

1711 uzpildykite visus tarpus
‘I 11 tarp rémo ir kanalo A

i Slenos Prijunkite 3 faziy variklj ir visus
pasirinktinius termostato laidus

N\

Srautas —>»
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Jzeminimas [tik sprogimui atspariems smulkintuvams]

Smulkintuvas ir su juo susijes variklis turi sriegines smeiges, skirtas montavimui, kuriam reikalingas
vieno tasko jzeminimas. Naudokite kabelj, atitinkantj vietinius elektros instaliacijos reikalavimus, ir
pritvirtinkite prie dviejy zemeés jzeminimo kilpy, esanciy ant variklio korpuso ir smulkintuvo virSutinio
dangcio.

J_ Tipiniai smulkintuvo ir pavaros jzeminimo taskai. Montuojant reikia prijungti prie

= vietiniy jzeminimo tasky. Turi atlikti tinkamos kvalifikacijos montavimo rangovas,
laikydamasis vietos Salies reikalavimy ir teisés akty. Jzeminimo kabeliai
nepridedami.

JZEMINIMO
ATEX TIPO GREICIO ATEXTIPO JUNGTIS .B1* @
REDUKTORIUS VARIKLIS

ATEX TIPO GREIC10
REDUKTORIUS

ATEXTIPOBUGNO
VARIKLIS

JZEMINIMO
JUNGTIS .A* @
Mg

ATEX TIPO BUGNO

VARIKLIS ZEMINMO

JUNGTIS .B3*
Mé-M8 @

ZEMNIMO

@ JAUNGTIS .B2*
Mé6-M8
ATEXTIPOBUGNO
REDUKTORIUS

ATEXTIPOBOGNO
REDUKTORIUS

JZEMINIMO
JUNGTIS A* @
e
A

CDD-XDM2.0,MONS TER” KANALAS
(TIPINIS VAIZDAS, TIK LIUSTRACLJAL)

I15SAMIAI NUO B2/B3*
TIPINE VARIKLIO
JZEMINIMO

SMEIGE | SPAUSTUKAS
Mé6-M8

FRAGMENTAS A"
HILTI §-BT

EMINIMO SEIGE
e @

FRAGMENTAS .B/B1*
TIPINE VARIKLIO
ZEMINIMO

SMEIGE / SPAUSTUKAS
s )

@
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Elektros sistemos montavimas

A

A
Vi

Smulkintuvas yra apsaugotas PLC valdymo bloku, nustatytu pagal teisingg darbo
principg. Turi bati naudojami tik ,Sulzer” tiekiami arba patvirtinti PLC. Jei nesilaikysite 3io
reikalavimo, gali jvykti prieslaikinis jrenginio gedimas ir gali nebegalioti garantija. Taip
pat svarbu, kad PLC bity tinkamai prijungtas prie skydo (zitrékite ,Valdiklio vadovg®, jei
valdiklis yra tiekiamas).

PrieS montuodami smulkintuva jsitikinkite, kad baty pakeisti visi kiStukai ir patikrinimo
ploksteés.

Elektros jungtis galima montuoti tik naudojant jrangg, tinkancig tiek jverciui, tiek aplinkai.
Jei kyla abejoniy dél jrangos tinkamumo, prie$ pradedant reikéty pasikonsultuoti su
~Sulzer”. Jzeminimo taskai bus jrengti ATEX tipo elektrinése pavarose (jei tiekiamos),
todél svarbu, kad jos bty tinkamai prijungtos. | elektros instaliacijg turéty bati jtraukta
tinkama izoliaciné jranga, kad baty uztikrinta, jog smulkintuvo ir pavaros agregatai yra
saugus.

Apsaugai

Saugos sumetimais, atlikus reikiamus smulkintuvo pakeitimus, reikia pakeisti
visus apsaugus.

Jspéjimo / Valdymo jrenginys

Prie$ naudojant smulkintuva, jei yra sumontuoti jspéjimo arba valdymo jtaisai, jie turi bati nustatyti
pagal jy konkrecias instrukcijas.

A\

»Sulzer® neprisiima atsakomybés, jei nesilaikoma vietiniy ar tarptautiniy taisykliy arba uz
Zalg, atsiradusig dél laidy sujungimo klaidy ar netinkamo ekranavimo. Norédami pakelti
smulkintuvg, naudokite kélimo jrangg, tinkama minimaliam smulkintuvo svoriui,
pritvirtindami g prie visy smulkintuvo virSutinio dangcio kélimo ziedy, kaip parodyta.
Patikrinkite, kad smulkintuvo srauto rodyklés, esancios smulkintuvo Sone, bity
nukreiptos srauto kryptimi.

Paleidimo procedira

A
A\

A\

Pagal jrangos pobudj ir darbo aplinka smulkintuvas gali bati ypa¢ pavojingas
jrenginys. Labai svarbu, kad operatoriai prieS pradédami dirbti su masina
susipazinty su Siomis montavimo ir naudojimo instrukcijomis.

Patikrinkite, kad Salia smulkintuvo nebity pasaliniy asmeny ar medziagy.

Jei variklis turi termostata, naudokite valdymo pulta, tinkantj smulkinuvo variklio jtampai, srovés
stiprumui ir dazniui, su tinkamu sroveés atjungimu ir apsauga nuo virsjtampio.

Valdymo pulto valdymo jungikliu jjunkite smulkintuva.
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Patikrinkite, ar variklis arba velenas sukasi tinkamai. Jei sukasi atvirks€iai, atjunkite srovés tiekimg
sir apkeiskite bet kuriuos du variklio laidus. LaipsniSkai paleiskite srauta. Patikrinkite, ar sumazéja
kietyjy daleliy.

Kur taikoma: Varikliai

1. Patikrinkite visg jrengimo aparatira, kai jrenginys yra sumontuotas

tinkamoje darbinéje padétyje. @ @ @
2. Patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra istisinés bei jzemintos ir ar
jrengimas atitinka galiojancias taisykles ir grandiniy schemas.

Velenai ir baanai
3. Visada jsitikinkite, kad jrenginys buty apsaugotas pagal vietinius elenai ir bugnai

sveikatos ir saugos reikalavimus. %‘
4. Valdymo pulto valdymo jungikliu jjunkite smulkintuvg @j @9

5. Jjungdami patikrinkite pjaustytuvy sukimosi kryptj. Zidrint i$ jleidimo $

pusés pjaustytuvai turéty suktis centro link.

6. Patikrinkite, ar smulkintuvas sustoja, kai jjungiama sustabdymo

. Srautas
operacija.

7. Paleiskite jrenginj ir palaipsniui paleiskite tiekimo j jrenginj sistema. Reikéty bati atsargiems ir
neperkrauti jrenginio. Sureguliuokite tiekimg, kad pjaustytuvo saugykloje baty tik maziausias
praktiSkai reikalingas medziagos kiekies.

8. Po dar 10 minuciy veikimo sustabdykite masing, iSjunkite ir uzrakinkite pagrindinj izoliatoriy.
Patikrinkite visy tvirtinimo varzty priverzimo tampruma. Dar kartg patikrinkite kas 500 darbo
valandy.

9. Patikrinkite visy laidy ir jung€iy sandaruma. Dar kartg patikrinkite kas 500 darbo valandy.

10. Laikykités gamintojo nurodymy dél pavary dézés tepalo pradinio atnaujinimo ir vélesniy
intervaly.

11. Jrenginio perkrovos atveju (uzstrigimas) valdiklis uzprogramuotas aktyvuoti Sig procedira:
i. 18 karto pasukti atgal, iSsivalyti, tada grjzti j jprastg veikimo rezima.

i. Jeiper 60 sekundziy vél atsiranda perkrova, pakeisti sukimosi kryptj j atvirkstine, kad
iSsivalyty, tada grjzti j jprastg veikimo rezima.

ii.  Jei per 60 sekundziy nuo pirmojo uzstrigimo jvyksta treCioji perkrova, jrenginys iSsijungia ir
jjungia pavojaus signalo grandine.

12. I8jungus jrenginj sumazinkite slégj, izoliuokite ir uzrakinkite. Apzitrékite jrenginj, pasalinkite
visas kliatis ir i$ naujo nustatykite valdikl].

13. Dabar jrenginj galima paleisti i$ naujo.

CDD_Channel_Monster_Series_LT_20210315_V01.docx 12



Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija
Patarimai iSardant
Atlikdami smulkintuvo technine prieziura

@ y /|\/{'\/@\® patikrinkite, ar pagrindinis izoliatorius yra
Ry A pazymeétas / uzrakintas. Netyc€inis paleidimas gali

sukelti rimta trauma.

1. Atjunkite laidus nuo variklio (-y) gnybty dézes (-iy) ir juos pazymekite, kad baty galima juos
identifikuoti.

2. lIzoliuokite smulkintuvg nuo jtekancio srauto.

3. Jei reikia, smulkintuvas gali bati visiSkai iSimtas iS jrengimo naudojant rekomenduojama kélimo
jranga.
4. Jeireikia, pakeiskite pjaustytuvo saugyklg techninés priezidros sietiniu rdSiuotuvu

Valymas / Patikrinimas

Svarbu periodiskai tikrinti smulkintuvg (laikas priklauso nuo naudojimo).

@ Pritvirtinkite kélimo jrangg ir nuimkite smulkintuvg

Garu iSvalykite ir dezinfekuokite visas agregato dalis, iSskyrus variklj,
sandarikliy rinkinius, reduktoriaus pavarg ir guolius.

S
©

Nuimkite visas tarpiklio medziagas nuo jungciy pavirsiy.
Korpusai turi bati kruop3&ciai iSvalomi.
Patikrinkite visas dalis, ar jos néra pernelyg susidévejusios.

Patikrinkite pavary nusidévéjimg ir pazeidimus.

o o &~ w N

Visi pjaustytuvai ir tarpinés turi bati Svaras, be jtrikimy ir per didelio
nusidévejimo.

7. Velenai turéty bati Svarts, o atplaiSos nuslifuocjamos, kad baty lengviau sudéti.
Patikrinkite, ar aSiy SeSiakampés dalys néra pernelyg nusidévejusios.

Kreipkités j ,,Sulzer“ techninés priezitros skyriy, jei reikia pakeisti kurj nors i$
auksciau iSvardyty elementy.
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Patarimai vél surenkant

Pakartotinai sumontuotas pavaras sutepkite nurodytu tepalu.

2. Vél prijunkite laidus prie variklio (-y) gnybty dézés (-iy), atsizvelgdami j tai, kaip jie yra
identifikuoti.

Vél atidarykite sistemos izoliavimo voztuvus.

4. Uzbaige surinkima, atlikite ,pradinio paleidimo“ procedira.

ligalaikis iSjungimas

Dél ilgalaikio iSjungimo zitrékite skyrius ,Patikrinimas / Laikymas®.

Techniné prieziura

Dél techninés prieZidros arba daliy susisiekite su ,Sulzer* atstovu. NEMEGINKITE atlikti kitokig
technine priezilra, nei aprasyta Siame skyriuje.

® f/ Pasalinkite ir iSjunkite maitinimo Saltinj.

Po pirmyjy 3 ménesiy, tada kas 6 ménesius, arba jei neapdorotos kietosios medZziagos:

m} Patikrinkite pjaustytuvus ir jungés mazgg (jei sumontuotas), ar néra nusidévéjimo.
“ Pjaustytuvy krastai neturéty bati suapvalinti. (Zr. ,Leistinos nusidéveéjimo nuokrypos®.)

@ Patikrinkite pjaustytuvo saugyklos sandaruma.
Patikrinkite bagna, ar néra uzsikimses ir pazeistas.

Jei atsilaisvinusi arba susidévéjusi, ziarékite Trik&iy Salinimas.

Kas 6 ménesius tarpinj jungés mazgg (jei yra) sutepkite tepalu.
Kas 12 ménesiy turéty biti atliekama jprastiné techniné priezitra.
@ Patikrinkite pjaustytuvo saugyklos sandaruma ir ar
pjaustytuvai néra nusidévéje.
Nuimkite pavaros bloka, tada nuimkite virSutinius ir
@ apatinius dangg€ius. Jei virSutiniai arba apatiniai sandarikliy
korpusai yra uztersti nuotekomis, susisiekite su vietiniu
~Sulzer aptarnavimo centru.
Prie§ uzdédami virSutinius ir apatinius dangcius, uzdékite
naujus tarpiklius.

Kas 5 metus:
o Nuimkite pavaros bloka, virSutinj dangt;j ir iSleiskite seng tepalg (Zr. pav.).

o Patikrinkite, ar nepaZeistos pavaros, ar néra nusidévejimo, jei reikia, pakeiskite, tada
papildykite tepalu (Zr. lentele ,Tepimas”).
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos su LZER

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Tepimo lentelé

Gamintojas Tepalas

Pavary tepalas (nemaisykite) 500 gramy

,Ormskirk” »1otal Multis Complex EP2"*
Jungés tepalas (nemaisykite)
,Castrol’ .Spheerol LCX 6002"*
Sandarinimo ziedo tepalas
Jlronsides Lubricant Ltd” Silicio voztuvy tepalas*
0250/0077
Ruadziy slopiklis
,Solent” Purskiklis SOL-732-0620K*

Bendras ir apsauginis

WD-40 jmoné WD-40 aerozolinis tepalas*

* O.E.M. (Originalios jrangos gamintojas)

Leistinos nusidévéjimo nuokrypos

Aprasas | ISorinis skersmuo Storis

Tarpiklis Maks 0,20 mm jokio susidévéjimo

] 0,75 mm kiekvienoje puseéje ties pjaustytuvo krastu.
Pjaustytuvas Maks 0,63 mm

Zr. pav. ,Pjaustytuvo susidévéjimas* toliau

Pjaustytuvo susidévéjimas
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Montavimo ir naudojimo instrukcijos

Smulkintuvas — CDD-XDS2.0 atviro kanalo serija

Trikéiy Salinimas

Pozymiai

Tikrinti

Kietyjy medziagy nesumazéjo

Pjaustytuvo sukimasi

Pjaustytuvy susidéveéjimg

Pjaustytuvo saugyklos sandarumg

Smulkintuvo variklio transmisijg

Atsipalaidavusig pjaustytuvo saugyklg

Jrenginj reikia nuimti

Sandarinimo kasetes, ar nepazeistos

Pjaustytuvy susidévéjimg

UZsukite atsilaisvinusias verzles

Per didelis triuk8mas, vibracija arba per
daznai jungiama atbuliné eiga

VarancCigsias pavaras, ar nesusidévéjusios

Sandarinimo kasetes, ar neuzterstos

Variklio perkrova

Perkrovas dél kietyjy medziagy

Pjaustytuvy susidévejimag
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