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Instrukcja montazu i obstugi

mieszadet:

Mieszadta zatapialne typu ABS RW,
Pompy recyrkulacyjne typu ABS RCP,
Mieszadta zatapialne wolnoobrotowe Flow Booster typu ABS SB-KA

RW 400 RW 650 RW 750 RW 900
RW 400 LW RW 480 RW 550 DM RW 650 LW
RCP 400 RCP 500 RCP 800

SB 1236 KA SB 1237 KA
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Symbole i ostrzezenia stosowane w niniejszej broszurze:

A Wskazowki bezpieczenstwa, ktérych nieprzestrzeganie moze spowodowac zagrozenia dla oséb, sg
oznaczone za pomocg 0golnego symbolu o zagrozeniach.

A Przy ostrzezeniach przed napieciem elektrycznym wystepuje oznaczenie tym symbolem.

) Przy ostrzezeniach przed zagrozeniem wybuchem wystepuje oznaczenie tym symbolem.

%
=

UWAGA Poprzedza wskazéwki bezpieczenstwa, ktoérych nieprzestrzeganie moze spowodowaé
zagrozenia dla agregatu i jego dziatania.

WSKAZOWKA Stosowana jest przy waznych informacjach.

1 Uwagi ogéine
1.1 Wprowadzenie

Niniejsza Instrukcja montazu i obstugi i oddzielna broszura Wskazéwki bezpieczenstwa zawierajg podsta-
wowe informacje i wskazowki bezpieczenstwa, ktorych nalezy przestrzegaé przy transporcie, ustawianiu, mon-
tazu i uruchamianiu urzgdzenia. Z tego wzgledu z tymi dokumentami powinni sie zapoznac¢ przede wszystkim
montazysci jak i pracownicy odpowiedzialni za obstuge urzgdzenia a dokumenty te muszg by¢ stale dostepne
W miejscu pracy agregatu/urzgdzenia.

1.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Agregaty Sulzer skonstruowano zgodnie z aktualnym stanem techniki i ogdlnie przyjetymi zasadami bezpie-
czenstwa. Jednakze przy niewtasciwym stosowaniu mogg powsta¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika
lub 0s6b trzecich wzgl. uszkodzenia maszyny i inne straty materialne.

Agregaty Sulzer mogg by¢ uzywane jedynie w nienagannym stanie technicznym jak rowniez zgodnie z prze-
znaczeniem, z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa! Inne (nietypowe) albo wykraczajgce ponad to wy-
korzystanie uwaza sie za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikajgce z tego powodu szkody
producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Ryzyko ponosi wytgcznie uzytkownik. W razie watpliwosci
przed zastosowaniem nalezy uzyskac zgode Sulzer Pump Solutions Germany na planowany rodzaj eksplo-
ataciji.

W razie awarii agregaty Sulzer nalezy czasowo wytgczy¢ z eksploatacji i zabezpieczy¢. Awarie nalezy nie-
zwtocznie usungé. O takiej sytuacji nalezy powiadomic serwis Sulzer.

1.3 Granice zastosowania RW/RCP/SB-KA

RW/RCP sg dostepne zaréwno w wersji standardowej jak i wersji przeciwwybuchowej (ATEX 1l 2G Ex db IIB T4 Gb)
na 50 Hz (Z wytgczeniem RW550) wedtug norm (DIN EN 809:2012, DIN EN ISO 12100:2011+2013, DIN EN
61000-6-2:2006+2011, DIN EN 61000-6-3:2011+2012, DIN EN 60034, IEC 60079-0:2011-2014, IEC 60079-
1:2014, DIN EN 13463-1:2009) jak réwniez w wersji FM (NEC 500, Class I, Division 1, Group C&D, T3C) na 60
Hz (Z wytagczeniem RW480 i RW550).

SB-KA dostarczane jest tylko w wersji standardowe;j.

UWAGA Glebokos¢ zanurzania do maksymalnie 20 m/65 stop

UWAGA Wycieki $Srodkéw smarnych moga doprowadzi¢ do zanieczyszczenia tloczonego srodka.

UWAGA Maksymalna temperatura ptynu w trybie pracy ciggtej = 40 °C przy zanurzonym agre-
gacie

UWAGA Przy ditugosciach przewodow < 20 m/65 stop odpowiednio zmniejsza sie maks. dopusz-

czalna glebokos$¢ zanurzania! W wypadkach szczegdinych mozliwa jest glebokos¢ za-
nurzania > 20 m/65 stép. Nie wolno jednak przekracza¢ maksymalnej liczby rozruchéw
okreslonej w karcie danych silnika. Wymaga to pisemnego zezwolenia wytworcy - firmy
Sulzer.

Maks. poziom cisnienia akustycznego agregatow tej serii wynosi < 70 dB(A). W zaleznosci od uktadu instalacji
poziom cisnienia akustycznego moze przekroczy¢ warto$¢ maksymalng 70 db(A) lub zmierzong wartos$¢ cisnie-
nia akustycznego.
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Urzadzen tych nie mozna stosowa¢ w pewnych zastosowaniach, np. do pompowania cieczy zapal-
= nych, tatwopalnych, chemicznych, zrgcych lub wybuchowych.

W miejscach zagrozonych wybuchem mozna stosowac¢ wytgcznie agregaty w wersji przeciwwybucho-
2\ wej!

1.4 Dotyczy eksploatacji agregatow w wersji przeciwwybuchowej

W strefach zagrozonych wybuchem nalezy upewnic sig, ze przy wtgczaniu a takze w kazdym trybie pracy agre-
gatow przeciwwybuchowych agregat jest zatopiony lub zanurzony. Inne rodzaje pracy (jak np. praca na sucho)
sg niedopuszczalne.

UWAGA RW/RCP z dopuszczeniem Ex h db IIB T4 nie posiadajg czujnik szczelnosci (DI) w
komora uszczelnienia.

UWAGA RW 400/650750/900 oraz RCP 400/500/800 z dopuszczeniem FM (NEC 500) moga by¢
opcjonalnie wyposazone w specjalng czujnik szczelnosci (DI) w komora uszczelnie-
nia. W RW 480, RW 550 i SB 1236/1237 KA nie jest to mozliwe ze wzgledéw konstruk-
cyjnych.

Nalezy sie upewni¢, ze silnik pompy Ex-RW/RPC w trakcie rozruchu i eksploatacji zawsze jest catkowicie zanu-
rzony!

Kontrola temperatury Ex-RW/RCP musi odbywacé sie przy pomocy wytgcznikow bimetalowych lub termistora zgodnie
z DIN 44 081-150 urzadzenia wyzwalajacego sprawdzonego pod wzgledem dziatania wedtug RL 2014/34/EU i FM
3610.

UWAGA Urzadzenia posiadajgce certyfikat ATEX i FM sq dopuszczone do stosowania w
miejscach niebezpiecznych i sg wyposazone w tabliczke znamionowa zawierajgcg
dane techniczne i certyfikat Ex. Jesli urzadzenie przeznaczone do pracy w strefie
zagrozenia wybuchem zostanie poddane przeglagdowi lub naprawie w warsztacie,
ktory nie uzyskat dopuszczenia do pracy w strefie zagrozenia wybuchem, nie bedzie
mozna juz jej wiecej uzywaé w miejscach niebezpiecznych. W przypadku montazu,
tabliczka znamionowa dla strefy zagrozenia wybuchem musi zosta¢ usunieta i
zastgpiona przez wersje standardowg. Wszystkie istotne dla strefy zagrozonej
wybuchem elementy i wymiary mozna znalez¢ w instrukcji warsztatowej.

1.41 Specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania

Zespoty silnikdw tego rodzaju nie sg przeznaczone do serwisowania lub naprawy przez uzytkownika. Wszelkie
dziatania, ktére mogg wptyngc¢ na charakterystyki zabezpieczeh przed wybuchem, powinny zosta¢ uprzednio
skonsultowane z producentem. Naprawy na ztgczach ognioszczelnych wolno wykonywaé wytgcznie zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng producenta. Naprawy na podstawie wartosci zawartych w tabelach 2 i 3 normy EN
60079-1 lub zatgcznikach B i D normy FM 3615 nie sg dozwolone.

1.4.2 Przy eksploatacji Ex-RW/RCP na przetwornicach czestotliwosci obowigzuje

Maszyny z oznaczeniem Ex nie mogg by¢, bez wyjatkow, uzytkowane przy zasilaniu sieciowym o czestotliwo-
Sci wyzszej niz maksymalna czestotliwo$¢ 50 Hz lub 60 Hz zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowe;j.

W przypadku gdy pompa jest eksploatowana w srodowisku wybuchowym przy uzyciu przemiennika czesto-
tliwosci prosimy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem Sulzer w sprawie konsultacji technicznej, ze
wzgledu na rozne certyfikaty i normy dotyczgce zabezpieczen termicznych i przecigzeniowych.

1.5 Zakres zastosowania
1.5.1 Zakres zastosowania RW

Mieszadta ABS napedzane silnikami zatapialnymi (RW 400 do 900) z silnikiem zatapialnym zamknietym w spo-
s6b zapewniajgcy szczelnos¢ na wode pod cisnieniem to markowe produkty wysokiej jakosci o nastepujgcych
zakresach uzytkowych, w komunalnych instalacjach oczyszczania sciekéw, w przemysle i rolnictwie:

¢ miksowanie
* mieszanie

 cyrkulacja
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Wersja LW ze specjalnym $migtem do zastosowarn w rolnictwie. Wersja DM (Drilling Mud) ze specjalnym $mi-
gtem do ptuczek wiertniczych

Mieszadta zatapialne RW 480 i RW 750 sg uzywane do mieszania, wzruszania i pobudzania lepkich ptynéw
zawierajgcych ciata state w oczyszczalniach sciekéw, przemysle i rolnictwie. Sg one zaprojektowane szczegol-
nie z myslg o gtéwnych funkcjach mieszania podczas homogenizacji osadoéw i koenzymow.

1.5.2 Zakresy zastosowania RCP

Pompy recyrkulacyjne ABS serii RCP (400 do 800) z silnikiem zatapialnym zamknietym w sposéb zapewnia-
jacy szczelno$¢ na wode pod cisnieniem to markowe produkty wysokiej jakosci o hastepujgcych zakresach
uzytkowych:

» Tloczenie i cyrkulacja osady czynnego z usuwaniem azotu (nitryfikacja/denitryfikacja)

» Ttoczenie wdd deszczowych i powierzchniowych.

1.5.3 Zakres zastosowania SB-KA

SB-KA stosowany jest w procesach oczyszczania, w przypadku ktérych masa bio nie ptywa w $ciekach jako
swobodne ,ktaczki“, lecz zwigzana jest jako ,warstwa bio“ z powierzchnig no$nikéw. Sposréd tych tak zwanych
metod toza przeptywu warstwy bio pozytywne doswiadczenia zrobiono przede wszystkim z metodg ,Moving
Bed™* firmy AnoxKaldnes

1.6 Klucz kodu oznaczenia typu urzadzenia
np. RW4021-A30/8STD-230/50

Czes¢ hydrauliczna Silnik
RW Seria A Oznaczenie silnika
40 Kréciec ttoczny DN [cm] przy $migle RCP 30 Moc silnika (P, [KW] x 10)
F [cm] przy RW/SB-KATyp 8 Liczba wyprowadzen silnika
2 Typ $migta* STD Atesty
1 Numer ident. 230 Napiecia
50 Czestotliwos¢e

* Typ $migta: 1 = Smigto specjalne 2-topatkowe do osadéw i koenzyméw (tylko bez pierécienia przeptywowego);
2 = 2-topatkowe $migto pedne; 3 = 3-topatkowe $migto pedne;
4 = 2-topatkowe $migto pedne z pierscieniem przeptywowym;
5 = 3-topatkowe $migto pedne z pierscieniem przeptywowym;
7 = 3- topatkowe $migto specjalne do metod toza przeptywu warstwy bio (metoda ciata statego)

6 6006183-04



2 Dane techniczne

2.1 Dane techniczne RW 50 Hz

Propeller Silnik (50 Hz/400V) Instalacja
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RW [mm] | [1/min] kW] | [kwW] Al | [A] Ikl
4021 /4041 400 702 o A 30/8 4.2 3.0 ° | - 9.3 40 1 | e | @ o ° o 92 /106
4022 /4042 400 702 o A 30/8 4.2 3.0 ° | - 9.3 40 1 | e | o o ° o 92 /106
4023 /4043 400 702 o A 30/8 4.2 3.0 ° | - 9.3 40 1 | e | @ o ° o 92 /106
4024 /4044 400 702 o A 30/8 4.2 3.0 ° | - 9.3 40 1 | e | @ o ° o 92 /106
4031 /4051 400 680 o A 40/8 5.6 4.0 - | e 109 | 40 2 | e | e o | e o 92 /106
4032 /4052 400 680 o A 40/8 5.6 4.0 - | ] 109 | 40 2 | e | @ o ° o 92 /106
4033/4053 | 400 680 o A 40/8 5.6 4.0 - | e 109 | 40 2 | e | o o | e o 92 /106
4811 480 | 446/3.3 | - A 75/4 8.7 75 - | o] 148 | 94 2 | e | o o ° - 163/ -
4812 480 | 467/31 - A 75/4 8.7 75 - | o] 148 | 94 2 | e | o o ° - 163/ -
4813 480 | 493/3.0 | - A 75/4 8.7 75 - | o] 148 | 94 2 | e | @ o ° - 163/ -
4814 480 | 517/2.8 | - A 110/4 13.0 11.0 - | 12191103 | 2 | e | @ o ° - 169/ -
4815 480 | 539/2.6 | - A 110/4 13.0 11.0 - | 12191103 | 2 | e | @ o ° - 169/ -
6521 /6541 580 470 o A 50/12 71 5.0 - | e | 182 | 52 2 | e | @ o - ° 150/ 168
6522 /6542 580 470 o A 50/12 71 5.0 - | o] 18.2 | 52 2 | e | o o - ° 150/ 168
6523 /6543 650 470 o A 50/12 71 5.0 - | o] 18.2 | 52 2 | e | o o - ° 150/ 168
6524 / 6544 650 470 o A 50/12 71 5.0 - | e | 182 | 52 2 | e | @ o - ° 150/ 168
6525 /6545 650 470 o A 50/12 71 5.0 - | o] 18.2 | 52 2 | e | @ o - ° 150/ 168
6531 /6551 650 462 o A 75112 10.3 7.5 - | e | 245 | 54 3| e | e o - ° 180/198
6532 /6552 650 462 o A 75/12 10.3 75 - | e | 245 | 54 3 | e | e o - ° 180/ 198
6533 /6553 650 470 o A 100/12 13.3 10.0 - | | 319 91 4 | o | o o - ° 200/218
7511 750 285/5 - A 150/4 17.8 15.0 - | e | 313|172 | 4 | e | @ o - ° 202/ -
9032 /9052 900 238/6 o A 110/4 13.2 11.0 - | e | 221 | 114 | 2 | e | & | © - ° 180 /264
9033/9053 900 238/6 o A 110/4 13.2 11.0 - | e | 221 | 114 | 2 | e | & | © - ° 180 /264
9034 /9054 900 238/6 o A 110/4 13.2 11.0 - | e | 221 | 114 | 2 | e | & | © - ° 180 /264
9035/9055 900 238/6 o A 150/4 17.8 15.0 - | e | 313|172 | 3 | e | & | © - ° 185/269
9033 /9053 900 285/5 o A 150/4 17.8 15.0 - | ® | 313|172 | 3 | e | & | © - ° 185/ 269
9034 /9054 900 285/5 o A 220/4 25.8 22.0 - | @ | 439 | 242 | 4 | e | & | © - ° 210/294
9035/9055 900 285/5 o A 220/4 25.8 22.0 - | e | 439 | 242 | 4 | e | & | © - ° 210/ 294

P, =Pobor mocy ; P, = Moc oddawana

e = Standard ; o = Opcja; e* = Czujnik szczelnosci (DI) w komorze przytgczeniowej zamiast komora uszczelnienia.

**Typ przewodu: przewdd 10 m z wolnym koncem to standardowy zakres dostawy: 1=1x7Gx1.5;2=1x10Gx1.5;3=1x10xGx2.5;4=2x4Gx4+2x0,75

WSKAZOWKA

6006183-04

Inne napiecia mozliwe sg na zyczenie.




2.2 Dane techniczne RW 60 Hz

Propeller Silnik (60 Hz/460V) Instalacja
E - 2
- 3 1k 5 3
>E 2 | 8T 2> s >E
gz : 3 > $ 2288 £ »4 g8 £3
22 sT | & 8 X sls Y| |8 238 ® | S 23
z3 s 28 |9 £ E |28 X |2 2|9 0| ol @22
522 | @ 8% 5§ o s w28 5 f %8 clgg e £22
?eE E | oy 2 = S| o |85 5| & W8 e 3 & & 28
hoaN o sa | E £ o e N > 3 ;‘ Zlegl oo |/ N| xNN
o Qo Q (1 o o <@ —_ o E g X <) o o N w © T _(E o Qo
2 < o o 2 c » p =1 c o 0o 2| » 2 © O ©
EZ§ = @S |9 o 2 2 5|5/ 6|6 3= &2 3 2 oc5
20 ¢ S N |0 e 3 © |E 3 E| 2|3|o o/s|5/ 2 wsc
290 e s9o | ¥ € € 85 & | N| S| &£ L|2 a Soso
59 | ° g% |8 2 E §8 5 2258 5¢g 53
25 af |5 E § 85 = |3 22X |&F ab
N S © = S FIN T i o N o
gx 5 NN Fg a8 gx
LU
>
RW [mm] | [1/min] kW] | [kW] Al | [A] k]
4021/4041 | 400 858 A35/8 | 46 | 35 | e | -| 87 38 |1 |e| e | 0| e | o 92/106
4022 /4042 | 400 858 o| A35/8 46 | 35 | e |- |87 | 38 |1 | e | e | 0| e | 0| 92/106
4023 /4043 | 400 858 o| A35/8 46 | 35 | e |- 87 | 38 |1 |e| e | 0| e | 0| 92/106
4024 /4044 | 400 841 o | A46/8 60 | 46 | - | ¢|103| 38 | 2 | e | @ | 0| e | 0| 92/106
4031/4051 | 400 841 o| A46/8 60 | 46 | - | ¢|103| 38 | 2 | e | @ | 0| e | 0| 92/106
4811 480 | 507/3.5| - | A90/4 |10.2| 90 | - | |153|103 | 2 |e | @ | - | - | o 163/ -
4812 480 |536/3.3| - | A90/4 |102] 90 | - |e¢|153|103| 2 [ e | @ | - | - | o 163/ -
4813 480 | 563/31 | - | A130/4 (150 | 130 | - | [219|1120| 2 | e | @ | - | - | @ 169/ -
6521/6541 | 580 571 o| A60M12 | 80 | 60 | - (@175 50 | 2 | e | e | 0| - | o | 150/168
6522 /6542 | 580 571 o| A60M12 | 80 | 60 | - || 175 | 50 | 2 | e | @ | 0| - | @ | 150/168
6531 /6551 650 567 o| A90M12 | 115 90 | - | e¢|239| 52 | 2 |e | e | 0| - | e |180/198
6532 /6552 | 650 567 o| A90M12 | 115 90 | - | |239| 52 | 2 | e | e | 0| - | e | 180/198
6533 /6553 | 650 567 o| A90M2 | 115 90 | - | |239| 52 | 2 | e | e | 0| - | e | 180/198
6534 /6554 | 650 569 o|A120/12 | 1563 120 | - || 314 | 88 | 3 |e | e | 0| - | o | 200/218
6535/6555 | 650 569 o | A120/12 {153 /120 | - | |314| 88 | 3 |e | e | 0 | - | e | 200/218
7511 750 | 285/6 | - | A130/4 | 153|130 | - | ¢ | 218|109 | 4 | e | @ | O | - 202/ -
9032/9052 | 900 | 238/7 | o | A130/4 | 153 | 130 | - | |218 109 | 2 | e | & | 0o | - | @ | 180/264
9033/9053 | 900 | 238/7 | o | A130/4 | 153|130 | - | 218|109 | 2 | e | e | 0 | - | o | 180/264
9034 /9054 | 900 | 238/7 | o | A130/4 | 153 | 130 | - | 218|109 | 2 | e | e | 0 | - | o | 180/264
9035/9055 | 900 | 238/7 | o | A170/4 | 198 | 170 | - | 294 |165| 3 | e | @ | 0 | - | @ | 185/269
9033/9053 | 900 | 285/6 | o | A170/4 | 198 | 170 | - | 294 |165| 3 | e | @ | 0o | - | @ | 185/269
9034/9054 | 900 | 285/6 | o | A250/4 | 28.8 | 250 | - |e | 417|229 | 4 | e | e | o | - | @ | 210/294
9035/9055 | 900 | 285/6 | o | A250/4 | 288|250 | - |e | 417 (229 | 4 | e | e | 0 | - | @ | 210/294
P1 = Pobér mocy ; P2 = Moc oddawana
e = Standard ; o = Opcja; ®* = Czujnik szczelnosci (DI) w komorze przytgczeniowej zamiast komora uszczelnienia.
**Typ przewodu: przewdd 10 m z wolnym koricem to standardowy zakres dostawy: 1=1x7Gx1.5;2=1x10Gx1.5;3=1x10xGx2.5;4=2x4Gx4+2x0,75
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23 Dane techniczne wersji specjalnych RW

1 Sy | = ol
© — o 5 = & 0 =]
0 (£} ] > > | S|Ww -~
© 8 3 2 |o 85 2% 2 S 22£/0s w U0 8
S 2| 5 « S |E 55| 6= e 0 28|5/E P2 8 s &
© £ = X S £S5/ 2C 5 S S5 2 82 8 & B
N % | 8 E 2213582 §F& 2 S z NI= 2 N J 2
& [S) = 3 > S s3Z 8 5 2 BTl E|Q = |5 =
) S % |o00|2X 5E/ 98 £ 02| SN2 B 8|8 &
= L 9 b co|lSE NS | T o S Sg = 9T Q8 =z 3T o
1 c 3 g o E 0 = =9 ‘o "‘é E = [TIRZR: S = 7] o g ©
o k-] ~ g = Ev o NS - N—-—|1D|l0o| x| @ sl = n
> (7] o € © N O|T ] T o o X = 5w N o ©
- ry o © c T2 O H © fad wix e o | s
2] & c N <) 14 o o %::. S o 5 5
N o PP v |X x| &
[mm] | [1/min] kW] | [kW] (Al (Al [HZ] (kg
RW 4033 LW | 400 680 A40/8 5,6 4,0 ° 10,9/400 V 40/400 V 1 e | e 0| 50 | e | 0| 92
RW 6532 LW | 650 462 A 7512 10,3 7,5 . 24,5/400 V 54/400 V 2 e | e | O 50 ° 180
RW 6533 LW | 650 470 | A100M12 | 13,3 | 10,0 ° 31,9/400 V 91/400 V 2 e | e | 0| 50 e | 200
RW 5531 DM | 550 470 A 10012 | 13,3 | 10,0 (] 31,9/400 V 91/400 V 2 e | e | O 50 e | 205
RW 5531 DM | 550 557 | A120112 | 16,0 | 12,0 ° 36,5/440-460 V | 97/440-460 V 2 e | e | 0| 60 e | 205
RW 5531 DM | 550 569 | A120M12 | 15,3 | 12,0 ° 20,9/690 V 65/690 V 2 e | e | 0| 60 e | 205
Wersja LW ze specjalnym $migtem do zastosowan w rolnictwie. Wersja DM; (Drilling Mud) ze specjalnym $migtem do ptuczek wiertniczych
P, = Pobor mocy ; P, = Moc oddawana; e = Standard ; o = Opcja; **Typ przewodu: przewdd 10 m z wolnym koricem to standardowy zakres dostawy: 1 = 1x10Gx1,5; 2 = 3x6+3x6/3E+3x1,5
2.4 Dane techniczne RCP 50 Hz
Propeller Silnik (50 Hz/400V)
> 15? > —
o g ~'6 %) .. > N 5=~ S ~8 =
o 2 S 2 o 5= & 8T 2|0 © ©
'I s | 2 < 8 B SE &, 3z ZEE 2 & £%
Z E | 2s £ 3o 80" 29|62 8. S8 8 R 2 89
> ) g g = 2> 28 8% S S 58 E| N TS| =2
© © = £ £ " o O c = e O =4 o¢C [] (7] 2 ® =
< e | 9E| T | o 28 SE | Ss &> 2%/8¢|2 s | S&
o £ 8w e CfE| 2= | TN | QN JFY 38| &8| 8 | gl
P S = 2 = E®» | NGO s o Rl 5| 0 n
< [ o S © o3| T = == o | 5| X © £
o o > o c So| & o ax| gl €| W =5
2 = < N o o © ol 51 0 3
o N & 2 | x X
[mm] | [1/min] | [m] | [Vs] kW] | [kW] Al | [Al kgl
RCP 4022 394 680 113 165 A 40/8 5,6 4,0 ° 10,9 40 2 ° ° ° 118
RCP 4023 394 680 1,35 195 A 40/8 5,6 4,0 ° 10,9 40 2 . . ° 118
RCP 4024 394 680 1,49 215 A 40/8 5,6 4,0 ° 10,9 40 2 ° ° ° 118
RCP 4031 394 680 1,67 225 A 40/8 5,6 4,0 ° 10,9 40 2 . . ° 118
RCP 4032 394 680 1,40 245 A 40/8 5,6 4,0 (] 10,9 40 2 . ° ° 118
RCP 4033 394 680 1,21 280 A 40/8 5,6 4,0 ° 10,9 40 2 . ° ° 118
RCP 5031 492 470 1,08 390 A 50/12 71 5,0 ° 18,2 52 2 ° ° ° 215
RCP 5032 492 462 1,30 440 A 75112 10,3 75 ° 24,5 54 3 ° ° ° 250
RCP 5033 492 462 1,38 500 A75/12 10,3 75 ° 24,5 54 3 . ° ° 250
RCP 5034 492 462 1,40 550 A 75/12 10,3 7,5 (] 24,5 54 3 . . ° 250
RCP 5035 492 470 1,45 585 A 100/12 13,3 10,0 ° 31,9 91 4 . . ° 255
RCP 5036 492 470 1,27 655 A 100/12 13,3 10,0 (] 31,9 91 4 . . ° 255
RCP 8031 792 296" 1,4 880 A 110/4 13,0 11,0 ° 21,8 103 2 . ot | o 280
RCP 8031 792 3702 1,4 1100 A 150/4 17,9 15,0 (] 32,3 172 3 . o* ° 285
RCP 8031 792 3702 1,8 1130 A 220/4 25,8 22,0 ° 43,9 242 4 . ot | o 315
RCP 8032 792 296" 0,9 970 A 110/4 13,0 11,0 ° 21,8 103 2 ° o | o 280
RCP 8032 792 296" 1,25 990 A 150/4 17,9 15,0 ° 32,3 172 3 ° ot | o 285
RCP 8032 792 3702 1,0 1230 A 220/4 25,8 22,0 ° 43,9 242 4 . o* ° 315
RCP 8032 792 285! 0,9 970 A 110/4 13,0 11,0 ° 21,8 103 2 . o | o 280
RCP 8032 792 285! 1,25 990 A 150/4 17,9 15,0 ° 32,3 172 3 ° o | o 285
RCP 8032 792 3602 1,0 1230 A 220/4 25,8 22,0 ° 43,9 242 4 ° o | o 315

P, =Pobdr mocy ; P, = Moc oddawana; 1= Predkos¢ obrotowa smigta z przektadnig redukeyjng i=5; 2= Predkosc¢ obrotowa smigta z przektadnig redukeyjng i=4
e = Standard ; o = Opcja; e* = Czujnik szczelnosci (DI) w komorze przytgczeniowej zamiast komora uszczelnienia.
**Typ przewodu: przewdd 10 m z wolnym koncem to standardowy zakres dostawy: 1=1x7Gx1.5;2=1x10Gx1.5;3=1x10xGx2.5;4=2x4Gx4+2x0,75
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2.5 Dane techniczne RCP 60 Hz

Propeller Silnik (60 Hz/400V)
= o | o 2 %
2 by ] © |W =
o = 3 = > I = s 3 =
%) I @ = E | 5«8 > & _| 2| o © ©
- 2| g % 588, 8§ eFE E 5 £
o S g © 5 X > o (33| 0 ||| 2=
= £ ° = ! Q 29| oo Q| N | Wb =)
= 7] - x x (= () h = = o > ; o o z ®©
= ° 3 s = o £ £ E S <3T| £ N | © = o
H © o £ £ & o Owm < ° s = o w | W © 2
> L I b = (e > © =8| &> & 58 =+ z o=
3 5 ° S z TN RN @ Tl g 8| £ g0
2 o > 3 Sc| ND o9c 8 3 2
= ‘0 (= o e |s3|wve 2 2s/ 2| =] 8
o ‘v c c o 3 © o ] -~ T8 © £
o n o o o o T 5 IN®| 2| € =G
> R’ R~ o — 14 o g N c ° >
- > € E o AR -
o ® © T la X
E c < ad >
N N o |F
[mm] | [V/min] | [m] | [l/s] (kW] | [kW] Al | [Al [ka]
RCP 4022 394 841 1,70 200 A 46/8 6,0 4,6 . 10,3 38 2 ° ° ° 118
RCP 4023 394 841 1,85 245 A 46/8 6,0 4,6 ° 10,3 38 2 ° ° ° 118
RCP 4024 394 841 1,62 265 A 46/8 6,0 4,6 . 10,3 38 2 ° ° ° 118
RCP 4031 394 841 1,36 275 A 46/8 6,0 4,6 ° 10,3 38 2 ° ° ° 118
RCP 5031 492 569 1,62 460 A 90/12 11,5 9,0 ° 23,9 52 2 ° ° ° 250
RCP 5032 492 569 1,52 515 A 120/12 15,3 12,0 ° 31,4 88 3 ° ° ° 255
RCP 5033 492 569 1,20 590 A 120/12 15,3 12,0 ° 31,4 88 3 ° ° ° 255
RCP 5034 492 569 1,14 640 A 120/12 15,3 12,0 ° 31,4 88 3 ° ° ° 255
RCP 8031 792 296! 1,44 900 A 130/4 14,9 13,0 ° 21,9 127 2 ° o* ° 280
RCP 8031 792 3562 11 1080 A 130/4 14,9 13,0 ° 21,9 127 2 ° o* ° 280
RCP 8031 792 3562 1,65 1080 A 170/4 19,8 17,0 ° 29,4 165 4 ° o* ° 285
RCP 8032 792 296" 0,90 990 A 130/4 14,9 13,0 ° 27,8 127 2 ° o* ° 280
RCP 8032 792 296" 1,3 1010 A 170/4 19,8 17,0 ° 37,0 165 4 ° o ° 285
RCP 8032 792 3562 0,97 1210 A 250/4 28,8 25,0 ° 531 229 4 ° o* ° 315
RCP 8032 792 285! 0,90 990 A 130/4 14,9 13,0 ° 27,8 | 126,8 2 ° o* ° 280
RCP 8032 792 285! 1,3 1010 A 170/4 19,8 17,0 . 37,0 164,9 4 ° ot ° 285
RCP 8032 792 3602 0,97 1210 A 250/4 28,8 25,0 ° 53,1 | 2294 4 ° o* ° 315
P, =Pobdr mocy ; P, = Moc oddawana; 1= Predkos¢ obrotowa smigta z przektadnig redukeyjng i=6; 2= Predkos¢ obrotowa smigta z przektadnig redukeyjng i=5
e = Standard ; o = Opcja; * = Czujnik szczelnosci (DI) w komorze przytgczeniowej zamiast komora uszczelnienia..
**Typ przewodu: przewdd 10 m z wolnym koricem to standardowy zakres dostawy: 1=1x7Gx1.5;2=1x10Gx1.5;3=1x10xGx2.5;4=2x4Gx4+2x0,75
2.6 Dane techniczne SB-KA
Propeller Silnik Waga
[ (3] sl T 1
© 1 - | 1 ; [ 1 o
Nz | 3 ¢ > | g |20|2F|2> &> I8 |8 |3 £
n 3 2 | B I S S5l 6X S N eg N sE N S
2> E |28 = 20 s’ |58 /539 2=~ sa=T | B8 _ | E N o
-y b |, ® c €0 3 gl SEIRS|ETNQ| 2N O gw'a L2 0 x
28 o | @ 3 5 OFfF 0x 03|08 >TL N>TL Z -3 g3 ]
N = L ] Ec §E| =2 5|5 Nos 8Nos | N%2|0®| O o
82 S |3 & |59 |2= Fg TN Nelg galg 5UT E=/E @
e |8 & | F |58 §" 83%3s°Fz 9%z € T 5 % 2
S N o L o]
2 3] 7)) o o l\cl o Lipg° 0 o 2 g > > =
[mm] | [1/min] [kW] | [kW] [Al [Al [ka]
SB 1236 KA | 900 100! A 30/8 4,2 3,0 ° 9,3/400 V 37/400 V 1 ° ° 176
SB 1237 KA | 1080 100! A 40/8 5,6 4,0 ° 10,9/400 V 40/400 V 2 ° ° 179
SB 1236 KA | 900 1002 A 35/8 4,6 3,5 . 8,7/460 V 38/460 V 1 ° ° 176
SB 1237 KA | 1080 1002 A 46/8 6,0 4,6 ° 10,3/460 V 38/460 V 2 ° ° 179
P, =Pobor mocy ; P, = Moc oddawana; 1= Predkos¢ obrotowa smigta z przektadnig redukeyjng i=7; 2= Predkos¢ obrotowa smigta z przektadnig redukeyjng i=8
e = Standard ; o = Opcja; **Typ przewodu: przewod 10 m z wolnym koncem to standardowy zakres dostawy: 1=1x7Gx1.5;2=1x10Gx 1.5
WSKAZOWKA Inne napiecia mozliwe sg na zyczenie.
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2.7 Tabliczka znamionowa

-

SULZER (€ e SULZER &"” (€
#H# 0598
EE 112G Ex h db IIB T4 Gb
Typ. Typ. i
Nr Sn s/o Nr Sn slo
UN IN Ph Hz UN IN Cos @ Ph Hz
P1: c P1: P2: n
: os ¢ n Insul. CL.F PTB Wt.
P2: Insul. CI.F Wt. Qmax @ Prop
Qmax Connecton information for the Anschlusshinwise fir die Tempe-
temperature controller is in the raturwacher in der Montage-u.
DN [h«O @ Prop installallation instructions. Betriebsanleitung beachten.
: Do not open while energised. Nicht unter Spannung Offnen.
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd.
Wexford, Ireland. Wexford, Ireland. UK
www.sulzer.com waw.sulzer.com Cn

Rys. 1 Standardowa tabliczka znamionowa

Objasnienia

Rys. 2 Tabliczka znamionowa Ex

Typ. Typoszereg P, Moc znamionowa na wejsciu kW
Nr Nr art. P, Moc znamionowa na wyjsciu kW / hp
s/o Numer zamdwienia sklepu n/RPM Predko$¢ obrotowa
Sn Nr.serii @ Prop Srednica $migta
Cos @ Wspbtczynnik mocy pf WH. Waga kg / Ibs
Un Napigcie znamionowe \Y, Q/Flow max Maksimum przeptyw
In Prad znamionowy A #it Data produkcji (Tydzien/Rok)
Ph Liczba faz Hz PTB Kod certyfikacji jednostki
notyfikowanej
Hz Czestotliwo$é Hz [ De Kierunek obrotu watu silnika
NOTE Zaleca sie spisa¢ dane dostarczonego agregatu z oryginalnej tabliczki znamionoweyj,
aby w kazdej chwili mieli Panstwo pod reka dane techniczne urzadzenia.
NOTE Przy zapytaniach nalezy obowigzkowo podac¢ typ agregatu, numer katalogowy jak

réwniez numer agregatu.

6006183-04
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3

Wymiary i masa

WSKAZOWKA Mase agregatéw nalezy odczytaé na tabliczce znamionowej agregatu lub w tabelach
w rozdziale 2 Dane techniczne.

3.1 Wymiary konstrukcyjne RW
2erNeN|8878 N |8 _ " _ N8, . . 7| BofNor| 8ol | 883 8F|8cNom
Wymiar sSITIT ISIST CQIZQI | VRIS I|vwaIRT """I"’g ®S5ISI|o29InT
SO MmO o9 o <O <O <o <Ko ToZ o = So®so o%o
22828 525295 BIB|2<8<g8|2<8<8|2<3 952329 Z<3<8
D, 2 400 2 482 2 650 2 650 2 650 2 740 2 900 2 900
D, @ 560 - o 811 o 811 2 811 - 2 1150 1150
d, 22225 226 2625 262.5 2 262.5 32225 22225 32225
Ho60 264 - - - - - - -
Ho 100 306 306 305 305 305 306 306 306
h, 700 500 900 900 900 750 1500 1500
L, 060 680 - - - - - - -
L, 0 100 715 1025 839 979 979 1068 1150 1250
L, 060 705 - - - - - -
L, 0100 740 - 878 1018 1018 - 1172 1272
) 793 1123 745 885 885 1166 1250 1350
1,0 60 310 - - - - - -
1,0 100 310 410 410 540 540 - - -
X, 0 60 259 - - - - - -
X, 0100 279 401 372 452 452 449 470 500
X, 0 60 299 - - - - - -
X, 0 100 319 - 372 452 452 - 460 570
L, (RW 750/900) min. I,
X min. 190
44
[e] [e) | =
ey
£
3 H—-——F—— T € —
I
9 ‘A
L, .
58 .
A A
o - d -
83, 2] oeoxe0 4 -
| E
— : — 4
\ . o < 4 a
a . A . ) R
XZ
>
DN b - - T 717

12

o 60 + 22°/30°

o 100 + 15°/22°/30°

Rys. 3 Wymiary konstrukcyjne RW
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3.2 Wymiary konstrukcyjne RCP

188,5

Y

_ 85 2“EN 10255-M

|
=

—

J
) il
< Min.800

min. 400
—

~
%

Rys. 4 RCP 400

188 . 520 (A75/12, A90/12, A100/12, A120/12)
o 447 T
85, | , | (As012,A6012)
. 2“ EN 10255-M
=
;—’j E = |
o o
‘ o
o
£
IS
s | 1
L |
o EXa ﬁe$3
o
72 D
=) N
!
= I Il
© ‘N o+
c M - 865 (A50/12, A60/12)
k= I 1005 (A75/12, A90/12, A100/12, A120/12)
Lo X
Y . X =PN6 Type 11, DIN EN 1092-1

Rys. 5 RCP 500
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144

85, | 2 EN 10255-M
505 -
<] #,
: a ) =
—— o
. o
‘: W’ % ) S
A \ ]
|
o
o
i 3]
\ pd
o
= I _
™~ e |
c U
= [ R 1174 (A130/4, A150/4)
] 1274 (A220/4, A250/4)
' ol X = PN6 Type 11, DIN EN 1092-1

ac B . Tt Tt v P B
.« PR . . . aa .
AL M . ‘ 4
R PR B “ .
. . . P R . .
v s . . .
o . 2 . .
Py 4 - - ..

Rys. 6 RCP 800

3.3 Kontrola wymiaru konstrukcyjnego kotnierza
— ] kotnierz stopien ,, Y ¢
DN (mm)
400 22 05
500 24 05
800 30 *05
NPS (inch)
10° 1,19 *0.030
16" 1,44 0016
. 20" 1,69 *0022
, l 30¢ 2,25 *0.033
a < A 2

kotnierz PN6 DIN EN1092-1 Typ 11
Standardowy kotnierz przemystowy
30", RF, wymiarowany zgodnie z
ANSI/ASME B16.1, klasa 125

Rys. 7 Wymiary konstrukcyjne kotnierza
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UWAGA Przed wbudowaniem pompy recyrkulacyjnej nalezy sprawdzié wymiar “Y” kotnierza.
Nalezy zwrécié uwage na to, aby wymiary podane w tabeli byly zachowane, w razie
potrzeby nalezy poddaé kotnierz dodatkowej obrébce.

3.4 Wymiary konstrukcyjne SB-KA

D
SB 1236 KA 900
SB 1237 KA 1085 g0

EEE) c=15°
, A B D
SB 1236 KA 1280 940 900
J: SB 1237 KA 1380 1040 1080
o — —— [ 7‘
{1 2 ] c=22°
o A B D
| _ SB 1236 KA 1280 1050 900
T 52 SB 1237 KA 1380 1160 1080
I @
| Cc=30°
0 100 x 100
Y AT A i | A B D
= SB 1236 KA 1250 1160 900
- 710 J SB 1237 KA 1350 1270 1080
[28,0] = \
Rys. 8 Uchwyt: wersja dla statego nachylenia 0° Rys. 9 Uchwyt: wersja z uchwytem z regulowanym nachyleniem
4 Bezpieczenstwo

Ogolne i szczegdtowe wskazowki bezpieczenstwa i zdrowotne zostaty doktadnie opisane w oddzielnej broszu-
rze Wskazéwki bezpieczenstwa.

W razie niejasnosci lub probleméw istotnych dla zachowania bezpieczehstwa zawsze nalezy kontaktowac sie z
wytworeg - firmg Sulzer.

4.1 Sprzet ochrony osobistej

Podczas instalacji, obstugi i serwisowania niniejsze urzadzenia moga stanowi¢ zagrozenie mechaniczne, elek-
tryczne i biologiczne dla personelu. Obowigzkowo nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej (PPE).
Minimalnym wymogiem jest noszenie okularéw ochronnych, obuwia przemystowego i rekawic ochronnych.
Nalezy jednak zawsze przeprowadzi¢ ocene ryzyka na miejscu w celu ustalenia, czy niezbedne jest dodatkowe
wyposazenie, np. uprzgz bezpieczenstwa, sprzet do oddychania itp.

5 Podnoszenie, transport i przechowywanie
5.1 Podnoszenie

OSTRZEZENIE Nalezy przestrzegaé catkowitej masy urzadzen Sulzer i dotgczonych elementéw! (na
tabliczce znamionowej podana jest masa urzadzenia bazowego).

Dotaczona kopia tabliczki znamionowej musi by¢ zawsze umieszczona i widoczna w poblizu miejsca instalaciji
urzgdze (np. na skrzynce zaciskowej / na panelu sterowania, gdzie podtgczone sg przewody).

UWAGA Nalezy stosowaé urzgdzenia podnoszace, jesli fgczna masa urzadzenia i osprzetu
przekracza normy lokalnych przepiséw BHP dotyczacych recznego podnoszenia
fadunkow.

Nalezy przestrzegac catkowitej masy urzadzenia i osprzetu podczas okreslania bezpiecznego obcigzenia
roboczego urzagdzen podnoszgcych. Urzgdzenia podnoszace, np. dzwigi i tancuchy, muszg mie¢ odpo-

wiedni udzwig. Podnosnik musi mie¢ odpowiednie parametry dla catkowitej masy urzgdzen Sulzer (w tym

z fancuchami do podnoszenia lub stalowymi linami oraz catym osprzetem, ktéry jest do nich przymoco-

wany). Uzytkownik koncowy ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za to, aby urzgdzenia podnoszgce byty
certyfikowane, w dobrym stanie oraz regularnie i okresowo kontrolowane przez kompetentng osobe w zgodnie
z lokalnymi przepisami. Zuzytych lub uszkodzonych urzgdzen podnoszgcych nie wolno uzywac i nalezy je
wtasciwie utylizowac. Urzgdzenia podnoszgce muszg réwniez by¢ zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami
dotyczgcymi bezpieczenstwa.
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UWAGA Wytyczne dotyczace bezpiecznego uzytkowania fancuchoéw, lin oraz tgcznikéw
dostarczanych przez firme Sulzer mozna znalezé w instrukcji obstugi sprzetu
podnoszacego dostarczanej z produktami i nalezy ich przestrzegac¢ w catosci.

5.2 Transport
e Agregatow nie wolno podnosic¢ za przewdd przytgczeniowy silnika.

Agregaty zaopatrzone sg w uchwyt/ucho, na ktérym mozna zamocowac tancuch za pomocg ogniwa ztgcznego
na czas transportu lub montazu / demontazu.

Q Agregat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig niekontrolowanego przesuniecia.

e Agregat na czas transportu nalezy ustawi¢ na odpowiednio wytrzymatej, wypoziomowanej powierzch-
ni i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przechytu.

Q Nie przebywac ani nie pracowac w zasiegu wiszgcych ciezarow!

c Wysokos$¢ haka musi uwzglednia¢ wysokos¢ catkowitg agregatéw jak réwniez dtugosé tancucha po-

mocniczego!
5.3 Zabezpieczenia transportowe
5.3.1 Izolacja przeciwwilgociowa przewodu zasilajacego silnik

Przewody zasilajgce silnik sg na swoich koncach fabrycznie zaopatrzone w ostony w postaci rurek termokurcz-
liwych do ochrony przed wilgocig postepujacg w kierunku wzdtuznym.

UWAGA Osfonki zdjgé dopiero bezposrednio przed przytagczeniem agregatu do sieci.

Szczegdlnie przy instalacji lub sktadowaniu agregatow w budowlach, ktére przed ustawieniem i przytgczeniem
przewoddw silnikowych mogtyby zostac zalane, nalezy zwrdci¢ uwage, aby koncowki przewoddéw wzgl. ostony
przewoddw zasilajgcych silnik nie mogty zostac zalane.

UWAGA Te ostonki stanowia ochrone przeciwbryzgowa i tym samym nie sg wodoszczelne!
Koncoéwek przewodow silnikowych nie nalezy zatem zanurzaé, poniewaz wilgoé moze
dostac¢ sie do komory podfgczenia silnika.

WSKAZOWKA  Korcoéwki przewodéw silnikowych nalezy w takich wypadkach trzymaé w miejscu
zabezpieczonym przed zalaniem.

UWAGA Nie uszkodzi¢ przy tym izolacji przewodow i zyt!
54 Skladowanie agregatow
UWAGA Produkty Sulzer nalezy chronié¢ przed wptywami warunkéw atmosferycznych, jak

promieniowanie UV przez bezposrednie nastonecznienie, ozon, wysoka wilgotnos$¢
powietrza, roznorodne (agresywne) zapylenie, uszkodzenia mechaniczne, mroz itd.
Oryginalne opakowanie Sulzer z przynaleznym zabezpieczeniem transportowym (o ile
fabrycznie dostepne), gwarantuje z reguty optymalng ochrone agregatow.

Jezeli agregaty narazone sq na dziatanie temperatur ponizej 0 °C, nalezy uwazac

na to, aby w uktadzie hydraulicznym, lub innych pustkach nie byto zawilgocen lub
wody. W razie silnego mrozu nalezy unika¢ poruszania agregatami/przewodami
przytaczeniowymi silnika. Przy skladowaniu w ekstremalnych warunkach, np. w kli-
macie podzwrotnikowym lub pustynnym, nalezy stosowac¢ dodatkowe srodki ochron-
ne. Jestesmy w stanie udostepni¢ je Panstwu na kazde zadanie.

WSKAZOWKA  Agregaty Sulzer z reguly nie wymagaja konserwacji w czasie sktadowania. Kilku-
krotne reczne obrécenie watu powoduje naniesienie nowego oleju slizgowego na
powierzchnie uszczelniajgce a poprzez to nienaganne dziatanie uszczelnienia mecha-
nicznego. Skfadowanie watu silnika nie wymaga czynnosci konserwacyjnych.
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6 Opis urzadzenia
6.1 Ogdlny opis
» Zoptymalizowane pod wzgledem hydraulicznym smigto o wysokiej odpornosci na zuzycie.

* tozyskowanie watka silnikowego odbywa sie za posrednictwem smarowanych na state i bezobstugowych
tozysk tocznych.

» Od strony medium dziatajgce niezaleznie od kierunku obrotowego uszczelnienie mechaniczne krzemowo-we-
glikowe.

» Komora uszczelnienia wypetniona olejem slizgowym.
Silnik

» Tréjfazowy silnik asynchroniczny.

» Napiecie robocze: 400 V 3~ 50 Hz/460 V 3~ 60 Hz.

* Inne napiecia robocze na zyczenie.

 Klasa izolacji F = 155 °C, klasa ochrony IP68.

» Temperatura medium w trybie pracy ciggtej: +40 °C.
Kontrola silnika

» Wszystkie silniki wyposazone sg w kontrole temperatury, ktéra w razie przegrzania wytgcza silnik zatapialny.
W tym celu kontrole temperatury nalezy odpowiednio podtgczyé¢ do urzadzenia sterowniczego.

Kontrola szczelnosci

» Czujnik szczelnosci (DI) (nie we wszystkich wersjach) przejmuje kontrole szczelnosci i zgtasza za posrednic-
twem specjalnej elektroniki (opcja) wnikanie cieczy do silnika.

Eksploatacja na przetwornicach czestotliwosci

* Wszystkie mieszadta RW/RCP/SB-KA w przypadku *odpowiedniego zaprojektowania*® nadajg sie do eksplo-
atacji na przetwornicach czestotliwosci. Nalezy przy tym przestrzegaé wytycznych EMV oraz instrukcji
montazu i uzytkowania, dotgczonych przez producenta przetwornicy czestotliwosci!

6.2 Budowa konstrukcyjna RW/SB-KA
6.2.1 RW 400/650

Rys. 10 RW 300/400/650

6006183-04 17



Legenda RW 400 i 650

a b ODN =

6.2.2

6.2.3

Rys.

18

Uchwyt
Wilot kabla

Komora przytgczeniowa
Uszczelnienie przy komorze silnika

Uzwojenie silnika
RW 480

9 10

RW 750, RW 900 and SB-KA

9**

\

(o]

10**

12 RW 750

= O 0 N O

Pierscien mocujgcy z szekla 11 Zespot watka z wirnikiem i tozyskami

Obudowa silnika 12 Pierscien SD

Uszczelnienie mechaniczne 13  Ptaszcz ze stali nierdzewnej (opcja)

Piasta $migta

00®
i =
[AIRARAN
HHHHH\\‘C\;\: u‘u‘\\l\‘\\‘\‘\\w
m | , i

RW 900 and SB-KA
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Legenda RW 480, RW 750, RW 900 i SB-KA

1 Uchwyt 9 Piasta $migta *=RW 900/ SB-KA
2 Wilot kabla 10  Smigto *=RW 750
3 Komora przytgczeniowa 11 Zespodt watka z wirnikiem i tozyskami
4 Uszczelnienie przy komorze silnika 12  Pierscien SD
5 Uzwojenie silnika 13  Przektadnia
6 Pierécien mocujacy z szeklg 14 Bieg
7 Obudowa silnika 15 Propeller Shaft
8 Uszczelnienie mechaniczne 16  Ptaszcz ze stali nierdzewnej (opcja)
6.3 Budowa konstrukcyjna RCP
6.3.1 RCP 400/500
1 6 7 8
= / | |
T Il I
Il I /
/Q:)
el O
([
el
[l al|
3 @)
@ ©
9 11
O 5 12
10
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Rys. 13 RCP 400/500
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6.3.2 RCP 800
= 4 7 8
(e)
{1
U o
-5
< HHHHHH” mHHHH“H o D
T -
llT [l I N
T il o
O
00 ~2)
3 9 10 2 11 13 5 1 6 12
Rys. 14 RCP 800

Legenda

1 Zespot watka z wirnikiem i tozyskami 8 Wilot kabla

2 Uszczelnienie mechaniczne 9 Smigto

3 Stozek wlotowy 10 Pierscien SD

4 Kabtak ochronny 11 Czujnik szczelnosci (DI) (kontrola szczelnosci)
5 Obudowa silnika 12  Uszczelnienie przy komorze silnika

6 Uzwojenie silnika 13  Przektadnia

7 Komora przytgczeniowa
6.4 Eksploatacja przy przetwornicach czestotliwosci

Konstrukcja stojana i stopien izolaciji silnikdow Sulzer oznacza, ze nadajg sie do uzycia z napedami o zmienne;j
czestotliwosci zgodnymi z normg IEC 60034-25:2022 / NEMA 61800-2:2005. Nalezy jednak pamieta¢, ze przy
eksploatacji z przetwornicg czestotliwosci muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* Muszg by¢ zachowane dyrektywy EMV.

« Silniki w wersiji chronionej przed wybuchem powinny byé wyposazone w kontrole termistora (PTC), jesli sg
eksploatowane w obszarach zagrozonych wybuchem (ATEX strefa 1 2).

* Maszyny w wersji Ex moga by¢ eksploatowane bez wyjatku tylko ponizej i do maksymalnej czestotliwo$ci sie-
ci rzedu 50 lub 60 Hz, podanej na tabliczce znamionowej. Nalezy przy tym zagwarantowac, ze po rozruchu
silnikdw nie zostanie przekroczony prad znamionowy podany na tabliczce znamionowej. Nie wolno réwniez
przekracza¢ maksymalnej liczby rozruchéw okreslonej w karcie danych silnika.

* Maszyny bez zabezpieczenia Ex moga by¢ eksploatowane wytgcznie z czestotliwoscig sieci podang na tab-
liczce znamionowej. Eksploatacja powyzej tej wartosci tylko w porozumieniu i za zgodg producenta Sulzer.

* Przy eksploatacji maszyn Ex z przetwornicami czestotliwosci obowigzujg szczegdlne postanowienia w odnie-
sieniu do czaséw wyzwalania elementdw kontroli termiczne;.

» Dolng czestotliwos¢ graniczng nalezy ustawic tak, aby nie byta ona nizsza niz 30 Hz.

20
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* Gorng czestotliwos¢ graniczng nalezy tak ustawié, aby nie przekroczy¢ mocy znamionowej silnika.

Napedy o zmiennej czestotliwosci musza by¢ wyposazone w odpowiednie filtry, gdy sg wykorzystywane w
strefie krytycznej. Wybrany filtr musi by¢ odpowiedni do napedu o zmiennej czestotliwosci pod wzgledem jego
napiecia znamionowego, czestotliwosci fali, prgdu znamionowego i maksymalnej czestotliwosci wyjsciowe;.
Upewnic sie, ze charakterystyka napiecia (wartosci szczytowe napiecia, dU/dt oraz czas narastania krétkich
impulséw napiecia) na tablicy zaciskowej silnika jest zgodna z normg IEC 60034-25:2022 / NEMA 61800-
2:2005. Mozna to uzyska¢ za pomocg roznych typow filtrow napeddw o zmiennej czestotliwosci w zaleznosci
od danego napiecia i dlugosci kabla. Aby uzyskac szczegdtowe informacje i prawidtowg konfiguracje, nalezy
skontaktowac sie z dostawca.

7 Instalacja

A Nalezy przestrzega¢ wskazdéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

71 Wyréwnanie potencjatéw

W przepompowniach / zbiornikach nalezy wykona¢ wyréwnanie potencjatdéw zgodnie z normg EN 60079-
14:2014 [Ex] lub IEC 60364-5-54 [brak EX] (przepisy dotyczace wykorzystania rur gazowych i wodociggowych
do wyréwnania potencjatu gtéwnego w instalacjach elektrycznych)

7.2 Instalacja RW/SB-KA

e Przewody przytgczeniowe silnika nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby nie mogty wkrecic sie w $migto i
nie byty obcigzone sitg cigzenia.

Q Przytacze elektryczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozdziatem 7.9 Podtgczenie elektryczne.

WSKAZOWKA Do instalacji mieszadet RW i pomp recyrkulacyjnych RCP i przyspieszacz przepfywu
SB zalecamy korzystanie z akcesoriéw instalacyjnych Sulzer.
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7.3 Montaz smigta (tylko w przypadku SB-KA)

Smigta mieszadet RW 900/SB-KA dostarczane sg oddzielnie i powinny byé zamontowane przez klienta zgod-

nie z ponizszg instrukcja.

UWAGA Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe pofozenie montazowe podktadek
zabezpieczajgcych (Rys. 17 Potozenie montazowe podkfadek zabezpieczajgcych) oraz

wilasciwy moment dociggajacy!

Nasunac¢ smigto (6).

o0k wh -~

Wtozy¢ pierscien uszczelniajgcy (5).
Wiozy¢ tarcze $migta (2).

Wtozy¢ pierscien uszczelniajacy (4).
Wiozy¢ podktadki zabezpieczajgce (3) zwracajgc na potozenie montazowe - patrz rowniez rys. 17 potoze-

nie montazowe podktadek zabezpieczajgcych.
7. Dociagng¢ srube cylindryczng (1) z momentem dociggajgcym 56 Nm.

Lekko nasmarowac piaste $migta i czop koricowy watu.

Legenda

N o g b ODN =

Smigto

Sruba cylindryczna
Tarcza $migta

juz fabrycznie)

Podktadki zabezpieczajgce
Pierscien uszczelniajacy
Pierécien uszczelniajacy

Wpust pasowany (zamontowany

8 Uszczelka (zamontowana juz fabrycznie)
Rys. 16 Montaz
74 Momenty dokrecajace
Momenty dokrecajace dla Sulzer sruby ze stali szlachetnej A4-70:
Gwint M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Momenty dokrecajgce 6,9 Nm 17 Nm 33 Nm 56 Nm 136 Nm 267 Nm 460 Nm

741 Utozenie podktadek zabezpieczajacych Nord-Lock®.

—_—

\AAAIN

22

Strona zewnetrzna 2 podktadek zabezpieczajgcych

Strona wewnetrzna 2 podkiadek zabezpieczajacych

Rys. 17 Utozenie podktadek zabezpieczajgcych Nord-Lock®
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7.5 Przyktady instalacji RW/SB-KA

7.51 Przyklad instalacji z wykorzystaniem obecnych elementow wyposazenia

Dla tego typu instalacji zaleca sie wykorzystanie zamknietego uchwytu. (patrz Rys. 25 Uchwyt zamkniety)

A
@5

2
A
A

&

Rys. 18 Przyktad z wykorzystaniem obecnego wyposazenia

Legenda

Wysiegnik podnosnikowy z kotowrotem i ling
Gorny koziot mocujacy
Uchwyt zamkniety

A WODN =

Podpora dolna

6006183-04
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Zaciskowy ogranicznik bezpieczenstwa

A

A\

Obrotowa czworokatna rura prowadnikowa

Zacisk odciggowy z hakiem kablowym
Ogranicznik amortyzatora wibracji (opcja)
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7.5.2
W przypadku tej instalacji zaleca sie wykorzystanie uchwytu otwartego. (patrz Rys. 24 Uchwyt otwarty)

Przyktad instalacji z wykorzystaniem dalszych mozliwosci mocowania.

Rys. 19 Przyktad z wykorzystaniem dalszych mozliwo$ci mocowania

Legenda

1 Wysiegnik podnosnikowy z mozliwoscig oddzielnego demontazu
2 Uchwyt obrotowy

3 Rurka mocujaca (zainstalowana na state)

4 Obrotowa czworokatna rura prowadnikowa

24

Obrotowe tozysko scienne

Otwarty uchwyt

Zacisk odciggowy z hakiem kablowym
Pachotek do mocowania liny
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7.5.3 Przyklad instalacji stalej jako przyspieszacz przeplywu.

Dla tej instalacji zaleca sie wykorzystanie uchwytu otwartego. (patrz Rys. 24 Uchwyt otwarty).

Rys. 20 Przyktad instalacji statej jako przyspieszacz przeptywu
Legenda

Pachotek do mocowania liny

Uchwyt obrotowy

Zacisk odciggowy z hakiem kablowym
Podnosnik Sulzer 5 kN

Czworokatna rura prowadnikowa
Otwarty uchwyt

Amortyzator wibracji

tacznik rurowy

Podpora dolna

© 00N O WN -

6006183-04
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Przyktady instalacji SB-KA
Dla tej instalacji zaleca sie wykorzystanie uchwytu otwartego. (patrz Rys. 23 Uchwyt otwarty).

7.54
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Rys. 22 Przyktad statej instalacji z amortyzatorem wibracji
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7.6 Uchwyty RW

Wsporniki z mozliwoscig odchylania w pionie (tylko opcjonalnie) sg dostepne zaréwno dla otwartych jak i za-
mknietych modeli wspornikéw dla RW 400 i RW 650.

Regulacja kata pionowego nie jest dostepna dla wszystkich wersji RW 480, 550, 750 i 900.
\

,}‘{7 i
|
iR

Otwarty zamkniety

Rys. 23 Otwarty uchwyt/zamkniety uchwyt

7.6.1 Montaz otwartego uchwytu z regulacjg nachylenia (Opcja)

10 (2x)
£ 9 (2x)
_ )

ﬁ 8 (2x)
5 (2x)
9 (2x)

B, 4@

VKT 100

L 5 =
) 9

10 (2x) - ((22><))
X

Rys. 24 Otwarty uchwyt z regulacjg nachylenia
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Legenda

1  Uchwyt 7 Wkret z tbem stozkowym ptaskim 13 Wotyczka sktadana
2 Wytozenie 8 Rura

3 Whktadka gwintowana 9 Podktadka

4 Sruba szesciokatna 10 Nakretka szesciokatna

5 Rolka 11 Sruba cylindryczna

6 tacznik 12 Sworzen przegubowy

7.6.2 Montaz zamknietego uchwytu z regulacja nachylenia (Opcja)

Rys. 25 Zamkniety uchwyt z regulacjg nachylenia

Legenda

1 Uchwyt 7  Kotek (dtugi)

2 Wytozenie 8 Podktadka

3 Rolka 9 Nakretka szesciokatna
4  Kotek (krotki) 10 Wktadka gwintowana
5 Wityczka sktadana 11 Sruba cylindryczna

6 tacznik

Mieszadto musi zosta¢ w taki sposdb wytarowane w swobodnym zwisie z catkowicie zmontowanym uchwytem,
aby uchwyt skierowany byt pionowo w goére. (Patrz rys. 26). W tym celu nalezy przesungé¢ odpowiednio obejme
mieszadta, aby mogto zosta¢ ustawiona zgdana skosna pozycja urzadzenia (Patrz rys. 26). W ten zapewnione
bedzie nienaganne slizganie sie mieszadta w gore i w dét po jego zawieszeniu w rurze prowadzace;.
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Rys. 26 Wytarowanie z kompletnie zamontowanym uchwytem

Ustawienie domysine dla wszystkich SB-KA z regulowanym wspornikiem pochylenia jest a = 30 °. W innych
ustawien (15 ° lub 22 °), zmiany punktéw montowania ostrosci i muszg zosta¢ zmienione w polu.

UWAGA

1.7

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen zamocowania spowodowanych niewtasciwym

wyréwnaniem.

Diugosci rur prowadniczych (czworokatna rura prowadnikowa) RW/SB-KA

Ponizsza tabela pokazuje maksymalng dtugosc¢ rury prowadzgcej, w oparciu o0 maksymalne dopuszczalne ugie-
cie na 1/300 dtugosci rury prowadzacej. Wartosci te ustalono z maksymalng sitg pchania najsilniejszych RW/
SB kazdej serii w czystej wodzie o gestosci 1000kg/md.

Maksymalna dtugos$¢ rury prowadzacej (L) przy instalacji czworokatnej rury prowadnikowej

Mieszadto/ z wkladanym z oddzielnym Rura prowadzgca z dodatkowa
Przyspieszacz | wysiegnikiem podnosnikowym | wysiegnikiem podnos$nikowym instalacja scienng
przeptywu P — ;
3
E
_ = —
i . ~
. =
1 ': U1
— - nl
I I = :
2 i =‘q:
.4
P IR
< .
Rys. 27a Rys. 27b Rys. 27¢c
RW 400 02“x3/16,L<5m 02“x3/165,L<5m 02“x3/16,L<5m
o60x60x4,L<4m 060x60x4,L<5m 060x60x4,L<5m
o100x100x4,L<9m 0100x 100x4,L<10m 0100x100x4,L<10m
RW 480, 0100x100x4,L<5m 0100x100x4,L<6m 0100x100x4,L<6m
RW 650 0100x100x6,L<6m 0100x100x6,L<7m 0100x100x4,L<6m
0100x100x8,L<7m 0100x100x8,L<8m 0100x100x4,L<6m
RW 750, 0100x100x6,L<5m 0100x 100 x6,L<6m 0100x100x6,L<6m
RW 900 0100x100x10,L<7m 0100x100x10,L<7m 0100x100x6,L<6m
<15 kW

RW 900 > 15 kW/SB-KA > 15 kW

Tylko ze specjalng instalacja
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7.8 Instalacja RCP

7.8.1 Przyklad instalacji z podnosnikiem Sulzer

\

Rys. 28 Przyktad instalacji z podnosnikiem Sulzer 5 kN
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7.8.2 Instalacja rury prowadzacej

e Nalezy przestrzega¢ wskazdéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

UWAGA Przewdéd cisnieniowy oraz wymagany koitnierz DIN EN 1092-1 PN6 powinien zostaé¢
zainstalowany przez klienta przed przystapieniem do instalacji rury prowadzacej.
Kofnierz DIN nalezy zainstalowaé bezosiowo. Oznacza to, ze otwory koftnierza usta-
wione sg symetrycznie obok pionowej osi sSrodkowej kotnierza. Nalezy zapewnic¢
wilasciwe zamocowanie kofnierza DIN w betonie.

3
2
41/@@
o
&

Rys. 29 Instalacja rury prowadzgcej

* Przytozy¢ uchwyt (6) do kotnierza DIN (9) i przykreci¢ za pomoca $rub szesciokatnych (7) wraz z podktadka-
mi sprezynowymi (8) i specjalnych nakretek (10).

UWAGA Sptlaszczona krawedz kofnierzowa nakretki specjalnej (10) musi by¢ skierowana do
Srodka kotnierza.

» Ustali¢ pionowg pozycje napinacza rury (1) nad uchwytem (6) i zamontowa¢ za pomocg kotkéw zabezpiecza-
jacych (4). Jeszcze nie dociggac srub!

» Przytozy¢ rure prowadzgca (5) obok stozka mocujgcego uchwytu (6) i ustali¢ ostateczng dtugos$¢ rury prowa-
dzacej. W tym celu przeprowadzi¢ pomiar az do gornej krawedzi napinacza rury (1).

» Skréci¢ rure prowadzgcg (5) na okreslong dtugosé i natozy¢ na stozek uchwytu (6).

» Wecisng¢ napinacz rury (1) w rure prowadzgca (5) w taki sposéb, aby w kierunku pionowym nie byto luzow i
przykreci¢ $ruby szesciokatne (3) wraz z podktadkami sprezynowymi (2).
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7.8.3 Utozenie kabla przytaczeniowego silnika RCP

c Nalezy przestrzega¢ wskazoéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

WSKAZOWKA Opisane tu uchwyty kabla nie wchodza w zakres seryjnej dostawy RCP.

Rys. 30 Utozenie kabla przytgczeniowego silnika

» Uchwyty kabla (2) z gumowa ostong (3) zatozy¢ na kabel przytgczeniowy bezposrednio nad RCP i skreci¢ za
pomoca Sruby szesciokatnej (1).

» Zawiesi¢ karabinczyk (4) w uchwycie kabla (2) i na stalowej lince lub fancuchu.

Przewody przytgczeniowe nalezy utozy¢ w taki sposob, aby nie mogty wkrecic¢ sie w $migto i nie byty
A obcigzone sitg cigzenia.

» Pozostate uchwyty kabla zamontowa¢ w taki sam sposob. Wraz ze wzrostem odlegtosci od RCP odstepy
moga sie zwiekszac.

» Zawiesi¢ kabel przytgczeniowy za pomocg odcigzenia ciggowego (7) na haku kabla.

2 Przytagcze elektryczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rozdziatem 7.9 Podtgczenie elektryczne.
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7.8.4 Opuszczanie RCP do rury prowadzacej

Nalezy przestrzega¢ wskazoéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

Aby zapewni¢, ze pompa recyrkulacyjna zostanie wystarczajgco nachylona w celu prawidtowego opuszczenia
na rure prowadzgca, przed opuszczeniem nalezy sprawdzi¢ kgt pompy utworzony przez hak podnoszacy po
zawieszeniu na podnosniku. W tym celu rozpoczg¢ podnoszenie pompy z poziomej ptaszczyzny i sprawdzic,
czy tylne zakonczenie wspornika mocujgcego podnosi sie 2-4 cm nad podtoze zanim przednie zakohczenie
zacznie sie podnosic.

Rys. 31 Kontrola kgta montazu pompy

UWAGA Przewadd przytgczeniowy silnika nalezy zamocowacé na tanncuchu pomocniczym lub stalowej
linie w taki sposob, aby nie mégf wkrecié sie w Smigto i nie byt obcigzony sifg cigzenia.

Po opuszczeniu pompy recyrkulacyjnej nalezy odcigzy¢ tancuch lub stalowg line.

Zawiesi¢ pompe recyrkulacyjng RCP na rurze prowadzgcej zgodnie z ponizszg ilustracjg i opuscic tak, aby sie
zasprzeglita, nalezy przy tym prowadzi¢ za pompa przewdd przytgczeniowy silnika.
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Rys. 32 Opuszczanie RPC RPC sprzezone

7.9 Przylacze elektryczne

A Nalezy przestrzega¢ wskazoéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢ fachowg kontrole, czy dostepne jest jedno z nie-
zbednych zabezpieczen elektrycznych. Uziemienie, zerowanie, wytgcznik ochronny réznicowy itd. muszg by¢
zgodne z przepisami lokalnego dostawcy energii elektrycznej (ZE) i po sprawdzeniu przez specjaliste-elektryka
prawidtowo funkcjonowac.

UWAGA Istniejgce na budowie systemy przesylowe pradu muszg by¢ odnosnie przekroju
przewodow i maksymalnego napiecia zgodne z przepisami Zwigzku Niemieckich
Elektrotechnikéw. Podane na tabliczce znamionowej agregatu napiecie musi by¢
zgodne z dostepnym napieciem zasilajacym.

Podtgczenia przewoddéw doprowadzajgcych jak rowniez przewoddéw zasilajgcych silnik do urzgdzenia
A sterujgcego powinien dokonac¢ zgodnie ze schematem potgczen urzgdzenia sterujgcego i schemata-
mi potgczenia przewodow do zasilania silnika specjalista-elektryk.

Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odpowiedniego zabezpieczenia wstepnego (zgodnie z prgdem
znamionowym silnika).

W przypadku agregatow z seryjnym urzgdzeniem sterowniczym nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie sterownicze
przed wilgocig i zainstalowaé w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem w potgczeniu z przepisowo zainstalo-
wanym gniazdem CEE ze stykiem ochronnym.

UWAGA Agregaty mogg by¢ podigczane tylko dla takich rodzajow rozruchu, jakie podane
zostaly w tabelach w rozdziale 2 Dane techniczne. Odstepstwa wymagaja konsultacji
z producentem.
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Dla agregatow bez seryjnych rozdzielni obowigzuje: RW/RCP/SB-KA wolno
eksploatowaé tylko z wytgcznikiem ochronnym silnika i podfgczonymi czujnikami
temperatury.

7.9.1 Schematy ideowe standardowego podtaczenia silnika, zakres napiecia zasilajacego 380 - 420 V przy 50
Hz/460 V przy 60 Hz

50 Hz 60 Hz
A 30/8 A 35/8

PE

u1

Al

W1

FO

F1

DI

Rys. 33 (1 Przewdd przytgczeniowy silnika ze zintegrowanymi zytami sterujgcymi - podtgczonymi w silniku, tylko dla
silnikow M lub A < 3 kW)

S 50 Hz 60 Hz
o - s A 40/8 A 46/8
< T :V: A 50/12 A 60/12
-y A 75/12 A 90/12
" A 75/4 A 90/4
v A 110/4 A 120/12
va A 150/4 A 130/4
o A 170/4
| L.
Hl— - DI

Rys. 34 (1 Przewdd przytgczeniowy silnika ze zintegrowanymi zytami sterujgcymi)

P'ZED“I"""” 50 Hz 60 Hz
_Cﬁl A 100/12 A 250/4
‘ e A 220/4

u1
/ u1 \ vi
V2 V1 / Wi
AaﬁE
W2

u2

V2
FO

L o

F1

]

Przewoéd 2

Rys. 35 (2 Dwa przewody do podtgczenia silnika, kazdy ze zintegrowanymi zytami sterujgcymi)
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7.9.2 Oblozenie zyt

Rozruch bezposredni potaczenie gwiazdowe T U
L1 L2 L3 Potgczenie
Ameryka 1 2 3 4&58&6 wo 112
Pdtnocna V2
T3 \Tz
. W1 Vi1
Sulzer/Niemcy U1 V1 W1 U2 & V2 & W2
Rozruch bezposredni potaczenie trojkatowe
L1 L2 L3 - W2/ \U1
Ameryka 1;6 2;4 3;5 -
Pdtnocna W1 U2
T3\
Sulzer/Niemcy U1W2 V1;U2 W1V2 - VeV

,Obwdd czujnika“ (F1) musi by¢ zablokowany elektrycznie za pomocg stycznikéw silnikowych, kaso-
A wanie musi odbywacé sie mechanicznie.

UWAGA Czujniki temperatury mogg by¢ uzytkowane zgodnie z danymi producenta tylko na
wyspecyfikowanej mocy sterowniczej. (patrz ponizsza tabela).
Napiecie robocze...AC 100 Vdo 500 V ~
Napiecie znamionowe AC 250V
Prad znamionowy AC cos¢ = 1,0 25A
Prad znamionowy AC cos@ = 0,6 1,6 A
Maks. dop. prad styku I 50A

7.9.3 Opcja - urzadzenie do tagodnego rozruchu

Dla agregatow > 15 kW zalecamy montaz urzgdzenia do rozruchu tagodnego (Soft Starter).

UWAGA Agregaty mogag by¢ podfgczane tylko w zalecanym trybie rozruchu DOL w pofgczeniu
Z urzgdzeniem do rozruchu tagodnego.
e B Legenda
r——-t O S
[ 1 %*‘f***" 1 Uktad tagodnego rozruchu
| | - j—j’*r+**** 2 Skrzynka zaciskowa
Ly L 3 Do rozdzielni
S N T
e Bl
Lo .
v ‘ | | I
1 \ 1 i | |
W ;
} | } 2 | =3
I Fo } I }
| | | |
M |
) | ]

RW/RCP/SB-KA

Rys. 36 Schemat podtaczenia silnika z urzgdzeniem do rozruchu tagodnego (opcja)
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Rys. 37 Test i ustawienie urzgdzenia do rozruchu tagodnego

Test i ustawienie urzadzenia do rozruchu tagodnego:

UWAGA Do pierwszego testu ustawié potencjometr w pozycji C.

Dalsze informacje znajdujg sie w instrukgji instalacji i obstugi urzadzenia do rozruchu tagodnego, ktéra zatgczo-
na zostata przez producenta do opakowania.

Test:

1. Test z ustawieniem potencjometru ,C*

Ustawianie:

« ustawi¢ na najnizszy mozliwy moment rozruchowy (wewnatrz zakresu nastawczego).

* oraz ustawi¢ na najdtuzszy mozliwy czas rozruchu (wewnatrz mozliwego zakresu nastawczego).

7.9.4 Kontrola kierunku obrotu

Przy pierwszym uruchomieniu i w kazdym nowym miejscu dziatania specjalista powinien przeprowadzi¢ kontro-
le kierunku obrotu.

Kierunek obrotu jest wiasciwy, jesli Smigto (kierunek spogladania patrz strzatka) obraca sie zgodnie z ruchem
wskazowek zegara (w prawo). Dotyczy to wszystkich wszystkich wersji agregatéw RW, RCP i SB-KA!

Rys. 38 Kontrola kierunku obrotu

byli zagrozeni przez obracajgce sie kota wirnikowe/$migta/wirniki i wywotane przez nie podmuchy
powietrza lub wyrzucane cze$ci. Nie nalezy wktadaé rak w urzgdzenia hydrauliczne ani $migto

c Agregaty Sulzer w czasie kontroli kierunku obrotu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby ludzie nie
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c Zmiane kierunku obrotu moze przeprowadzi¢ wytgcznie specjalista-elektryk.

Przy kontroli kierunku obrotu jak i wtgczaniu agregatéw Sulzer nalezy uwzgledni¢ SZARPNIECIE
A ROZRUCHOWE. Moze ono mie¢ znaczng site!

WSKAZOWKA Jezeli do urzadzenia sterujacego jest podigczonych kilka agregatéw, to kontrole
nalezy przeprowadzi¢ w kazdym agregacie osobno.

UWAGA Podtgczenie do sieci urzadzenia sterujgcego musi by¢ wykonane na polu
prawoskretnym. Wowczas przy podfgczeniu agregatu zgodnie ze schematem i ozna-
czeniem zyf kierunek obrotu jest prawidiowy.

7.9.5 Zmiana kierunku obrotu
c Nalezy przestrzega¢ wskazoéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

c Zmiane kierunku obrotu moze przeprowadzi¢ wytgcznie specjalista-elektryk.

W razie nieprawidtowego kierunku obrotu jego zmiane nalezy wykona¢ poprzez zamiane dwoch faz przewodu
zasilajgcego w urzgdzeniu sterujgcym.

Powtdrzy¢ kontrole kierunku obrotu.

WSKAZOWKA Przy pomocy miernika do kontroli kierunku obrotu sprawdza sie pole wirujgce
przytacza sieciowego wzgl. awaryjnego zespotu pragdotwdrczego.
7.9.6 Podtaczenie czujnika szczelnosci w urzadzeniu sterujgcym

Standardowe wersje agregatow sg seryjnie wyposazone w czujnik szczelnosci (DI) do kontroli szczelnosci.
W celu zintegrowania funkcji monitorowania uszczelnienia z panelem sterowania pompy konieczne jest
zamontowanie modutu kontroli szczelnosci firmy Sulzer i podigczenie go zgodnie z ponizszymi schematami.

UWAGA W razie wskazan czujnika szczelnosci DI agregat nalezy natychmiast wylgczy¢.
W takim wypadku nalezy skontaktowac sie z serwisem Sulzer!

UWAGA Modut Sulzer DI nalezy umie$cié poza niebezpiecznym obszarem.

WSKAZOWKA  Uruchomienie urzadze przy odtgczonym czujniku temperatury i/lub szczelnosci
powoduje anulowanie odpowiednich postanowien gwarancji.

UWAGA Czujnik szczelnosci (DI) w komorze uszczelnienia (60 Hz, strefa niebezpieczna, tylko
Ameryka Pofnocna) musi by¢ podifaczony do iskrobezpiecznego obwodu elektryczne-
go zgodnie z FM (Factory Mutual) 3610.
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Podtgczy¢ zacisk
3 do ziemi lub
obudowie RW/RCP

Zasilacz

wejscie
przeciek

Rys. 39 Przekaznik do wykrywania przeciekéw Sulzer CA 461

Elektroniczne wzmacniacze na 50/60 Hz

110-230V AC (CSA) (Art.-Nr./Part No.: 1 690 7010)
18- 36V DC (CSA) (Art.-Nr./Part No.: 1 690 7011)
UWAGA Maksymalne obciazenie styku przekaznika: 2 ampery.
UWAGA Nalezy zauwazy¢, ze w powyzszym przykiadzie pofgczenia nie jest mozliwe

okreslenie, ktory czujnik/alarm jest aktywowany. Jako alternatywe Sulzer zaleca
stosowanie oddzielnego modutu CA 461 dla kazdego czujnika/wejscia, aby umozliwi¢
nie tylko identyfikacje, ale takze podpowiedzie¢ odpowiednig reakcje na kategorie/
silnos$¢ alarmu.

Dostepne sa rowniez moduty kontroli szczelnosci z wieloma wejsciami. Nalezy skonsultowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy Sulzer.

UWAGA W przypadku aktywacji czujnika szczelnosci (DI) urzgdzenie musi zosta¢ natychmi-
ast wyfgczone z eksploatacji. Nalezy skontaktowac sie z centrum serwisowym firmy
Sulzer.

8 Pierwsze uruchomienie

c Nalezy przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

Przed uruchomieniem nalezy skontrolowac¢ agregat i przeprowadzi¢ kontrole dziatania.
Szczegodlnie nalezy sprawdzic:

» Czy przytgcze elektryczne zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami?
» Czy jest podtgczony ogranicznik temperaturowy/czujnik temperatury?

» Czy zainstalowano kontrole szczelnosci (o ile istnieje)?

» Czy samoczynny wytgcznik silnikowy zostat prawidtowo ustawiony?

» Czy przewody do podtgczenia silnika zostaty zainstalowane zgodnie z przepisami?

Czy kable przytgczeniowe silnika sg tak utozone, ze nie moga zosta¢ naruszone przez $migto?

» Czy minimalne pokrycie jest wtasciwe? (Patrz rozdziat 3 Wymiary i masa)
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8.1 Tryby pracy

min. H min. 0,5 B
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B = szerokos$¢ zbiornika, H = gtebokos¢ wody
Rys. 40 Przyktad montazu z wentylacjg

UWAGA Rysunek stanowi tylko przyktad! W celu prawidtowego montazu nalezy sie zwrécic
do firmy Sulzer.

UWAGA Zastosowanie w strefie bezposredniego napowietrzania jest niedozwolone!

UWAGA Agregaty musza by¢ catkowicie zanurzone w medium. Podczas pracy smigtfo nie
moze zasysac powietrza. Nalezy zadba¢ o spokojny przeptyw medium. Agregat powi-
nien pracowac bez silnych wibracji.

gwattowny przeptyw cieczy oraz wibracje moga wystepowac :
* Przy silnym mieszaniu w matych zbiornikach (tylko w przypadku RW/SB-KA).

* Przy utrudnieniach swobodnego doptywu i odptywu w strefie pierscienia przeptywowego. (tylko w przypadku
RW) Zmieni¢ na probe kierunek roboczy mieszadta.

* Przy utrudnieniach swobodnego doptywu i odptywu w strefie pierscienia wlotowego (tylko w przypadku RCP).

9 Konserwacja

c Nalezy przestrzega¢ wskazoéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

W szczegodlnoSci nalezy przestrzegac wskazéwek dotyczgcych konserwacji zawartych w punkcie 3.2, w od-
dzielnym zeszycie ze wskazéwkami bezpieczenstwa.
9.1 Ogodlne wskazowki odnosnie konserwacji

c Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych agregat musi by¢ catkowicie odtgczony od sieci przez

osobe upowazniong oraz zabezpieczony przed ponownym wigczeniem.

WSKAZOWKA Podane tu wskazéwki odnosnie konserwacji nie sg instrukcja do przeprowadzania napraw
we wlasnym zakresie, poniewaz do tego wymagana jest wiedza specjalistyczna.

, Naprawy agregatéw w wersji przeciwwybuchowej moga by¢ wykonywane wytgcznie w/przez upowaz-
nionych do tego warsztatach/osoby z zastosowaniem oryginalnych czesci zamiennych producenta. W
przeciwnym wypadku przestaje obowigzywac certyfikat Ex.

Agregaty Sulzer sg sprawdzonymi wysokojakosciowymi wyrobami ze staranng kontrolg koricowa. Trwale na-
smarowane tozyska toczne w potgczeniu z urzgdzeniami kontrolnymi zapewniajg optymalng gotowos$¢ do pracy
agregatow, o ile zostaty one podtgczone i zastosowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Jezeli mimo to nastgpi awaria, to nie nalezy improwizowac, lecz zawota¢ na pomoc serwis Sulzer.
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Dotyczy to szczegdlnie powtarzajgcych sie wytgczehn spowodowanych wyzwalaczem przetezeniowym w
urzgdzeniu sterujgcym lub przez czujniki / ograniczniki temperatury w systemie Thermo Control albo poprzez
sygnalizowanie nieszczelnosci przez czujniki szczelnosci (DI).

Serwis Sulzer chetnie Panstwu doradzi w sprawach bardzo indywidualnych i pomoze rozwigzac problemy
Zwigzane z pompowaniem.

WSKAZOWKA  Sulzer daje gwarancje w ramach umowy dostawy tylko wéwczas, gdy naprawy beda
wykonane przez autoryzowanych przedstawicieli Sulzer i w sposéb udokumentowany
wykorzystywane oryginalne czesci zamienne Sulzer.

UWAGA W celu zachowania dfugiej trwatosci nalezy regularnie przeprowadzaé kontrole i pra-
ce konserwacyjne (patrz rozdziat 9.2 Konserwacja RW, RCP i SB-KA).

9.2 Konserwacja RW, RCP i SB-KA

c Nalezy przestrzega¢ wskazdéwek bezpieczenstwa podanych w poprzednich akapitach!

Regularne przeglady i profilaktyczna obstuga techniczna zapewniajg niezawodnos$¢ urzgdzen podczas pracy.
Dlatego nalezy w regularnych odstepach czasu czyscic i konserwowac caty agregat oraz poddawac przegla-
dom technicznym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na nienaganny stan i bezpieczenstwo uzytkowe wszystkich
czesci agregatu. Okresy przeglgdow ustala sie w zaleznosci od stopnia obcigzenia agregatu. Przerwa pomie-
dzy dwoma przegladami nie moze jednak przekroczy¢ jednego roku.

Prace konserwacyjne i przeglgdowe nalezy przeprowadzac zgodnie z ponizszym planem przeglagdéw. Przepro-
wadzone prace nalezy udokumentowac na zatgczonej liscie. W razie nieprzestrzegania tego wygasa gwarancja
producenta!

9.21 Zakloécenia podczas pracy

Niezaleznie od czestotliwo$ci przeglgdow i konserwacji, opisanych w rozdziale 9.5 Terminy przegladéw i
konserwacji dla RW, RCP i SB-KA, nalezy bezzwtocznie przeprowadzi¢ kontrole agregatu lub instalaciji, jesli
podczas pracy pojawig sie np. silne wibracje lub dojdzie do gwattownego przeptywu medium.

Mozliwy przyczyny zaktécen:

* Minimalne przykrycie $migta RW/SB-KA.

* Wprowadzanie powietrza w obszarze $migta RW/SB-KA.

* niewtasciwy kierunek obrotéw $migta

+ Smigto jest uszkodzone

» Utrudnienie swobodnego doptywu lub odptywu w obszarze pierscienia przeptywowego RW.
* Utrudnienie swobodnego doptywu lub odptywu w obszarze stozka wejsciowego RPC.

» Czesci instalacji, jak np. czesci uchwytéw lub sprzegta sg uszkodzone lub poluzowaty sie.

W takich wypadkach nalezy bezzwtocznie odtaczy¢ agregat i poddac go przegladowi. Gdyby nie stwierdzo-

no zadnej przyczyny lub gdyby zaktdcenie pojawito sie ponownie po usunieciu przypuszczalnej przyczyny,
wowczas nalezy bezzwtocznie odtgczy¢ agregat. To samo dotyczy wielokrotnego wytgczania przez wytgcznik
ochronny silnika w urzgdzeniu sterujgcym, zatgczania sie kontroli szczelno$ci lub czujnika temperatury. W kaz-
dym przypadku nalezy skontaktowac¢ sie z przedstawicielstwem serwisu Sulzer.
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9.3 Usuniecie i zamontowanie wirnika $miglowego i wymiana oleju

78  Sruba z tbem walcowym

79 Podktadka blokujgca
102  Smigtowego podktadka
101 Smigtowego

76  Solids deflection ring
103 Tasma zaciskowa

19  Klin $migtowego

Usuniecie wirnika smigtowego

» Usungc $rube (78).

» Usung¢ podktadke blokujaca (79).

» Usung¢ podktadke (102).

* Ostroznie zdjg¢ piaste wirnika Smigtowego z obudowy
silnika, uzywajgc dwoéch duzych srubokretéow po
przeciwnych stronach. W razie potrzeby uzy¢ 3- lub
4-ramiennych Sciggaczy do tozysk.

Ponowny montaz wirnika Smiglowego

» Usungc klin wirnika smigtowego (19) z watu wirnika.
Wyczyscic¢ i ponownie zamontowac.

* Nieznacznie nasmarowac piaste wirnika Smigtowego i
koniec watu.

» Wyroéwnac rowki i przymocowaé wirnik $migtowy (101) do
watu.

 Zatozy¢ podktadke (102).

 Zatozy¢ podktadke blokujgcg (79).

» Natozy¢ na srube wirnika $migtowego nieznaczng ilos¢
srodka Bondloc Nutlock and Seal i wkreci¢ srube kluczem
imbusowym. Za pomocg klucza dynamometrycznego
ustawionego na 33 Nm sprawdzi¢, czy moment dokrecania
jest prawidiowy.

* Obréci¢ wirnik smigtowy, aby sprawdzié, czy swobodnie
sie obraca.

Rys. 41 Usuniecie i zamontowanie wirnika $migfowego
UWAGA: Jezeli podczas demontazu lub ponownego

montazu wirnika Smigtowego wystapiag problemy,
nalezy sie skontaktowac¢ z serwisem firmy Sulzer.
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Spuszczanie oleju
* Usung¢ wirnik $migtowy.

» Wykreci¢ czesciowo goérng srube (73), aby zredukowaé
ci$nienie oleju i umozliwi¢ odpowietrzenie.
» Usung¢ dolng srube (73), podktadke uszczelniajgcyg (74) i

pierscien o-ring (55).

* Spusci¢ caly olej do odpowiedniego pojemnika.

Wlewanie oleju

» Ustawi¢ mieszadto pionowo z koricem watu skierowanym
w gore tak, aby sie nie przewrdcito.
» Wla¢ olej przez ten sam otwor, przez ktory zostat

Spuszczony.

» Ponownie wkreci¢ gorng srube (73).

» Ponownie wkreci¢ dolng srube (73), zatozy¢ podktadke
uszczelniajaca (74) i pierscien o-ring (55).

» Ponownie zamontowac wirnik $migtowy.

Rys. 42 Spuszczanie i wlewanie oleju

9.4 llosci oleju (litry)
Komora z uszczelnieniem Komora z uszczelnieniem
pierwotnym wtérnym *
RW 400 / RCP 400 0.80 0.04
RW 480 0.22 -
RW 550 0.55 0.04
RW 650 / RCP 500 1.20 0.04
RW 750, RW 900, 05
RCP 800, SB-KA '
* Wersja z drugim uszczelnieniem mechanicznym.
Specyfikacja: Hydrauliczny VG32 HLP-D. Part no.: 11030021.
UWAGA W celu uzupetnienia przektadni nalezy skontaktowac sie z serwisem Sulzer. Olej w

przektadni powinien by¢ uzupetniany wytacznie przez wykwalifikowanego technika.

9.5 Terminy przegladoéw i konserwacji dla RW, RCP i SB-KA

Zalecane terminy serwisowe przy standardowych zastosowaniach i warunkach pracy:

Pierwszy przeglad

Najpdzniej po trzech miesigcach.

Przeglad podstawowy

Raz w ro.

Przeglad regularny

Po kazdych 8 000 godzinach pracy lub co drugi rok.

Naprawa podstawowa

Po kazdych 30 000 godzin pracy lub co sze$¢ lat, w zaleznosci od tego, co nastgpi

wczesdniej

Naprawa catkowita

W zaleznosci od stanu elementéw urzgdzenia (zwtaszcza kabli i czesci hydraulicz-

nych), zaleca sie przeprowadzenie naprawy catkowi

tej po 10 latach.

WSKAZOWKA W przypadku okreslonych zastosowarn i warunkéw pracy moze byé zalecone odpo-
wiednie wydtuzenie lub skrocenie terminu serwisowego. Nalezy skontaktowac sie z

lokalnym przedstawicielem serwisu Sulzer w celu uzyskania dalszych porad.
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