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Declaration of Conformity DA: Overensstemmelseserklaering TR: Uygunluk beyanie
Konformitatserklarung Fl: Vaatimustenmukaisuusvakuutus BG: [eknapauus 3a CbOTBETCTBUE
Déclaration de Conformité PL: Deklaracja zgodnosci RO: Declaratie de conformitate
Declaracion de Confirmidad HU: Megfeleléségi nyilatkozat SR: Izjava o usaglasenosti
Declaracao de conformidade EL: AARAwon evappoviong LV: Atbilstibas deklaracija
Dichiarazione di conformita ET: Vastavusdeklaratsioon LT: Atitikties deklaracija
Overeenkomstigheidsverklaring CS: ProhlaSeni o shod RU: 3asBneHune o cooTBeTCTBUM
Forsakran om dverensstammelse SL: Izjava o skladnosti HR: Izjava o suglasnosti
Samsvarserklaering SK: Vyhlasenie o zhode

Manufacturer / Address: DA: Producent / Adresse: TR: Uretici / Adres:

Hersteller / Adresse: Fl: Valmistaja / Osoite: BG: lMpowussoaguten / Agpec:
Fabricant / Adresses: PL: Producent/Adres: RO: Producator / Adresa:
Fabricante / Direccion: HU: Gyart6 / cime: SR: Proizvoda¢ / Adresa:
Fabricante / Enderego: EL: KaraokeuaoTtrg/ AigbBuvon: LV: Razotajs / Adrese:
Costruttore / Indirizzo: ET: Tootja/ Aadress: LT: Gamintojas / Adresas:
Fabrikant / Adres: CS: Vyrobce / Adresa: RU: Nsrotosutens / Agpec
Tillverkare / Adress: SL: Proizvajalec / Naslov: HR: Proizvodac/Adresa:
Produsent / Adresse: SK: Vyrobca / Adresa:

JWC Environmental, Unit 15, Daneside Business Park, River Dane Road, Congleton, Cheshire CW12 1UN, Egyesiilt Kiralysag
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Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behérden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichie technique auprés des autorités sur demande:

Nombre y direccion de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o ficheir técnico para as autoridades, caso solicitado:

I nome e l'indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorita dietro richiesta:

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Namn och adress pa den person som ar auktoriserad att pa begaran utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse pa den personen som har tillatelse til & sette sammen den tekniske file til myndighetene ved forespgrsel:

Navn og adresse pa den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om
dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez
wiadze:

A miszaki dokumentacié 6sszeallitasaval megbizott személy neve és cime, amennyiben hatdsagi kérés érkezik:

‘Ovopa kail d1etBuvan Tou aTépou TTou gival e60uciodoTnPEVO yia Tn oUvTagn Tou TEXVIKOU GOKEAOU TTPOG TIG APXEG ETTI TN ATTAITACEL
Isiku nimi ja aadress, kelle padevuses on koostada néudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Jméno a adresa osoby opravnéné vytvorit, na vyzadani ze strany Gfadud, soubor technické dokumentace:

Ime in naslov osebe, pooblas€ene za zbiranje tehniénih podatkov za pooblaséene organe na zahtevo:

Meno a adresa osoby opravnenej na zostavenie technického suboru pre Urady na poziadanie:

Yetkili makamlara istek tzerine teknik dosyay! hazirlamaya yetkili olan kisinin adi ve adresi:

Wme v agpec Ha nUUETO, YMbIIHOMOLLIEHO [ia CbCTaBU TEXHUYECKUS OKYMEHT 3a BNacTMTe Npu NouckBaHe:

Numele si adresa persoanei autorizate sa completeze dosarul tehnic pentru autoritati la cerere:

Ime i adresa lica ovlas¢enog za sastavljanje tehnickog dokumenta za nadleznu instituciju u slu¢aju zahteva:

Tas personas uzvards un adrese, kura pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju péc uzraugo$o iestazu pieprasijuma:
Asmens, jgalioto valdzios institucijoms pareikalavus sudaryti technine bylg, vardas, pavardé ir adresas:

®.1.0 v agpec nuua, yNnoONMHOMOYEHHOTO COCTaBMATb TEXHUYECKYIO AOKYMEHTaLmMio No TpeboBaHmIo opraHoB BNacTu:
Ime i adresa ovlastene osobe za sastavljanje tehnicke dokumentacije nadleznoj instituciji u sluaju zahtjeva:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur,
Switzerland
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ce SULZER

EN: We declare under our sole responsibility that the product to which this manual and declaration relates are in conformity with the
following standards or other normative documents.

DE: Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Handbuch und diese Erklarung beziehen, den
folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entspricht.

FR: Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel et cette déclaration font référence est conforme aux
normes ou autres documents normatifs suivants.

ES: Por la presente, nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este manual y
declaracion cumple con las siguientes normas u otros documentos normativos.

PT: Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto com o qual este manual e declaracéo estao relacionados se
encontra em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos.

IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto a cui si riferisce questo manuale e la presente dichiarazione sono
conformi ai seguenti standard o ad altri documenti normativi.

NL: Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product, waar deze handleiding en verklaring bijhoren, voldoet aan
de volgende normen of andere normatieve documenten.

SV: Viintygar pa eget ansvar att produkten som denna bruksanvisning och férsékran galler uppfyller féljande standarder eller andra
normgivande dokument.

NO: Vi erkleerer med vart eneansvar at produktet som denne handboken og erklaeringen gjelder er i samsvar med falgende standarder
eller andre normative dokumenter.

DA: Vi erkleerer under eneansvar, at det produkt, som denne manual og erkleering vedrgrer, er i overensstemmelse med falgende
standarder eller andre normgivende documenter.

Fl: Me vakuutamme yksinomaisena vastuullisena, etta tuote, jota tdma kasikirja ja vakuutus koskee, vastaa seuraavia standardeja tai
muita ohjeellisia asiakirjoja.

PL: Deklarujemy na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt, do ktérego odnosi sie niniejsza instrukcja obstugi i deklaracja, jest
zgodny z ponizszymi normami lub innymi aktami normatywnymi.

HU: Sajat kizardlagos felel6sségunkre kijelentjlik, hogy a termék, amelyre a jelen utmutato és nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alabbi
szabvanyoknak vagy egyéb normativ dokumentumoknak.

EL: AnAwvoupe pe atrokAEIOTIKA pag euBUvn OTI TO TTPOIGV GTO OTI0I0 AVOPEPETaI TO TTAPOV EYXEIPIDIO Kal N dAwaon BpiokeTal og
OUPUOPEWON pE Ta akdAouBa TTPOTUTIA i GAAQ KAVOVITTIKA £yypaga.

ET: Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode, mida see juhend ja deklaratsioon kasitleb, on kooskdlas jargmiste standardite véi muude
normdokumentidega.

CS: ProhlaSujeme na nasi vyhradni odpovédnost, Ze produkt, ke kterému se vztahuje tento navod a prohlaseni, je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo jinymi normativnimi dokumenty.

SL: Izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da je izdelek, na katerega se nanasSata ta priro¢nik in izjava, skladen z naslednjimi standardi ali
drugimi normativnimi dokumenti.

SK: Vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, ze produkt, ktorého sa tyka tento navod a vyhlasenie, je v zhode s nasledujucimi normami a
normativnymi dokumentmi.

TR: Bu el kitabinin ve beyanin konusu olan uriinlin, asagidaki standartlara ve standartlara tabi diger dokiimanlara uygun oldugunu, tim
sorumluluk bize ait olmak tzere beyan ederiz.

BG: [eknapupame Ha cobcTBeHa OTroBOPHOCT, Y€ NPOoAYKTbT, 3a KOMTO Ce OoTHacs ToBa PbKOBOACTBO U Tasu Aeknapauus, € B
CbOTBETCTBME CbC CregHUTe CTaH4apTu Unn Apyrn HoOpMaTUBHU OOKYMEHTU.

RO: Declaram pe propria raspundere ca produsul la care fac referire acest manual si aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte documente normative.

SR: Na svoju isklju¢ivu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi na koje se odnose ovaj priru¢nik i izjava u skladu sa slede¢im
standardima ili drugim normativnim dokumentima.

LV: Vienigi uz savu atbildibu deklaréjam, ka izstradajums, uz kuru attiecas $1 rokasgramata un deklaracija, atbilst $adiem standartiem un
citiem normativajiem aktiem.

LT: Deklaruojame savo atsakomybe, kad produktas, su kuriuo susijes Sis vadovas ir deklaracija, atitinka toliau nurodytus standartus ar
kitus norminius dokumentus.

RU: Moa Hally nomnHyt 0TBETCTBEHHOCTb 3asiBISIEM, YTO MPOAYKT, K KOTOPOMY OTHOCUTCSI JAHHOE PYKOBOACTBO U AeKnapaumsi,
COOTBETCTBYET CreflyloLUM CTaHAapTam Ui ApyruM HOPMaTUBHLIM IOKYMEHTaM.

HR: Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosti da je proizvod na koji se ovaj priruénik i ova izjava odnose uskladen sa sljede¢im normama
ili drugim normativnim dokumentima.
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ce SULZER

EN: As defined by ATEX Directive 2014/34/EU, Machinery Directive 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive
2014/35/EU, Outdoor Noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

DE: Im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, Larmrichtlinie 2000/14/EG geandert durch 2005/88/EG.

FR: Tel que défini par la directive ATEX 2014/34/EU, Directive sur les machines 2006/42/CE, EMC-Directive 2004/108/CE, Directive
basse tension 2014/35/EU, Directive sur le bruit exterieur 2000/14/CE amendé par 2005/88/EC.

ES: Segun se define en la Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de Maquinas 2006/42/CE, DIRECTIVA EMC 2004/108/CE, Directiva de
Baja Tension 2014/35/UE, Directiva 2000/14/CE modificada por 2005/88/CE.

PT: Conforme definido pela diretiva ATEX 2014/34/UE, diretiva de maquinas 2006/42/CE, Diretiva EMC 2004/108/CE, diretiva de baixa
tensdo 2014/35/UE, diretiva ruido exterior 2000/14/CE alterada por 2005/88/CE.

IT: Come definito dalla direttiva ATEX 2014/34/EU, direttiva sulle macchine 2006/42/EC, Direttiva EMC 2004/108/EC, direttiva a bassa
tensione 2014/35/UE, direttiva sul rumore esterno 2000/14/EC modificata entro il 2005/88/EC.

NL: Zoals gedefinieerd in ATEX richtlijn 2014/34/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, buitenlawaai Richtlijn 2000/14/EG gewijzigd tegen 2005/88/EG.

SV: Enligt definitionen i ATEX-direktivet 2014/34/EU, maskin direktiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EG, lagspannings direktivet
2014/35/EU, direktiv 2000/14/EG om buller, andrat genom 2005/88/EG.

NO: Som definert av ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektiv
2014/35/EU, direktiv om utendgrs stey 2000/14/EF endret av 2005/88/EF.

DA: Som defineret i ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspaendingsdirektiv
2014/35/EU, direktiv vedr. udendears stgj 2000/14/EF revideret ved 2005/88/EF.

Fl: kuten ATEX-direktiivissa 2014/34/EU on maaritelty, kone direktiivi 2006/42/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EY, pien jannite direktiivi
2014/35/EU, ulkomelu direktiivi 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 2005/88/EY .

PL: zgodnie z definicjg zawartg w dyrektywie ATEX 2014/34/UE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa EMC 2004/108/WE,
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie hatasu na zewnatrz 2000/14/WE zmieniona dyrektywg 2005/88/WE,
dyrektywa 2009/125/WE.

HU: A 2014/34/EU,ATEX-iranyelv, a 2006/42/EK gépekrél sz6lé iranyelv, a 2004/108/EK EMC-iranyelv, a 2014/35/EU kisfeszultségl
iranyelv és a kiiltéri zajkibocsatas 2005/88/EK iranyelvvel modositott 2000/14/EK iranyelve altal meghatarozottak szerint.

EL: &mwg opidetal ammé tnv odnyia 2014/34/EE tou ATEX, odnyia yia Tig unxavég 2006/42/EK, EMC-Odnyia 2004/108/EK, odnyia yia Tnv
XaunAn 1aon 2014/35/EE, odnyia 2000/14/EK yia 1o 86pufo, TpotrotroinBnke atrd 1o 2005/88/EK.

ET: Kooskélas ATEX-direktiiviga 2014/34/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU, elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiviga 2004/108/EU,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, vélismiira direktiiviga 2000/14/EU, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EU.

CS: Podle definice ve smérnici ATEX 2014/34/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2004/108/ES, smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU, smérnici o venkovnim hluku 2000/14/ES ve znéni smérnice
2005/88/ES.

SL: Kot opredeljujejo Direktiva ATEX 2014/34/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES, Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES,
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva 2000/14/ES o emisijah hrupa v okolje, kot jo spreminja Direktiva 2005/88/ES.

SK: Ako je definované smernicou 2014/34/EU ATEX, smernicou 2006/42/EC o strojovych zariadeniach, smernicou 2004/108/EC o
elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EU o nizkom napati, smernicou 2000/14/EC o hluku vo vonkajSom prostredi
zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88/EC.

TR: ATEX Yonetmeligi 2014/34/AB, Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42/AT, EMU Y&netmeligi 2004/108/AT, Algak Gerilim
Yonetmeligi 2014/35/AB, Gurdltu Yoénetmeligi 2000/14/AT (yerine 2005/88/AT yururluge girmistir) dogrultusunda.

BG: KakTto e onpegeneHo B OupektuBa ATEX 2014/34/EC, Onpektna 2006/42/EO oTHOCHO MawwmvHuTe, dnpektnea 2004/108/EO
oTHocHo EMC, Oupektuea 2014/35/EC OTHOCHO HUCKOTO HanpexeHune, Oupektuea 2000/14/EO OTHOCHO LyMa Ha OTKPUTO,
nameHeHa ¢ Qupektuea 2005/88/EO.

RO: In conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

SR: Kao $to je definisano ATEX Direktivom 2014/34/EU, Direktivom o masinama 2006/42/EK, Direktivom o EMK 2004/108/EK, Direktivi
za elektricne uredaje niskog napona 2014/35/EU, Direktivi o emisiji buke opreme koja se koristi na otvorenom prostoru 2000/14/EK
koju zamenjuje 2005/88/EK.

LV: Saskana ar ATEX direktivu 2014/34/ES, Masinu direktivu 2006/42/EK, EMS direktivu 2004/108/EK, Zemsprieguma
direktivu 2014/35/ES, Troksnu direktivu 2000/14/EK, kas grozita ar 2005/88/EK.

LT: Kaip apibrézta ATEX direktyvoje 2014/34/ES, Mas$iny direktyvoje 2006/42/EB, EMC direktyvoje 2004/108/EB, Zemos jtampos
direktyvoje 2014/35/ES, ISorinio triukSmo direktyvoje 2000/14/EB, i$ dalies pakeistoje 2005/88/EB.

RU: Kak onpegeneHo anpektuson ATEX 2014/34/EU, OupekTrBa o mawmHocTpoeHumn 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC,
[npexTnBa o HM3koM HanpsikeHun 2014/35/EU, OupekTmBa 06 ynuyHoMm wyme 2000/14/EC c nonpaBkamu k 2005/88/EC.

HR: U skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU, Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, Direktivom EMC 2004/108/EZ, Direktiva o
niskonaponskoj opremi 2014/35/EU, Direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ dopunjenoj s 2005/88/EZ.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 80079-36, IEC 80079-37

Gregory B. Queen, elndk
JWC Environmental Inc.
2019-11-12
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CMD Channel Monster sorozat
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

ATEX robbanasvédelmi figyelmeztetések @ (alkalmazhatésagat lasd a
tipustablan)

1.

Ha az apritéberendezést potencidlisan robbanasveszélyes Iégkdrbe tervezik telepiteni,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a beszerzéskor megadtak az erre vonatkoz6 adatokat, és a
berendezés kialakitasa ennek megfeleld, illetve rendelkezik ATEX robbanasbiztos tipustablaval,
vagy mellékeltek hozza megfelel6ségi tanusitvanyt. Ha barmilyen kétsége merul fel a
berendezés megfeleléségével kapcsolatban, kérjuk, forduljon a Sulzer munkatarsaihoz, miel6tt
folytatna a berendezés telepitését és lzembe helyezését.

A folyamattal érintett folyadékokat vagy folyékony anyagokat -20 °C és +40 °C kozotti
hémérsékleten kell tartani, kiilénben az aprité fellilete vagy a rendszer alkotéelemei a
hémérséklet megemelkedése folytan gyujtéforrassa valhatnak.

Az elektromos telepitést és a karbantartasi munkalatokat kizarélag megfelel6 képesitéssel
rendelkezé, illetékes szakember végezheti, a vonatkozo villamossagi elbirasok betartasa
mellett.

Ha fennall a veszélye, hogy robbanasveszélyes gaz vagy por halmozédik fel, akkor az
Uzemeltetés el6tt és az Uzemeltetés alatt megfeleld szell6ztetést kell végezni, mellyel
eltavolithatdé minden gaz és por.

Amikor meghaijtast, csatlakozot vagy védbelemeket csatlakoztat az apritdbegységre, 1ényegi
fontossagu, hogy ezeket megfeleléen helyezze fel, igazitsa be és allitsa be, a telepitési
utasitasok szerint. Ha ezt elmulasztja, akkor a véletlen mechanikai érintkezés miatt szikra
képzbédhet, illetve megemelkedhet a hémérséklet a mechanikai vagy elektromos tulterhelés
kovetkeztében.

Ha az apritét és annak kiegészité berendezéseit nem a gyartéi utmutatasok szerint Gizemelteti
és tartja karban, akkor az a berendezés alkotéelemeinek id6 elétti meghibasodasahoz vezet,
ami adott esetben veszélyt okozhat. Elengedhetetlentl fontos a rendszeres felllvizsgalat, és
szilkség esetén a csapagyak, tdmitések és egyéb kopd alkatrészek cseréje, illetve kenése.

Az adott ATEX apritora egyedileg jellemzé kiviteli rajzokhoz hasznalja az alabbi tablazatot, melybdl
meggy6z8dhet arrdl, hogy a megfelelé miiszaki rajz all rendelkezésére.

JWC/Sulzer egységek miiszaki rajzai és az ATEX-tanusitvany adatai

Rajz sz. Egység leirasa ATEX zéna
10000-CD-ATEX-S 10K sorozatu, csévezetékbe épitheté Muffin Monster | Gaz és por
10002-CD-ATEX-S 10K sorozatu, nyilt csatornaba épitheté Muffin Monster | Gaz és por
30002-SC2-ATEX-S 3-SHRED-sorozatu Muffin Monster Gaz és por
30004T-CD-ATEX-S 30K sorozatu, csévezetékbe épitheté Muffin Monster | Gaz és por
30005-CD-ATEX-S 30K sorozatu, nyilt csatornaba épithetd Muffin Monster | Gaz és por
40002-CD-ATEX-S 40K sorozatu, nyilt csatornaba épitheté Muffin Monster | Gaz és por
40002-IL-CD-ATEX-S | 40K sorozatu, csGvezetékbe épitheté Muffin Monster | Gaz és por

40002-SC2-ATEX-S 4-SHRED-sorozatt Muffin Monster Gaz és por
CMD-XDS2.0-ATEX-S | CMD-XDS2.0 Channel Monster sorozat Csak gaz
CMD-XDM2.0-ATEX-S | CMD-XDM2.0 Channel Monster sorozat Csak gaz
CDD-XDS2.0-ATEX-S | CDD-XDS2.0 Channel Monster sorozat Csak gaz
CDD-XDM2.0-ATEX-S | CDD-XDM2.0 Channel Monster sorozat Csak gaz
CDD-XDS2.5-ATEX-S | CDD-XDS2.5 Channel Monster sorozat Csak gaz
CDD-XDM2.5-ATEX-S | CDD-XDM2.5 Channel Monster sorozat Csak gaz
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd

SULZER

CMD Channel Monster sorozat

Tipustabla adatai

O &S, JWC ENVIRONMENTAL &
Nem ATEX- & (&<Y%) CONGLETON, CHESHIRE
Kivitel L'/ CW12 1UN, UK.
MODE': NO_M 6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550 CODE c €
SERIAL NO. MANUF. DATE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg
@ SOUND PRESSURE LEVEL <70d8B @
O 0T, IWCENVIRONMENTAL O
& 2SI CONGLETON, CHESHIRE SU Lz ER
Muffin Monster <] CW12 1UN, U.K.

/‘. THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE U.5. PATENTS
AND FOREIGN COUNTERPARTS
6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550

gaz és por
MODEL NO.

Il 2G Ex h IIB T4 Gb
I 3D Ex h lIC T135C D¢

iz C €

SERIAL NC.

MANUF. DATE

/4!’\’ m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

O

Certificate No: BaseefaO3ATEX0591X/2

SOUND PRESSURE LEVEL <70dB

O

@D JWC ENVIRQXMENTAL

Channel Monster
csak gaz

CHANNEL MONSTER®
MODEL NO.

S
6,17@/443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550

—1
/Mm DATE

SERIAL \;z/

CAPACITY m2/h

O
SULZER
Ex 112G Exh B T4 Gb C €

MAX. kpa WEIGHT kg

&

SOUND PRESSURE LEVEL <70dB

$/ Wﬂaseemosmexosng

( Készilékcsoport - Felszin

-

2/3 ATEX kategoria — Magas foku védelem

G/D Gaz/Por

Ex Robbanésbiztos

h Mechanikus berendezés, hozzarendelt védelmi csoport az EN80079-36 szerint
IIB/IIIC Gaz/Por csoport

T HOomeérsékleti osztaly

Gb/Dc  Berendezés védelmi szintje (Gaz-1, Por-22)

~

/
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Biztonsagi és veszélyre utalé figyelmeztetések

A Veszélyes fesziiltség jelenléte.

Az utasitas be nem tartasa személyi sériilést okozhat.

Lezarasra — kitablazasra valé figyelmeztetés. Elektromos aram veszélye —
az utasitas be nem tartasa személyi sériilést okozhat.

=N

Tartson tavolsagot a forgo alkatrészektol.

Ha a f6 levalaszté kapcsol6 nincs lekapcsolva, akkor aramsziinetet
kovetbéen eléfordulhat, hogy a forgo alkatrészek maguktol ujraindulnak.

Fiiggo teher. Telepités / leszerelés kézben ne alljon az aprité ala.

Az alkotéelemek kezelése soran viseljen munkavédelmi cipét.

Eles peremek. Az aprité vagéidomainak és tavtartéinak kezelése soran
mindig viseljen véddkesztyiit.

Az alkotéelemek tisztitdsa soran viseljen védészemiiveget.

Az aprité akkor miikédik megfeleléen, ha helyes iranyba forog. Ezt a
telepités és lizembe helyezés végeztével, valamint minden egyes
karbantartas befejezése utan is ellendrizni kell. Ha elmulasztja, az
mechanikai vagy elektromos tulterhelést okozhat.

> © ek P P O
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Altalanos informaciok

Az aprit6é a szennyvizben talalhaté szilard anyagot darabolja fel. Az aprit6é vezérlése kulén
vezérl6panelrdl végezhetd.

Modell Vagoeszk6z magassaga (mm)
CMD1810 457
CMD2410 610
CMD3210 813
CMD4010 1016
CMD5010 1270
CMD6010 1524

Saly (kg)*

Modell XDS XDM Modell XDS XDM
CMD1810 431 377 CMD4010 567 513
CMD2410 488 434 CMD5010 640 586
CMD3210 510 456 CMD6010 712 661

* hajtomi nélkdl
Hajtomii-egységek sulya (kg)
Csak csokkentd Csak motor
IP55 IP68 IP55 IP68
0,75 kW 4 kW 0,75 kW 4 kW 0,75 kW 4 kW 0,75 kW 4 kW
27 31 29 37 16 44 35 159

Rendeltetésszerii hasznalat

A CMD sorozatu, nyilt csatornaba épithetd apritd a lakossagi és ipari szennyvizben talalhato szilard
alkotoelemek méretének csdkkentésére szolgal. Az apritoberendezések az alabbi anyagok
feldolgozasara alkalmasak:

e Szilard és szalas anyagot tartalmazo tiszta viz és szennyviz
o Fekalia
e Iszap

e Szennyviz
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CMD Channel Monster sorozat

SULZER

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

A gép korlatai
Leiras Ikertengelyes apritd, melynek vagoidomai, tavtartdi és egyszeres
dobja olyan Ontottvas hazba vannak elhelyezve, mely szamos
szabvanynak megfelel, sebesség-csdkkentd hajtomivel,
villanymotorral és motorvezérlével
Rendeltetésszeri A lakossagi / ipari szennyvizben talalhato szilard részecskék
hasznalat méretének csokkentésére
Maximalis CMD1810-XDS2.0 — 421 m3/6ra  CMD4010-XDS2.0 — 1152 m3/6ra
térfogataram CMD2410-XDS2.0 — 603 m¥éra  CMD5010-XDS2.0 — 1525 m¥ora
CMD3210-XDS2.0 — 873 m3/6ra CMD6010-XDS2.0 — 1922 m3/6ra
Maximalis 6 bar

folyamatnyomas

A személyzetre vonatkozé informaciok

Elvarhaté mértéki
képzettség, készség
és tapasztalat

Hatalyos helyi, szbvetségi és terileti munkavédelmi szabalyok,
el6irasok és biztonsagi iranyelvek; az adott szaktertletre vonatkozo
gyakorlat / tovabbképzés

Kulonleges fizikai
koévetelmények

N/A

Erintett személyek

A telepités végzok, villamossagi szakemberek, a berendezést kezeld
és karbantart6 személyzet

Kornyezeti korlatozasok

Hémérséklet

Uzemeltetés: -5° C és +40° C kdzott
Tarolas: -40° C és +65° C kozott

Paratartalom

IP68

Magassag

1000 méter a tengerszint folott

Térkialakitasi korlatok

Az (izemeltetéshez
szlikséges szabad
tér

150 mm a motor ventilatoranak burkolata folott

914 mm a vezérlével szemben

A karbantartashoz
szlkséges szabad
tér

610 mm felll
914 mm az aprito jobb és bal oldalan

914 mm a vezérlével szemben

Csatlakozasi korlatok

Elektromossag

575V/3 PH /60 HZ
400 V/ 3PH /50 HZ

Viz N/A

Hidraulika N/A

Csatlakozas mas Két (2) szaraz relével, melyek az aprit6 mikodését illetve
berendezéshez meghibasodasat jelzik a tavolban elhelyezett, kilsé mikddtetési

felugyeleti eszkoznek
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Nyomatékértékek
Nyomatékértékek (Nm)
10K aprité
Menet 8.82ZP 18-8 SST Vagoeszkoz rogzitdéanyai
M6 12 8,7
M8 30 21,2
M10 55 42
17 170
30K, 40K, CMD, CDD aprit6
1/4” 8,5
5/16 " 14,9
3/8" 26,7
127 58
9/16” 75,9
5/8" 124,7
1-1/2” 224

Biztonsagi ajanlasok

A feldolgozo Gzem tébbi elemével egyutt az apritét megfeleléen kell telepiteni, hogy biztosithato
legyen a megbizhato és biztonsagos Uzemeltetés (lasd a Telepités cim( szakaszt). Az aprit6t
szintén megfelelé mértékben karban kell tartani (lasd a Karbantartas cim( szakaszt). Ha betartja
ezeket az ajanlasokat, azzal biztosithatdé a személyzet biztonsaga, és szavatolhaté az aprito
megbizhaté Uzemeltetése.

Amennyiben karos vagy veszélyes anyagot kezel, megfelel6 szell6zésrél kell gondoskodni annak
érdekében, hogy eloszlassa a g6zok veszélyes koncentracidjat. Azt javasoljuk, hogy amennyiben
lehetséges, a Sulzer gyartmanyu apritdkat megfeleld vilagitas mellett telepitse, ami biztositja, hogy
a szlkséges karbantartas kielégité kérilmények kdzott legyen végrehajthatéd. Bizonyos anyagok
esetében a megfelel§ leeresztéssel ellatott lemosd berendezés megkdnnyiti a karbantartast, és
hozzajarul az aprit6é alkotéelemeinek hosszu élettartamahoz.

Zajszintek

A hangnyomasszint nem haladja meg a 70 dB értéket az aprit6tdl mért egyméteres tavolsagban. Ez
az érték a jellemzdb telepitési kériilményeken alapszik, és nem feltétlenil foglalja magaban az
esetleges tovabbi zajforrasokat vagy az épllet okozta visszaverbdéseket.

Kenés
A csapagyak, fogaskerekek és tomitéegységek felllvizsgalatat és a hajtomi zsirkenésének potlasat
10 000 6ras id6kozonkent kell elvégezni.

Trépusi vagy nehéz igénybevételt jelentd koriimények kézott azonban ennél gyakoribb kenésre
lehet szlikség. Ennélfogva tanacsos kialakitani az Gzemi feltételeknek pontosan megfeleld
karbantartasi Utemtervet és id6szakos felllvizsgalati beosztast.
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Kezelés

A telepités és a karbantartas soran tGgyelni kell az 6sszes alkotéelem biztonsagos
A kezelésére. Ha az aprité vagy annak valamelyik alkotéelemének sulya meghaladja a 20

kg-ot (45 Ib), akkor javasoljuk megfelel6 emelészerkezet hasznalatat, mellyel

elkerlilhetdk a személyi sériilések és a berendezés alkotéelemeinek karosodasa.

é Ne prébalja egyetlen emelési pontnal fogva emelni az apritét. Nehéz targyak emelése
soran kulénds figyelmet kell forditani a személyzet biztonsagara.

f A vagéidomok kialakitasuk folytan éles peremekkel rendelkeznek. Kezelésuk soran
kilénds ovatossaggal kell eljarni. Javasoljuk védékesztyl hasznalatat.

Nem a Sulzer cégtdl szarmazé, vagy altala nem jéovahagyott alkatrészek
hasznalata

Az apritd és alkotéelemeinek tervezése és kialakitasa biztositja a biztonsagos lUzemeltetést a
torvényileg szabalyozott iranyelvek betartasa mellett. Ennek megfeleléen a Sulzer cég nyilatkozott
arrél, hogy a gép biztonsagosan hasznalhato a jelen dokumentumban foglalt Megfelel6ségi
nyilatkozat és Rendeltetésszer(i hasznalat cimi szakaszokban ismertetett célra.

Ha olyan cserealkatrészeket hasznal, melyek nem a Sulzer cégtél szarmaznak, illetve amelyeket
nem hagyott jova a cég, az hatassal lehet az apritd biztonsagos Gzemeltetésére, és ebbdl
kovetkez6en biztonsagi kockazatot jelent mind a kezel6személyzetre, mind pedig az egyéb
berendezésekre nézve. llyen esetekben a mellékelt nyilatkozat érvényét veszti. A Szerzédési
feltételek cim(i szakaszban hivatkozott j6tallas szintén érvényét veszti, ha a felhasznalt
cserealkatrészeket nem hagyta jova a Sulzer cég, vagy nem téle szarmaznak.

Felllvizsgalat / Tarolas

Ha megsérllt a csomagolas, azt jelentse a fuvarozénak és a Sulzer cégnek.

Ha bizonyos alkatrészek hianyoznak, lazak, vagy sériltek, vegye fel a kapcsolatot a Sulzer céggel
vagy képvisel6jével.

Az alkotéelemek korrézidjat és karosodasat elkerilendé a berendezés minden elemét ellenérzétt,
szaraz helyiségben kell tarolni.

Az aprit6 ugy hagyja el a gyartéizemet, hogy a vagokamra felllete nedvességtaszité bevonattal
van beszérva, és a berendezés azonnal készen all a telepitésre és az lUzemeltetésre.

Ha a gépet barmennyi ideig tarolja vagy allni hagyja, azt javasoljuk, hogy szérja be Ujra a
vagoeszkdzt rozsdagatlé kenbanyaggal, és 3 havonta forgassa at a tengelyeket 1-5 percen
keresztil kézzel, vagy a hajtomotort tapellatasra csatlakoztatva. Ellenérizze, hogy nem szivarog-e a
kenbanyag az apritd hajtomiivébél. Ha a szivargas mértéke meghaladja a 6 ml-t, forduljon a Sulzer
céghez.

Ha elmulasztja a fentieket, akkor az elsd Uzembe helyezés és inditas soran a gép beragdédhat az
egyes vagoidomok kodzotti szoros futasi hézagok miatt.

A telepités / Uzembe helyezés el6tt:

e Ellendrizze a kils6 gépegységeket, mert a tomitéssel ellatott teruleten talalhatéd
rogzitéelemek hajlamosak kilazulni. Ha laza elemeket észlelt, huzza meg 6ket ujra (lasd:
Nyomatékértékek).

o Ellendrizze, hogy nem sérllt vagy hibas-e valahol a festés, és javitsa ki, ha szikséges.
Szabvanyos Sulzer-szin (RAL 5002).
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Telepités

Az elektromos és mechanikai szerelést, valamint a karbantartasi munkalatokat kizarolag
megfeleld képesitéssel rendelkezb, illetékes szakember hajthatja végre, a vonatkozo
villamossagi és gépészeti elbirasok betartasa mellett.

A

Hasznalja mindkét emel6szemet

4 » v PI
S > A

Csatlakoztassa a haromfazisu
. -| hézagot a keret és a motor tapellatasat, és az
csatorna fala kézétt opcionalis termosztat vezetékeit

° a
N N I D
B I R IR ik T T IR I N R T ¥

Toltson ki minden

*a'
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CMD Channel Monster sorozat

Foldelés bekotése [csak robbanasvédett apritokhoz]

Az apritd és a hozza kapcsolt motor menetes szarakkal rendelkezik, melyek az egypontos foldelést
igénylé berendezések bekdtésére szolgalnak. Olyan vezetéket hasznaljon, mely megfelel a helyben

érvényes vezetékezési eldirasoknak, és csatlakoztassa a két foldelési bekdtécsonkra a motor
burkolatan, illetve az aprito felsé fedelén.

J_ Jellemz6 foldelési bekotépontok az aprité és a meghajtas szamara. A helyben

= rendelkezésre allé foldelési pontokra kell bekotni 6ket a telepités soran. A
munkalatokat megfelelé képesitéssel rendelkezd telepité alvallalkozénak kell
végeznie, az adott orszagban érvényes kdovetelmények és rendelkezések
betartasaval. A foldelés bekotésére szolgalé kabeleket a szallitmany nem

tartalmazza.
FOLDELG CSATLAKOZASI
PONT BEKOTESE "B1" ATEX-BESOROLASU

Mé-M8

ATEX-BESOROLASU

CSOKKENTO HAITOMO

FOLDELO CSATLAKOZAS BEKOTESE ) .

"B" 7 ey ATEX-BESOROLASU FOLDELG CSATLAKOZASI
@ La ] MoToR PONT BEKOTESE "B2"

M&-M3

FOLDELO CSATLAKOZAS
BEKOTESE "A"

. e ©
ATEX-BESOROLASU

CSOKKENTO HAJTOMO
FOLDELG CSATLAKOZAS

et )

"B2" RESZLETRAJZ

SZOKVANYOS MOTORFOLDELS
"B/B1" RESZLETRAJZ CSONK/KAPOCS
SZOKVANYOS MOTORFOLDELD ME-MB @

®
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Elektromos telepités

Az aprité védelmérdl a megfelel6 Gzemi jellemzdkre beallitott PLC vezérlés

A gondoskodik. Csak olyan PLC-vezérl6t szabad hasznalni, mely a Sulzer cégtél
szarmazik, vagy amelyet jovahagyott. Ha nem tartja be ezt a kdvetelményt, akkor a gép
id6 elétt meghibasodhat, és érvénytelenné valhat a gépre vallalt jotallas. Szintén fontos,
hogy a PLC helyesen legyen bevezetékezve a panelbe (lasd a Vezérld utmutatéjat,
amennyiben része a szallitmanynak).

Miel6tt telepiti az apritét, gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes dugét és vizsgalofedelet
visszatette a helyére.

Az elektromos csatlakoztatast csak olyan eszk6zokkel szabad végezni, melyek egyarant

A megfelelnek a névleges értékeknek és az adott kornyezetben valé hasznalatra. Ha
barmilyen kétsége meril fel az eszk6zdk alkalmassagaval kapcsolatban, forduljon a
Sulzer cég munkatarsaihoz, miel6tt folytatna a telepitést. Az ATEX-besorolassal
rendelkezd elektromos meghajtasokon (ha a megrendelésben ez szerepel) foldelési
pontok vannak kialakitva, és rendkivil fontos, hogy ezeket helyesen csatlakoztassa. Az
elektromos telepitésnek magaban kell foglalnia a megfelelé levalaszté szerelvények
telepitését is, melyek révén szavatolhatd az apritdn és a meghajtason végzendé
munkalatok biztonsagos végrehajtasa.

Védoelemek

ﬁ A biztonsag érdekében az 6sszes védéelemet vissza kell szerelni, amint elvégezte
a sziikséges beadllitasokat az apriton.

Figyelmeztetés / Vezérléeszkoz

Ha telepitve vannak vezérl6eszkdzok a berendezésre, akkor azelbtt, hogy lizemeltetni kezdené az
apritot, be kell allitani 6ket a hozzajuk tartozo kilén atmutatasok szerint.

A Sulzer cég nem vallal felelésséget, ha nem tartjak be a helyben érvényes vagy

A nemzetkdzi eldirasokat, vagy a helytelen vezetékezés, illetve a nem megfeleld
arnyékolas miatt kar térténik. Az aprité emeléséhez hasznaljon megfelel6 teherbirasu
emeléeszkdzt, és mindig régzitse az apritd felsé fedelén talalhatd 6sszes emelészemre,
az abran lathaté médon. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az aprité oldalan talalhaté nyil,
mely az aramlas iranyat jelzi, az aramlas iranyaba mutat.

Inditasi folyamat

A A berendezés természetébdl és iizemeltetésének koriilményeibdl fakadéan az
aprité rendkiviil veszélyes gép. Elengedhetetlen, hogy a gép kezeléi alaposan
ég ismerjék a telepitési és lizemeltetési Utmutatoban foglaltakat, miel6tt dolgozni

kezdenek a géppel.

A Gy6z6djon meg arrol, hogy az aprité kozelében nem tartézkodnak illetéktelen
személyek, illetve nincsenek nem odavalé anyagok.
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CMD Channel Monster sorozat

Olyan vezérlépanelt hasznaljon, mely megfelel az aprité motorjdhoz megadott feszultségértéknek,
aramerésségnek és frekvencianak, valamint rendelkezik megfelel6 levalaszté berendezéssel a
tapellatashoz, illetve tulmelegedés elleni védelemmel, amennyiben a motorra fel van szerelve
termosztat.

Adjon tapellatast az aprité motorjara a vezérlépanel vezérld kapcsoldjaval.

Ellenérizze a motor vagy a tengely forgasiranyanak helyességét. Ha forditott a forgasirany, valassza

le a tapellatast, és cserélje fel a motor barmelyik két fazisat. Fokozatosan alkalmazzon

anyagaramlast. Gy6z6djon meg a szilard részecskék apritasanak hatékonysagardl.

Amennyiben alkalmazhato:
y Motor

1. A gép telepitését kdvetden ellenbrizze az dsszes telepitett eszkdz @

megfeleld Uzemi helyzetét.

2. Ellendrizze az ésszes elektromos csatlakozas aramkori
folyamatossagat és a foldelést, valamint hogy a telepitést a
vonatkozo el6irasok és aramkori kapcsolasi rajzok szerint végezték-  Dob és tengelyek

eel. @M‘

3. Mindig gy6z6djén meg arrdl, hogy a gép védelme megfelel-e a
helyben érvényes munkavédelmi és biztonsagi el6irasoknak.

4. Adjon tapellatast az aprité motorjara a vezérlépanel vezérlé
kapcsoléjaval. *

5. Inditaskor ellenérizze a vagdéidomok forgasiranyat. A

vagoidomoknak a kdzép felé kell forogniuk a bemeneti oldal felél nézve. Anyagaramlas
Ellendrizze, hogy az apritd leall-e, ha aktivalja a leallitds miveletét.

7. Inditsa be a gépet, és fokozatosan inditsa el a gépet taplald rendszert. Ugyeljen ra, hogy ne
terhelje tul a gépet. Szabalyozza be a betaplalast oly médon, hogy csak a lehetd legkisebb
tényleges anyagtartalék legyen jelen a vagéeszkozon.

8. Tovabbi 10 perc jaratast kdvetben allitsa le a gépet, kapcsolja ki és zarja le a f§ levalasztod
kapcsolét. Ellenérizze az 6sszes biztositd csavar szorossagat. Végezze el ismételten az
ellendrzést 500 Gzemabranként.

9. Ellenérizze az dsszes kabel és csatlakozé szorossagat. Végezze el ismételten az ellenbrzést
500 Uzemoéranként.

10. Vegye figyelembe a gyarto altal megadott elbirasokat a hajtomi kenbanyaganak els6 cseréjére
és az azt kdvet6 tovabbi cserék id6kozeire nézve.

11. Arra az esetre, ha a gép tulterhel6dik (elakad), a vezérlé ugy van beprogramozva, hogy aktivalja
az alabbi miveletet:

i. Idélegesen visszafelé forgatja a gépet, hogy tisztara jarassa, majd visszatér a
szokvanyos lzemhez.

i. Ha 60 masodpercen belul ismét tulterhelés fordul eld, visszafelé forgatja a gépet, hogy
tisztara jarassa, majd visszatér a szokvanyos Uzemhez.

iii. Ha az elsé tulterheléstdl szamitott 60 masodpercen belll harmadszor is tulterhelés fordul
eld, a gép leall, és aktivalja a riasztasi aramkort.

12. A gép ledllasat kdvetben végezzen nyomasmentesitést, valassza le és zarja le. Vizsgalja meg a
gépet, tavolitson el minden akadalyt, és allitsa vissza a vezérl6t.

13. Ekkor a gép Ujraindithato.
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Hatastalanitasi tanacs
Amikor munkalatokat végez az apritén, bizonyosodjon

® /\/\/\ meg arrél, hogy ki van tablazva / le van zarva a f6
y ! 6 Q levalaszté kapcsolé. A véletlen beindulas sulyos

sériiléseket okozhat.

1. Valassza le a motor(ok) vezetékeit a kapocsdoboz(ok)ban, és cimkézze fel a fazisokat az
azonositas érdekében.

Valassza el az apritét a befolyé anyagtol.

Ha sziikséges, az apritét teljes egészében el kell tavolitani a telepités helyérél, az ajanlott
emel6éeszkdz hasznalataval.

4. Ha szikséges, cserélie le a vagoeszkdzt a karbantarto rostélyra.

Tisztitas / Felulvizsgalat

Fontos, hogy rendszeresen elvégezze az aprito felllvizsgalatat (az id6k6zdk a hasznalat
kériiményeitdl fliggenek).

.l

& RoOgzitse az emelbeszkozt, és tavolitsa el az apritot

Tisztitsa meg g6zzel, és fert6tlenitse a berendezés 0sszes elemét, kivéve a
motort, a tomitd szerelvényeket, a hajtomivet és a csapagyakat.

S
©

Tavolitsa el a tdmités maradvanyait a csatlakozoéfellletekrél.

A hazat alaposan meg kell tisztitani.

4. Vizsgalja meg az 6sszes alkatrészt, nem tapasztalhaté-e rajtuk tulzott mértéki
kopas.
Vizsgalja meg, nem sériltek vagy kopottak-e a fogaskerekek.

Az 0sszes vagoeszkoznek és tavtartonak tisztanak kell lennie, és nem lehet rajta
repedés, illetve tulzott meértéki kopas.

7. A tengelyeknek tisztanak kell lennitk, és minden sorjat le kell réluk reszelni a
konnyebb 6sszeforgas érdekében. Vizsgalja meg a tengelyeket, nem
tapasztalhaté-e tulzott mértékld kopas a hatszégletl részen.

Ha a fentiek barmelyike cserére szorul, forduljon a Sulzer tigyfélszolgalati
részlegének munkatarsaihoz.
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Osszeszerelési tanacs

1. Amikor Ujra 6sszeszereli a gépet, kenje meg a fogaskerekeket a megadott kenéanyaggal.

2. Ismét csatlakoztassa a motor(ok) vezetékeit a kapocsdoboz(ok)ban, az azonositasukhoz
hasznalja a korabban elhelyezett cimkéket.

Ismét nyissa meg a rendszer levalasztd szelepeit.

Az &sszeszerelés végeztével hajtsa végre a ’kezdeti inditasi folyamat’ Iépéseit.

Hosszabb idejli leallas

A hosszabb idejl leallassal kapcsolatban lasd a Felulvizsgalat / Tarolas ciml szakaszt.

Karbantartas

Javi,tés,sal vagy alkatrészekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Sulzer cég képvisel6jéhez. NE
PROBALJON olyan javitast végezni, melynek leirasa nem szerepel ebben a szakaszban.

@ y Valassza le és zarja le a tapellatast.

Az elsé 3 hénap multan, majd 6 havonta, vagy ha nem megy végbe a szilard anyag feldolgozasa:

@ Ellenérizze a vagoidomokat és a tamaszto kengyelt (ha fel
van szerelve), hogy nem kopottak-e. A vagoidomok élei
nem lehetnek lekerekitettek. (Lasd a megengedett kopas
tlrési értékeit.)

Ellenérizze a vagoeszkdz szorossagat.

@ Ellendrizze a dobot, nincs-e elttmddve, és nem sérllt-e.

Ha laza vagy kopott, lasd a Hibaelharitas cim( szakaszt.
Zsirozza meg 6 havonta a kdztes tamaszté kengyelt (ha fel van szerelve).

12 havonta rutinszer(i karbantartast kell végezni.

@ Ellendrizze a vagéeszkdz szorossagat, és hogy a
vagoélek nem kopottak-e.

Tavolitsa el a meghajté egységet, majd tavolitsa el a
@ felsé és als6 fedelet. Ha a haz felsd vagy az alsé

tomitése szennyvizzel szennyezett, forduljon a Sulzer

cég helyben illetékes Ugyfélszolgalati kbzpontjahoz.

@ Miel6tt visszahelyezné a felsd és az also fedelet, tegyen
be 0j tdmitéseket.

5 évente:
e Tavolitsa el a meghajto egységet, a felsd fedelet és a régi zsirt (lasd az abran).

o Vizsgalja meg a fogaskerekeket, hogy nem sérlltek vagy kopottak-e, ha szlkséges, cserélje
ki 6ket, majd toltse fel zsirral a berendezést (Iasd a Kenési tablazatot).
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd

CMD Channel Monster sorozat

Kenési tablazat

SULZER

Gyarto Kendbanyag

Hajtomdlizsir (ne keverje) 500 gramm

Ormskirk Total Multis Complex EP2*

Tamasztoé kengyel zsirja (ne keverje)

Castrol Spheerol LCX 6002*

O-gyiirii zsir

Ironsides Lubricant Ltd Szilikon szelepzsir*
0250/0077

Rozsdagatlé

Solent SOL-732-0620K spray*

Altalanos és védelmi célokra

WD-40 gyartmany WD-40 szoroflakonos kenbanyag*

* O.E.M. (eredeti gyartéi termék)

Megengedett kopas tiirési értékei

Leiras Kiils6 atméré Vastagsag
Tavtarto Maximum 0,20 mm nulla kopas
. . _ 0,75 mm oldalanként a vagéidom élénél
Vagoidom Maximum 0,63 mm , _ - e i AL
Lasd a vagoidom kopasat illusztrald alabbi abrat

Vagoidom kopasa
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Telepitési és lizemeltetési utmutatéd su LZER

CMD Channel Monster sorozat

Hibaelharitas

Tiinet Ellenorzés

VVagoidom forgasiranya

Nem csokken a szilard részecskék Vagoidom kopasa

merete VagoeszkOz szorossaga

Apritdé motor hajtaslanca

Tomitébetétek karosodasa

Laza vagbéeszkdz . ;
Vagoidom kopasa

Az egységet szét kell szerelni -
Zaroanyak lazasaga

Meghajté fogaskerekek kopasa

Tulzott zaj, rezgés vagy visszaforgas - - -
Toémitébetétek szennyezettsége

Szilard anyag tulterhelése

Motor tulterhelése

Vagoidom kopasa
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