SULZER

Serija CMD Channel Monster

Priruénik za montazu i uporabu

www.sulzer.com

CMD_Channel_Monster_Series_ HR_20210621_V01.docx


http://www.sulzer.com/

Ce

EN:
DE:
FR:
ES:
PT:

IT:

NL:
SvV:
NO:

EN:
DE:
FR:
ES:
PT:

IT:

NL:
SvV:
NO:

SULZER

Declaration of Conformity DA: Overensstemmelseserklaering TR: Uygunluk beyanie
Konformitatserklarung Fl: Vaatimustenmukaisuusvakuutus BG: [eknapauus 3a CbOTBETCTBUE
Déclaration de Conformité PL: Deklaracja zgodnosci RO: Declaratie de conformitate
Declaracion de Confirmidad HU: Megfeleldségi nyilatkozat SR: Izjava o usaglasenosti
Declaracao de conformidade EL: AARAwon evappoviong LV: Atbilstibas deklaracija
Dichiarazione di conformita ET: Vastavusdeklaratsioon LT: Atitikties deklaracija
Overeenkomstigheidsverklaring CS: ProhlaSeni o shod RU: 3asBneHune o cooTBeTCTBUM
Forsakran om dverensstammelse SL: Izjava o skladnosti HR: Izjava o sukladnosti
Samsvarserklaering SK: Vyhlasenie o zhode

Manufacturer / Address: DA: Producent/ Adresse: TR: Uretici / Adres:

Hersteller / Adresse: Fl: Valmistaja / Osoite: BG: lMpowussoaguten / Agpec:
Fabricant / Adresses: PL: Producent/Adres: RO: Producator / Adresa:
Fabricante / Direccion: HU: Gyartév/vCim: SR: Proizvoda¢ / Adresa:
Fabricante / Enderego: EL: KaraokeuaoTtrg/ AigbBuvon: LV: Razotajs / Adrese:
Costruttore / Indirizzo: ET: Tootja/ Aadress: LT: Gamintojas / Adresas:
Fabrikant / Adres: CS: Vyrobce / Adresa: RU: Nsrotosutens / Agpec
Tillverkare / Adress: SL: Proizvajalec / Naslov: HR: Proizvodac/Adresa:
Produsent / Adresse: SK: Vyrobca / Adresa:

JWC Environmental, Unit 15, Daneside Business Park, River Dane Road, Congleton, Cheshire CW12 1UN, United Kingdom
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Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request:

Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behérden auf Anfrage zusammenzustellen:

Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichie technique auprés des autorités sur demande:

Nombre y direccion de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades:

Nome e endereco da pessoa autorizada a compilar o ficheir técnico para as autoridades, caso solicitado:

I nome e l'indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorita dietro richiesta:

Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand:

Namn och adress pa den person som ar auktoriserad att pa begaran utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna:
Navn og adresse pa den personen som har tillatelse til & sette sammen den tekniske file til myndighetene ved forespgrsel:

Navn og adresse pa den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om
dette:

Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite:

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez
wiadze:

A hatésagok kérésére a miiszaki adatokat tartalmazo akta 6sszeallitdsara meghatalmazott személy neve és cime:
‘Ovopa kai d1etBuvan Tou aTépou TTou gival £60uaiodoTnPEVO yia Tn oUvTagn Tou TEXVIKOU POKEAOU TTPOG TIG APXEG ETTI TN ATTAITACEL
Isiku nimi ja aadress, kelle padevuses on koostada néudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni:

Jméno a adresa osoby opravnéné vytvorit, na vyzadani ze strany Grfadud, soubor technické dokumentace:

Ime in naslov osebe, pooblas€ene za zbiranje tehniénih podatkov za pooblaSéene organe na zahtevo:

Meno a adresa osoby opravnenej na zostavenie technického suboru pre Urady na poziadanie:

Yetkili makamlara istek tzerine teknik dosyay! hazirlamaya yetkili olan kisinin adi ve adresi:

Wme v agpec Ha NUUETO, YMbIIHOMOLLLEHO [ia CbCTaBU TEXHUYECKUS OKYMEHT 3a BNacTMTe Npu NouckBaHe:

Numele si adresa persoanei autorizate sa completeze dosarul tehnic pentru autoritati la cerere:

Ime i adresa lica ovlas¢enog za sastavljanje tehnickog dokumenta za nadleznu instituciju u slu¢aju zahteva:

Tas personas uzvards un adrese, kura pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju péc uzraugo$o iestazu pieprasijuma:
Asmens, jgalioto valdzios institucijoms pareikalavus sudaryti technine byla, vardas, pavardé ir adresas:

®.1.0 v agpec nuua, yNnoONMHOMOYEHHOTO COCTaBMATbL TEXHUYECKYIO AOKYMEHTaLmMio No TpeboBaHmIo OpraHoB BNacTu:

Ime i adresa osobe ovlastene za sastavljanje tehnicke dokumentacije za mjerodavnu instituciju u slu¢aju zahtjeva:

Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur,
Switzerland
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ce SULZER

EN: We declare under our sole responsibility that the product to which this manual and declaration relates are in conformity with the
following standards or other normative documents.

DE: Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich dieses Handbuch und diese Erklarung beziehen, den
folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten entspricht.

FR: Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel ce manuel et cette déclaration font référence est conforme aux
normes ou autres documents normatifs suivants.

ES: Por la presente, nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que se refiere este manual y
declaracion cumple con las siguientes normas u otros documentos normativos.

PT: Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto com o qual este manual e declaracéo estao relacionados se
encontra em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos.

IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto a cui si riferisce questo manuale e la presente dichiarazione sono
conformi ai seguenti standard o ad altri documenti normativi.

NL: Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het product, waar deze handleiding en verklaring bijhoren, voldoet aan
de volgende normen of andere normatieve documenten.

SV: Viintygar pa eget ansvar att produkten som denna bruksanvisning och férsékran galler uppfyller féljande standarder eller andra
normgivande dokument.

NO: Vi erkleerer med vart eneansvar at produktet som denne handboken og erklaeringen gjelder er i samsvar med falgende standarder
eller andre normative dokumenter.

DA: Vi erkleerer under eneansvar, at det produkt, som denne manual og erkleering vedrgrer, er i overensstemmelse med falgende
standarder eller andre normgivende documenter.

Fl: Me vakuutamme yksinomaisena vastuullisena, etta tuote, jota tdma kasikirja ja vakuutus koskee, vastaa seuraavia standardeja tai
muita ohjeellisia asiakirjoja.

PL: Deklarujemy na swojg wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt, do ktérego odnosi sie niniejsza instrukcja obstugi i deklaracja, jest
zgodny z ponizszymi normami lub innymi aktami normatywnymi.

HU: Teljes felelésséglink tudataban kijelentjik, hogy a termék, amelyre a jelen kézikdnyv és nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alabbi
szabvanyoknak vagy egyéb normativ dokumentumoknak.

EL: AnAwvoupe pe atrokAEIOTIKA pag euBUvn OTI TO TTPOIGV GTO OTI0I0 AVOPEPETaI TO TTAPOV EYXEIPIDIO Kal N dAwaon BpiokeTal og
OUPUOPEWON pE Ta akdAouBa TTPOTUTIA i GAAQ KAVOVITTIKA £yypaga.

ET: Kinnitame oma ainuvastutusel, et toode, mida see juhend ja deklaratsioon kasitleb, on kooskdlas jargmiste standardite véi muude
normdokumentidega.

CS: ProhlaSujeme na nasi vyhradni odpovédnost, Ze produkt, ke kterému se vztahuje tento navod a prohlaseni, je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo jinymi normativnimi dokumenty.

SL: Izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da je izdelek, na katerega se nanasSata ta priro¢nik in izjava, skladen z naslednjimi standardi ali
drugimi normativnimi dokumenti.

SK: Vyhlasujeme na vlastni zodpovednost, ze produkt, ktorého sa tyka tento navod a vyhlasenie, je v zhode s nasledujucimi normami a
normativnymi dokumentmi.

TR: Bu el kitabinin ve beyanin konusu olan uriinlin, asagidaki standartlara ve standartlara tabi diger dokiimanlara uygun oldugunu, tim
sorumluluk bize ait olmak tzere beyan ederiz.

BG: [eknapupame Ha cobcTBeHa OTroBOPHOCT, Y€ NPOoAYKTbT, 3a KOMTO Ce OoTHacs ToBa PbKOBOACTBO U Tasu Aeknapauus, € B
CbOTBETCTBME CbC CregHUTe CTaH4apTu Unn Apyrn HoOpMaTUBHU OOKYMEHTU.

RO: Declaram pe propria raspundere ca produsul la care fac referire acest manual si aceasta declaratie este in conformitate cu
urmatoarele standarde sau alte documente normative.

SR: Na svoju isklju¢ivu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi na koje se odnose ovaj priru¢nik i izjava u skladu sa slede¢im
standardima ili drugim normativnim dokumentima.

LV: Vienigi uz savu atbildibu deklaréjam, ka izstradajums, uz kuru attiecas $1 rokasgramata un deklaracija, atbilst $adiem standartiem un
citiem normativajiem aktiem.

LT: Deklaruojame savo atsakomybe, kad produktas, su kuriuo susijes Sis vadovas ir deklaracija, atitinka toliau nurodytus standartus ar
kitus norminius dokumentus.

RU: Moa Hally nomnHyt 0TBETCTBEHHOCTb 3asiBISIEM, YTO MPOAYKT, K KOTOPOMY OTHOCUTCSI JAHHOE PYKOBOACTBO U AeKnapaumsi,
COOTBETCTBYET CreflyloLUM CTaHAapTam Ui ApyruM HOPMaTUBHLIM IOKYMEHTaM.

HR: Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosti da su proizvod na koji se ovaj priruénik i ova izjava odnose uskladeni sa sljede¢im normama
ili drugim normativnim dokumentima.
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ce SULZER

EN: As defined by ATEX Directive 2014/34/EU, Machinery Directive 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive
2014/35/EU, Outdoor Noise Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.

DE: Im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, Larmrichtlinie 2000/14/EG geandert durch 2005/88/EG.

FR: Tel que défini par la directive ATEX 2014/34/EU, Directive sur les machines 2006/42/CE, EMC-Directive 2004/108/CE, Directive
basse tension 2014/35/EU, Directive sur le bruit exterieur 2000/14/CE amendé par 2005/88/EC.

ES: Segun se define en la Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva de Maquinas 2006/42/CE, DIRECTIVA EMC 2004/108/CE, Directiva de
Baja Tension 2014/35/UE, Directiva 2000/14/CE modificada por 2005/88/CE.

PT: Conforme definido pela diretiva ATEX 2014/34/UE, diretiva de maquinas 2006/42/CE, Diretiva EMC 2004/108/CE, diretiva de baixa
tensdo 2014/35/UE, diretiva ruido exterior 2000/14/CE alterada por 2005/88/CE.

IT: Come definito dalla direttiva ATEX 2014/34/EU, direttiva sulle macchine 2006/42/EC, Direttiva EMC 2004/108/EC, direttiva a bassa
tensione 2014/35/UE, direttiva sul rumore esterno 2000/14/EC modificata entro il 2005/88/EC.

NL: Zoals gedefinieerd in ATEX richtlijn 2014/34/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG, EMC-richtlijn 2004/108/EG, laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU, buitenlawaai Richtlijn 2000/14/EG gewijzigd tegen 2005/88/EG.

SV: Enligt definitionen i ATEX-direktivet 2014/34/EU, maskin direktiv 2006/42/EG, EMC-direktiv 2004/108/EG, lagspannings direktivet
2014/35/EU, direktiv 2000/14/EG om buller, andrat genom 2005/88/EG.

NO: Som definert av ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspenningsdirektiv
2014/35/EU, direktiv om utendgrs stey 2000/14/EF endret av 2005/88/EF.

DA: Som defineret i ATEX-direktiv 2014/34/EU, maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2004/108/EF, lavspaendingsdirektiv
2014/35/EU, direktiv vedr. udendears stgj 2000/14/EF revideret ved 2005/88/EF.

Fl: kuten ATEX-direktiivissa 2014/34/EU on maaritelty, kone direktiivi 2006/42/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EY, pien jannite direktiivi
2014/35/EU, ulkomelu direktiivi 2000/14/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivilla 2005/88/EY .

PL: zgodnie z definicjg zawartg w dyrektywie ATEX 2014/34/UE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa EMC 2004/108/WE,
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE, dyrektywa w sprawie hatasu na zewnatrz 2000/14/WE zmieniona dyrektywg 2005/88/WE,
dyrektywa 2009/125/WE.

HU: A 2014/34/EU,ATEX-iranyelv, a 2006/42/EK gépekrél sz6l6 iranyelv, a 2004/108/EK EMC-iranyelv, a 2014/35/EU kisfeszultségl
iranyelv és a kiiltéri zajkibocsatas 2005/88/EK iranyelvvel modositott 2000/14/EK iranyelve altal meghatarozottak szerint.

EL: &mwg opidetal ammé tnv odnyia 2014/34/EE tou ATEX, odnyia yia Tig unxavég 2006/42/EK, EMC-Odnyia 2004/108/EK, odnyia yia Tnv
XaunAn 1aon 2014/35/EE, odnyia 2000/14/EK yia 1o 86pufo, TpotrotroinBnke atrd 1o 2005/88/EK.

ET: Kooskélas ATEX-direktiiviga 2014/34/EL, masinadirektiiviga 2006/42/EU, elektromagnetilise Gihilduvuse direktiiviga 2004/108/EU,
madalpingedirektiiviga 2014/35/EL, vélismiira direktiiviga 2000/14/EU, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EU.

CS: Podle definice ve smérnici ATEX 2014/34/EU, smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2004/108/ES, smérnici o nizkém napéti 2014/35/EU, smérnici o venkovnim hluku 2000/14/ES ve znéni smérnice
2005/88/ES.

SL: Kot opredeljujejo Direktiva ATEX 2014/34/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES, Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2004/108/ES,
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU, Direktiva 2000/14/ES o emisijah hrupa v okolje, kot jo spreminja Direktiva 2005/88/ES.

SK: Ako je definované smernicou 2014/34/EU ATEX, smernicou 2006/42/EC o strojovych zariadeniach, smernicou 2004/108/EC o
elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2014/35/EU o nizkom napati, smernicou 2000/14/EC o hluku vo vonkajSom prostredi
zmenenou a doplnenou smernicou 2005/88/EC.

TR: ATEX Yonetmeligi 2014/34/AB, Makine Emniyeti Yonetmeligi 2006/42/AT, EMU Y&netmeligi 2004/108/AT, Algak Gerilim
Yonetmeligi 2014/35/AB, Gurdltu Yoénetmeligi 2000/14/AT (yerine 2005/88/AT yururluge girmistir) dogrultusunda.

BG: KakTto e onpegeneHo B OupektuBa ATEX 2014/34/EC, Onpektna 2006/42/EO oTHOCHO MawwmvHuTe, dnpektnea 2004/108/EO
oTHocHo EMC, Oupektuea 2014/35/EC OTHOCHO HUCKOTO HanpexeHune, Oupektuea 2000/14/EO OTHOCHO LyMa Ha OTKPUTO,
nameHeHa ¢ Qupektuea 2005/88/EO.

RO: In conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, Directiva CEM 2004/108/CE,
Directiva privind tensiunea joasa 2014/35/UE, Directiva privind zgomotul exterior 2000/14/CE, modificata prin 2005/88/CE.

SR: Kao $to je definisano ATEX Direktivom 2014/34/EU, Direktivom o masinama 2006/42/EK, Direktivom o EMK 2004/108/EK, Direktivi
za elektricne uredaje niskog napona 2014/35/EU, Direktivi o emisiji buke opreme koja se koristi na otvorenom prostoru 2000/14/EK
koju zamenjuje 2005/88/EK.

LV: Saskana ar ATEX direktivu 2014/34/ES, Masinu direktivu 2006/42/EK, EMS direktivu 2004/108/EK, Zemsprieguma
direktivu 2014/35/ES, Troksnu direktivu 2000/14/EK, kas grozita ar 2005/88/EK.

LT: Kaip apibrézta ATEX direktyvoje 2014/34/ES, Mas$iny direktyvoje 2006/42/EB, EMC direktyvoje 2004/108/EB, Zemos jtampos
direktyvoje 2014/35/ES, ISorinio triukSmo direktyvoje 2000/14/EB, i$ dalies pakeistoje 2005/88/EB.

RU: Kak onpegeneHo anpektuson ATEX 2014/34/EU, OupekTrBa o mawmHocTpoeHumn 2006/42/EC, EMC-Directive 2004/108/EC,
[npexTnBa o HM3koM HanpsikeHun 2014/35/EU, OupekTmBa 06 ynuyHoMm wyme 2000/14/EC c nonpaBkamu k 2005/88/EC.

HR: U skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU, Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, Direktivom EMC 2004/108/EZ, Direktiva o
niskonaponskoj opremi 2014/35/EU, Direktivom o vanjskoj buci 2000/14/EZ dopunjenoj s 2005/88/EZ.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, IEC 80079-36, IEC 80079-37

Gregory B. Queen, predsjednik
JWC Environmental Inc.
12-11-2019
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Popis sadrzaja
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

ATEX sigurnosne napomene @ (primjenjivost pogledajte na ozna€noj
plo¢ici)

1.

Ako je drobilicu potrebno montirati u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, pobrinite se za to da je
ta €injenica navedena u trenutku kupnje, da je isporuCena primjerena oprema i da je na
oznacnoj plocici navedeno ATEX ili da postoji potvrda o sukladnosti. U slu¢aju nedoumice o
prikladnosti opreme prije poCetka montaze i stavljanja u pogon molimo obratite se tvrtki Sulzer.

Procesne tekucine ili fluide potrebno je Cuvati pri temperaturi od -20 °C do 40 °C, inaCe povrSina
drobilice ili komponenata sustava moze postati izvor zapaljenja zbog porasta temperature.

Elektricnu montazu i radove odrzavanja smiju obavljati samo primjereno kvalificirane i stru¢ne
osobe te ih valja obavljati u skladu s primjenjivim elektrotehni¢kim propisima.

Ako postoji opasnost od gomilanja eksplozivnih plinova ili prasine, valja obaviti primjereno
provjetravanje prije i tijekom rada te ukloniti sve plinove i prasinu.

Prilikom montiranja pogona, spojaka i stitnika na sklop drobilice vazno je ispravno ih montirati,
poravnati i namjestiti u skladu s priru¢nikom za montazu. U suprotnom mogu nastati iskre zbog
nenamjernog mehani¢kog kontakta ili porast temperature zbog mehanickog ili elektri¢nog
preopterecenja.

Nepridrzavanje proizvodackih uputa za uporabu ili odrzavanje drobilice i dodatne opreme moze
uzrokovati prijevremenu i potencijalno opasnu neispravnost komponenata. Zato je vazna
redovita provjera, a po potrebi i zamjena lezajeva, brtava, drugih potrosnih dijelova i
podmazivanje.

Za specifitne ATEX crteze drobilice molimo pogledajte sljedecu tablicu kako biste bili sigurni da
imate ispravan crtez uredaja kao referencu.

Crtezi JWC/Sulzer uredaja i podatci za ATEX ovjeru
Br. crteza Opis uredaja ATEX zona
10000-CD-ATEX-S 10K linijski Muffin Monster Plin i prasina
10002-CD-ATEX-S 10K kanalski Muffin Monster Plin i prasina
30002-SC2-ATEX-S 3-SHRED Muffin Monster Plin i prasina
30004T-CD-ATEX-S 30K linijski Muffin Monster Plin i prasSina
30005-CD-ATEX-S 30K kanalski Muffin Monster Plin i prasina
40002-CD-ATEX-S 40K kanalski Muffin Monster Plin i prasina
40002-IL-CD-ATEX-S 40K linijski Muffin Monster Plin i prasSina
40002-SC2-ATEX-S 4-SHRED Muffin Monster Plin i prasina
CMD-XDS2.0-ATEX-S CMD-XDS2.0 Channel Monster Samo plin
CMD-XDM2.0-ATEX-S CMD-XDM2.0 Channel Monster Samo plin
CDD-XDS2.0-ATEX-S CDD-XDS2.0 Channel Monster Samo plin
CDD-XDM2.0-ATEX-S CDD-XDM2.0 Channel Monster Samo plin
CDD-XDS2.5-ATEX-S CDD-XDS2.5 Channel Monster Samo plin
CDD-XDM2.5-ATEX-S CDD-XDM2.5 Channel Monster Samo plin
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Podatci s oznac¢ne plocice

@ e 6@\) JWC ENVIRONMENTAL @
Ne-ATEX & \‘:'-’" "-.i)! CONGLETON, CHESHIRE
R : L] _“:- ,‘! Exl‘ﬂzuﬁl;slgmeE;Eg;ﬁ‘qu MORE U.S. PATENTS
SlS % ANDFOREIGN COUNTERPARTS c €

- 6,176,443 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550
MODEL NO. CODE

SERIAL NO. MANUF. DATE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

B sOUND PRESSURE LEVEL <7008 )

D- &9 Mo, JWC ENVIRONMENTAL -
& 2% CONGLETON, CHESHIRE su LZER
Muffin Monster K.
plin i prasina 4! T e L BT EpiERrmm. C €
CRDE

6,176,243 6,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589.9,421,550
MODEL NO.

SERIAL NO. MANUF. DATE __/EAPACITY m3/h MAX, kpa WEIGHT kg
(O centificate No: Baseefa03ATEX0591X/2 SOUND PRESSURE LEVEL <70dB D
Channel Monster
samo plin T i Ex 112G Ex h B T4 Gb C €
6,17#/443 5,332,984 7,073,433 7,081,405 7,383,942 7,771,589 9,421,550
MODEL NO.
]
SERIAL w@/ U DaTE CAPACITY m3/h MAX. kpa WEIGHT kg

@/ WfﬂﬂBATEXOﬁB’!XJZ SOUND PRESSURE LEVEL <70dB EB

( Grupa opreme — PovrsSina \

2/3 ATEX kategorija — Visoka zastita
G/D Plin/PraSina

Ex Protueksplozivna zastita

h Mehani¢ka oprema, pridruzena grupa zastite prema normi EN80079-36

IIB/IIIC  Grupa plin/prasina

T Razred temperature
(b/Dc Stupanj zastite opreme (Plin-1, Prasina-22) /
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Sigurnosne napomene i upozorenja

A Postojanje opasnog napona.

Nepridrzavanje uputa moze uzrokovati tjelesne ozljede.

Natpis Blokiranje i oznacavanje. Opasnost od elektri€ne energije —
nepridrzavanje uputa moze uzrokovati tjelesne ozljede.

o~

Ne priblizavajte se rotiraju¢im komponentama.

Rotiraju¢e komponente mogu se automatski ponovno pokrenuti u slu¢aju
prekida napajanja ako glavni mrezni prekida¢ nije iskljucen.

Objeseni teret. Tijekom montaze/demontaze ne stojte ispod drobilice.

Prilikom rukovanja komponentama nosite zastitne cipele.

Ostri rubovi. Prilikom rukovanja rezac¢ima drobilice i drza¢ima razmaka
nosite zastitne rukavice.

L

P ©Q @k P P O

Prilikom ciS¢enja komponenata nosite stitnik za oci.

Brusilica se radi propisnog rada mora vrtjeti ispravnim smjerom. Njega je
potrebno provjeriti prilikom montaze i stavljanja u pogon i nakon
obavljanja radova odrzavanja. U suprotnom moze doc¢i do mehanickog ili
elektricnog preopterec¢enja.
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Opc¢e informacije

Drobilica smanjuje krutine u otpadnim vodama. Drobilicom se upravlja s pomoc¢u zasebne
upravljacke ploce.

Model Visina sklopa reza¢a (mm)
CMD1810 457
CMD2410 610
CMD3210 813
CMD4010 1016
CMD5010 1270
CMD6010 1524
Masa (kg)*
Model XDS XDM Model XDS XDM
CMD1810 431 377 CMD4010 567 513
CMD2410 488 434 CMD5010 640 586
CMD3210 510 456 CMD6010 712 661
*Bez pogona
Masa pogonskog sklopa (kg)
Samo reduktor Samo motor
IP55 IP68 IP55 IP68
0,75 kW 4 kW 0,75 kW 4 kW 0,75 kW 4 kW 0,75 kW 4 kW
27 31 29 37 16 44 35 159

Namjenska uporaba

Otvorene kanalske drobilice serije CMD konstruirane su za ekonomi¢no i pouzdano smanjenje
Cestica u komercijalnim, industrijskim i komunalnim otpadnim vodama. Prikladne su za
proCiScavanje sljedeCeg materijala:

o Ciste i otpadne vode, kanalizacijsku vodu s krutinama i vlaknastim materijalom
o Izmet
o Mulj

e Kanalizacijska voda
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Priruénik za montazu i uporabu

Serija CMD Channel Monster

SULZER

Ogranicenje uporabe

Ograni¢enja stroja

Opis

Drobilica s dva vratila s rezac¢ima, drzaima razmaka i jednim
bubnjem zatvorena u kucistu od lijevanog Zeljeza koje
udovoljava raznim standardima, reduktorskim prijenosnikom,
elektromotorom i regulatorom motora

Namjenska uporaba

Smanjenje veli€ine Cestica u komunalnim/industrijskim otpadnim
vodama

Maksimalan protok

CMD4010-XDS2.0 — 1152 m?/h
CMD5010-XDS2.0 — 1525 m?/h
CMD6010-XDS2.0 — 1922 m3/h

CMD1810-XDS2.0 — 421 m?h
CMD2410-XDS2.0 — 603 m®h
CMD3210-XDS2.0 — 873 m3h

Maksimalan procesni tlak

6 bar

Informacije o osoblju

Ocekivana razina obuke,
sposobnosti i iskustva

Primjenjiva lokalna, savezna i regionalna sigurnosna pravila,
propisi i direktive; specificna izobrazba/obuka

Specijalni fizi€ki zahtjevi

Nije dostupno

Odgovarajuce osoblje

Monteri, elektriCari, rukovatelji, servisno osoblje

Okolna ograni¢enja

Temperatura Rad: -5 °C do +40 °C
Skladistenje: -40 °C do +65 °C
Vlaznost IP68

Nadmorska visina

1000 metara iznad razine mora

Prostorna ograni¢enja

Slobodan prostor
potreban za rad

150 mm iznad poklopca ventilatora motora

914 mm ispred upravljaca

Slobodan prostor
potreban za odrZzavanje

610 mm iznad
914 mm s lijeve ili desne strane drobilice

914 mm ispred upravljaca

Ogranicenja sucelja

Elektricno 575V /3 faze / 60 Hz
400 V /3 faze / 50 Hz

Voda Nije dostupno

Hidrauli¢no Nije dostupno

Spajanje s drugom
opremom

Dva (2) releja slabe struje koji signaliziraju uvjete rada i kvara za
daljinske radove nadzora s opskrbom elektroenergijom iz
vanjskih izvora
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Priruénik za montazu i uporabu

Serija CMD Channel Monster

Pritezni momenti

SULZER

Pritezni momenti (Nm)

Drobilica 10K
Navoj 8.8 ZP 18-8 SST Protumatice sklopa rezaca
M6 12 8,7
M8 30 21,2
M10 55 42
1inCa 170
Drobilica 30K, 40K, CMD, CDD
1/4 inca 8,5
5/16 inCa 14,9
3/8 in¢a 26,7
1/2 in€a 58
9/16 inCa 75,9
5/8 in¢a 124,7
1-1/2 in¢a 224

Sigurnosne preporuke

Zajedno s drugim uredajima postrojenja drobilicu je potrebno propisno montirati kako bi se zajamcio
zadovoljavajuéi i siguran rad (vidi poglavlje Montaza). Drobilicu isto tako valja odrzavati na
odgovaraju¢em standardu (vidi poglavlje Odrzavanje). Pridrzavanje ovih preporuka osigurat ¢e
ostvarivanje sigurnosti osoblja i zadovoljavaju¢eg rada drobilice.

Prilikom rukovanja Stetnim ili opasnim materijalima potrebno je osigurati dovoljno provjetravanje radi
rasprsivanja opasnih koncentracija pare. Ako je moguce, preporuéuje se montiranje drobilica tvrtke
Sulzer uz primjerenu rasvjetu kako bi se omogucilo obavljanje ucinkovitog odrZzavanja u
zadovoljavajué¢im uvjetima. Kod nekih materijala proizvoda uredaj za rasprskavanje pojednostavit ¢e
odrzavanje i produljiti vijek trajanja komponenata drobilice.

Razine buke

Razina zvucnog tlaka ne smije prekoraciti 70 dB na udaljenosti od jednog metra od drobilice. Ta
vrijednost odnosi se na tipi¢nu instalaciju i ne obuhvac¢a nuzno buku od drugih izvora ili doprinose
od jeke u zgradi.

Podmazivanje
Svakih 10.000 sati potrebno je obavljati provjeru uévr§éenosti leZajeva, zup&anika i brtava te
dopunjivati mast za prijenosnike.

Medutim, u tropskim ili viaznim klimatskim uvjetima moze biti potrebno ¢esS¢e podmazivanje. Stoga
se preporucuje sastavljanje prikladnog plana odrzavanja i redovitih provjera prema uvjetima
servisiranja.
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Rukovanje

Tijekom montaZze i odrzavanja potrebno je posvetiti pozornost sigurnom rukovanju svim

A predmetima. Ako masa drobilice ili njezinih komponenata prekoracuje 20 kg (45 Ib),
preporucuje se uporaba prikladne podizne opreme kako bi se izbjegle tjelesne ozljede ili
oStecenja komponenata.

é Ne poku$avajte dizati drobilicu samo na jednoj to¢ki dizanja. Velik oprez potrebno je
posvetiti sigurnosti osoblja prilikom dizanja teskih predmeta.

é Rezadi su konstruirani s oStrim rubovima. Prilikom rukovanja potreban je velik oprez.
Preporucuje se uporaba zastitnih rukavica.

Uporaba predmeta koja ne preporucuije ili proizvodi tvrtka Sulzer

Drobilica i njezine komponente konstruirani su tako da omogucavaju sigurno rukovanje drobilicom u
skladu s pravnim smjernicama. Zbog toga tvrtka Sulzer izjavljuje da je stroj siguran za uporabu za
radove navedene u izjavi o sukladnosti i namjenskoj uporabi prilozenoj u ovom priru¢niku za
uporabu.

Uporaba rezervnih dijelova koje nije odobrila ili proizvela tvrtka Sulzer moze utjecati na siguran rad
drobilice i ona stoga moze predstavljati opasnost za rukovatelje i drugu opremu. U tim slu¢ajevima
priloZzena izjava prestat ¢e vrijediti. Garancija navedena u uvjetima prodaje takoder Ce prestati
vrijediti u slu€aju uporabe rezervnih dijelova koje nije odobrila ili proizvela tvrtka Sulzer.

Provjeravanje / Skladistenje

Ostecenja na kontejneru prijavite otpremniku i tvrtki Sulzer.
U slu€aju nedostajucih, labavih ili odtec¢enih dijelova obratite se tvrtki Sulzer ili distributeru.

Svu opremu trebalo bi uvati u kontroliranoj suhoj okolini kako bi se sprijeCila korozija ili oStecenje
komponenata.

Drobilice se isporucuju iz tvornice s komorom reza¢a poprskanom premazom za odbijanje vlage i
spremnom za trenutnu montazu i rad.

Ako se stroj uskladisti ili ostavi na mirovanju dulje vrijeme, preporucuje se sklop reza¢a ponovno
poprskati antikorozivnim mazivom, a vratila okretati 1-5 minuta svaka 3 mjeseca rukom ili
aktiviranjem pogonskog motora. Provjerite postoji li istjecanje pogonskog maziva iz drobilice.
Obratite se tvrtki Sulzer ako je istjecanje vece od 6 ml.

U suprotnom stroj se moZe zaglaviti zbog malih radnih zraénosti pojedinaénih reznih elemenata
tijekom stavljanja u pogon i prvog pokretanja.

Prije montaze/ stavljanja u pogon:

e Provjerite vanjske sklopove jer na zabrtvljenim podrucjima postoji sklonost otpustanja
zatvaraCa. Po potrebi ih ponovno pritegnite (vidi Pritezni momenti).

o Provjerite postoje li oste¢enja na laku i po potrebi ih popravite. Standardna Sulzer boja (RAL
5002).
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Montaza

ﬁ Elektricne, mehanitke radove i radove odrzavanja smiju obavljati samo primjereno
kvalificirane i stru¢ne osobe te ih valja obavljati u skladu s primjenjivim elektrotehnickim i

mehanickim propisima.

Uporabite obje
podizne usice

= /\

_ _ _ PrikljuCite kabele trofaznog
. .| Ispunite procjepe izmedu motora i opcionalnog
okvira i stjenke kanala termostata

TOk ) a ol o of
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Zemljospoj [samo drobilice otporne na eksploziju]

Drobilica i pripadajuéi motor opremljeni su navojnim rukavcima za instalacije koje zahtijevaju
zemljospoj u jednoj tocki. Rabite kabel koji udovoljava lokalnim propisima o ozi¢enju i prikljucite ga
na dva zemljospojna zatika koja se nalaze na kuci§tu motora i gornjem poklopcu drobilice.

J_ Tipicne tocke zemljospoja za drobilicu i pogon. Valja ih spojiti s lokalnim tockama

= uzemljenja instalacije. Radove smije obavljati primjereno kvalificiran monter
pridrzavajuci se nacionalnih lokalnih zahtjeva i propisa. Zemljospojni kabeli nisu
prilozeni.

TOCKA ZEMLIOSPOJA

ATEX REDUKTORSKI
PRUENOSNIK

TOCKA ZEMLIOSPOJA

DETALJ .B2"

DETALJ A~

) TIPICAN KLIN/STEZALJKA
HILTI S-BT KLIN .
UZEML JENJA DETAL).B/B1 UZEMLIENJA MOTORA
P @ TIPIEAN KLIN/STEZALIKA ME-MB
UZEMLJENJA MOTORA

@

M&-MB

®
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Elektromontaza

Drobilica je zasti¢ena PLC upravljackim uredajem namjestenim na ispravan koncept
A upravljanja. Valja rabiti samo PLC-e koji su isporuceni ili koje je odobrila tvrtka Sulzer.
Nepridrzavanje tog zahtjeva moze uzrokovati prijevremenu neispravnost stroja i moze
ponistiti valjanost jamstva stroja. Isto tako je vazno da se PLC ispravno integrira u
upravljacku ploc¢u (vidi priru¢nik za uporabu upravljackog sustava, ako je prilozen).

f Prije montiranja drobilice molimo pobrinite se za zamjenu svih utikaca i nadzornih
plocica.

Elektri€no spajanje potrebno je obaviti samo s pomoéu opreme prikladne za

A specificirane vrijednosti i okolinu. U slu¢aju sumnje u vezi s prikladnoS¢u opreme prije
nastavka valja se savjetovati s tvrtkom Sulzer. To¢ke uzemljenja postoje na ATEX
elektropogonima (ako su isporuceni) i stoga ih je vazno ispravno prikljuditi.
ElektromontaZa mora obuhvadéati primjerenu izolacijsku opremu kako bi se osigurao
siguran rad s drobilicom i pogonskim sklopom.

Stitnici

é Radi sigurnosti sve stitnike potrebno je zamijeniti nakon obavljanja potrebnih
namjestanja na drobilici.

Signalno-kontrolna oprema

Prije rukovanja drobilicom, ako je montirana signalna ili kontrolna oprema, nju je potrebno namjestiti
u skladu sa specifi¢nim uputama.

Tvrtka Sulzer nije odgovorna u slu€aju nepridrzavanja lokalnih ili medunarodnih propisa

A ili oSte¢enja uzrokovanih pogresnim ozi¢enjem ili zastitom. Za podizanje drobilice
uporabite podiznu opremu dimenzioniranu za masu drobilice i prikljuCite je na sve
podizne usice na gornjem poklopcu drobilice kao §to je prikazano. Pogledajte jesu li
strelice toka, koje se nalaze na bo¢noj strani drobilice, okrenute u smjeru toka.

Postupak pokretanja

ﬁ Zbog konstrukcije opreme i njezine radne okoline drobilica moze biti vrlo opasan
stroj. Vrlo je vazno da rukovatelji poznaju ovaj priruénik za montazu i uporabu

@ prije po€etka rada sa strojem.

A Provjerite da u blizini drobilice nema neovlastenog osoblja ili stranog materijala.

Rabite upravljacku plo€u dimenzioniraju za napon, jaCinu struje i frekvenciju motora drobilice s
prikladnim mreznim prekidacem i zastitom od nadtemperature ako motor ima termostat.

Ukljucite opskrbu drobilice elektroenergijom upravljackom sklopkom na upravlja¢koj ploci.

Provijerite ispravan smijer vrtnje motora ili vratila. Ako je neispravan, iskljucite opskrbu
elektroenergijom i zamijenite polove motora. Postupno povecavajte protok. Provjerite smanjuju li se
krutine.
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Ako je primjenjivo:
Je primjen) Motor

1. Provjerite svu montaznu opremu kada je stroj montiran u

ispravnom radnom polozaju. @

2. Provjerite neprekinutost i uzemljenje svih elektri¢nih spojevaiije li
instalacija u skladu s primjenjivim propisima i spojnim shemama.

3. Uvijek se pobrinite za to da je stroj zasticen u skladu s lokalnim Bubnjevi i vratila

zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima. @ m.

4. Ukljucite opskrbu drobilice elektroenergijom upravljatkom
sklopkom na upravljackoj plo¢i.

5. Prilikom pokretanja provjerite smjer vrinje reza¢a. Rezaci bi se
trebali vrtjeti prema sredini kada ih se promatra sa strane ulaza.

6. Provjerite zaustavlja li se drobilica kada se aktivira postupak Tok
zaustavljanja.

7. Ukljucite stroj i postupno pokreéite dovozni sustav do stroja. Pobrinite se za to da ne
preopteretite stroj. Prilagodite dovoz kako bi se odrzavala minimalna prakti¢na koli¢ina
materijala u sklopu rezaca.

8. Nakon dodatnih 10 minuta rada zaustavite stroj, iskljucite ga i blokirajte mrezni prekidac.
Provjerite pritegnutost svih sigurnosnih svornjaka. Ponovno provjerite nakon svakih 500 radnih
sati.

9. Provjerite pritegnutost svih kabela i spojeva. Ponovno provjerite nakon svakih 500 radnih sati.

10. Pridrzavajte se proizvodackih uputa u vezi s intervalima prvog i naknadnog podmazivanja
masc¢u za prijenosnike.

11. U slu€aju preoptereéenja stroja (zastoja) upravljac je programiran da aktivira sljedeci postupak:
i.  Trenutna obrnuta vrtnja radi otklanjanja stanja, a zatim povratak na normalan rad.

i. Ako se preoptereéenje ponovi unutar 60 sekunda, obrnuta vrtnja radi otklanjanja stanja,
a zatim povratak na normalan rad.

iii.  Ako se treée preopterecenje dogodi unutar 60 sekunda nakon prvog, stroj ¢e se iskljuditi
i aktivirati alarmni krug.

12. Nakon iskljucivanja stroja otpustite tlak, izolirajte ga i zakljuCajte. Pregledajte stroj, uklonite sve
prepreke i ponistite upravljac.

13. Stroj je sada moguce ponovno pokrenuti.

Savjet za demontazu

Prilikom servisiranja drobilice pobrinite se za to da je
@ y A/A/@\@ mrezni prekida¢ oznacen i blokiran. Nenamjerno

pokretanje moze uzrokovati tesSke ozljede.

1. Odvojite kabele na prikljuénim kutijama motora i oznacite vodi€e radi identifikacije.
2. lzolirajte drobilicu od opskrbnog voda.

3. Ako je potrebno, drobilicu je moguce potpuno odvojiti od instalacije s pomoéu preporucene
podizne opreme.

4. Po potrebi zamijenite sklop rezaCa sa zaslonom odrzavanja.
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster
Ciséenje / Provjeravanje

Vazno je redovito provjeravati drobilicu (vremenski interval ovisi o uporabi).

l

I
I
[ @ Pri€vrstite podiznu opremu i izvadite drobilicu

@ @ 1. Ocistite parom i dezinficirajte sve dijelove uredaja osim motora, brtvenih
sklopova, pogonskog sklopa i leZajeva.

Uklonite sav brtveni materijal sa spojnih povrsina.

Kucista je potrebno temeljito ocistiti.

Provjerite prekomjernu istroSenost svih dijelova.

Provjerite istroSenost i oStecenost zupc€anika.

o o b~ w N

Svi rezadi i drzaci razmaka moraju biti Cisti i bez pukotina ili prekomjernog
tro8enja.

7. Vratila je potrebno o istiti, a bridove izbrusiti radi lak8eg slaganja. Provjerite
prekomjernu istroSenost Sesterokuta vratila.

Obratite se servisnoj sluzbi tvrtke Sulzer ako je potrebno zamijeniti nesto od
navedenog.

Savjet za ponovnu montazu

1. Prilikom ponovne montaze podmazite zup&anike specificiranim mazivom.

2. Ponovno priklju€ite kabele na prikljuénim kutijama motora s pomocu vodi¢a oznacenih radi
identifikacije.
Ponovno otvorite izolacijske ventile sustava.

4. Nakon montaze obavite postupak prvog stavljanja u pogon.

Dugotrajno iskljucivanje

Za dugotrajno iskljucivanje vidi odjeljak Provjeravanje / SkladiStenje.
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster
Odrzavanje

Za servisiranje ili narucivanje dijelova molimo obratite se distributeru tvrtke Sulzer. NE pokuSavajte
servisirati dijelove koji nisu opisani u ovom odjeljku.

@ j/ Odvojite i blokirajte opskrbu elektroenergijom.

Nakon prva 3 mjeseca, a zatim svakih 6 mjeseci ako se krutine ne preraduju:

Provjerite istroSenost reza¢a i sklopa sedla (ako je
@ montiran). Rubovi reza¢a ne smiju biti zaobljeni. (Vidi
Dopustene tolerancije tro$enja.)

Provjerite pritegnutost sklopa rezaca.
@ Provjerite zaCepljenost i oSte¢enost bubnja.

Ako je labav ili istroSen, vidi Otklanjanje neispravnosti.
Svakih 6 mjeseci dodajte mast u medusklop sedla (ako je montiran).

Svakih 12 mjeseci potrebno je obaviti rutinsko odrzavanje.

@ Provijerite pritegnutost sklopa rezaca i istroSenost rezaca.
Demontirajte pogonski sklop, a zatim skinite gornji i donji
poklopac. Ako su brtve gornjeg ili donjeg kucista

@ oneciséene izmetom, obratite se lokalnoj servisnoj sluzbi
tvrtke Sulzer.

@ Prije ponovnog montiranja gornjeg i donjeg poklopca
montirajte nove brtve.

Svakih 5 godina:
o Demontirajte pogonski sklop, skinite gornji poklopac i uklonite staru mast (vidi sliku).

o Provjerite ostecenost ili istroSenost zup€anika, zamijenite ih po potrebi, a zatim dopunite
mast (vidi Tablicu podmazivanja).
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Tablica podmazivanja

Proizvodac Mazivo

Mast za prijenosnike (ne mijesati) 500 grama

Ormskirk Total Multis Complex EP2*
Mast za sedla (ne mijesati)
Castrol Spheerol LCX 6002*
Mast za O-prstene
Ironsides Lubricant Ltd Silikonska mast za brtve*
0250/0077
Inhibitor hrdanja
Solent SOL-732-0620K sprej*
Opce zastitno sredstvo
Tvrtka WD-40 WD-40 mazivo u spreju*

*O.E.M. (Proizvodac originalne opreme)

Dopustene tolerancije trosenja

Opis Vanjski promjer Debljina

Drzaé razmaka Maksimalno 0,20 mm Bez troenja

0,75 mm sa svake strane na rubu rezaca

Rezac Maksimalno 0,63 mm . . . N
Vidi donju sliku TroSenje rezaca

TroSenje rezaca
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Priruénik za montazu i uporabu su LZER

Serija CMD Channel Monster

Otklanjanje neispravnosti

Simptom Provjerite

Vrtnja rezaca

IstroSenost rezaca

Krutine se ne smanjuju - .
Debljina sklopa rezaca

Pogonski sklop motora drobilice

Ostecéenost brtvenih ulozaka

Otpusten sklop rezaca . .
IstroSenost rezaca

Uredaj mora biti demontiran
Olabavljenost protumatica

Prekomjerna buka, vibracije ili IstroSenost pogonskih zup&anika

otpustanja Onedigéenost brtvenih uloZaka

Preopterecenost krutinama

Preopterec¢enost motora

IstroSenost rezaca
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